o

Universitat de Girona
Escola Politecnica Superior

Projecte/Treball Final de Carrera

Estudi: Enginyeria Técn. Ind. Mecanica. Pla 2002

Titol: PROJECTE D'AMPLIACIO D'UNA NAU DESTINADA A
L'EXPOSICIO | VENDA DE MATERIALS DE LA CONSTRUCCIO

Document: PLANOLS

Alumne: Jordi Valls Alsina

Director/Tutor:  Jordi Comas Baron
Departament: Eng. Mecanica i de la Construccié Industrial
Area: Enginyeria de la Construccio

Convocatoria (mes/any): 06/07




P. D'AMP. D'UNA NAU DESTINADA A L'EXP.I VENDA DE MAT. DE LA CONSTRUCCIO

PLANOLS

DOCUMENT 2

PLANOLS

INDEX

PLANOL 1 - SITUACIO

PLANOL 2 > EMPLACAMENT

PLANOL 3 > FONAMENTS

PLANOL 4 > PLANTA BAIXA | PLANTA PIS
PLANOL 5 > ESTRUCTURA FORJAT | COBERTA
PLANOL 6 - COBERTA

PLANOL 7 > FACANES

PLANOL 8 > SECCIONS

PLANOL 9 > DETALLS CONSTRUCTIUS
PLANOL 10 > DETALLS COBERTA

PLANOL 11 > INSTAL:-LACIONS CONTRA INCENDIS PLANTA BAIXA

PLANOL 12 > INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS PLANTA ALTELL

PLANOL 13 - DETALLS CONTRA INCENDIS

PLANOL 14 - INSTAL-LACIO ELECTRICA PLANTA BAIXA
PLANOL 15 - INSTAL-LACIO ELECTRICA PLANTA ALTELL
PLANOL 16 > ESQUEMA UNIFILAR 1

PLANOL 17 > ESQUEMA UNIFILAR 2

PLANOL 18 > ESQUEMA UNIFILAR 3

PLANOL 19 >DETALLS INSTAL-LACIO ELECTRICA

PLANOL 20 > INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO PLANTA BAIXA
PLANOL 21 - INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO PLANTA ALTELL
PLANOL 22 - DETALLS CLIMATITZACIO

PLANOL 23 - ESQUEMA CLIMATITZACIO

PLANOL 24 - INSTAL-LACIO FONTANERIA

PLANOL 25 > ESQUEMA FONTANERIA

PLANOL 26 > VISTA ISOMETRICA



N.M.

Data Nom e
Dibuixat | 06/07 | JORDI | VALLS W gz;j:ofomecmca
Compro. JORDI | COMAS udG
Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST. :uti::fellx a1_
_/- A L'EXP. | VENDA MAT. '

Especialitat ETIM




147,30

7z
220
Z

707777
IS
T 7
2%
7777777

150,40

148,25
'10%
150,62
C/ del Music Bou
N
/ AN
/ AN
\\
/
/ AN
Q /
/ AN
<\ \\ _______ 1
N\ o)
151,52 AN % |
N |
N\ |
AN
AN |
N |
N |
\\ |
O/% N N
%
S,
()
%
®
9

N.M.

——— Limit Unitat Actuaci6

_____ Limit parcel.la

[ ] Edificacié Existent
7] Edificacid a ampliar
[ 1 Paviment exterior esistent

-$- Punts topogrdfics de projecte

= Paret per a construir i limit parcel.la

® Arqueta de registre i tapa D-2 Fabregas #60cm

RELACIO DE SUPERFICIES NAU INDUSTRIAL
Superficie construida total 762,65m2
Superficie construida en planta baixa 358,97m2
Superficie construida altell 1 403,68m2
Superficie existent P. Baixa 1316,07m2
Superficie existent P. Altell 310,88m2

ORDENANCES MUNICIPALS SEGONS NORMES SUBCIDARIES | DE PLANEJAMENT DE
CASSA DE LA SELVA: ZONA 5C — INDUSTRIA AILLADA O COMERG

CONCEPTE NORMES PROJECTE
Parcel.la -——= 4949.00 m2
Us comercial -—= Si
Algada maxima de I'edificacid 90 m 8,35 m
Separaci6 fagana am > m
Separacid fons parcel.la 9m >dm
Separacid fagana lateral am >0m
Edificabilitat (sostre/sdl) 1,00 m2/m2 0,68 m2/m2
Ocupacié 50% 247450 m2 1675,04 m2
— Data Nom Escola politecnica
Dibuixat | 06/07 JORDI VALLS s Superior
Compro. JORDI | COMAS udG
o -
Escala | P AMP. D'UNA NAU DEST. N plancl__2

1/250
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QUADRE DE SABATES | FONAMENTS
REFERENCIA DIMENSIO (CM) ARMADURES
P1 160x210x120cm #16¢/20cm
P2 160x160x120cm #16¢/20cm
P3 170x170x120cm #16c/20cm
P4 170x170x125¢m #16¢/20cm
P5 200x200x120cm #16¢/20cm
P6 160x160x120cm #16c/20cm
P7 240x240x120cm #16¢/20cm
P8 200x200x120cm #16¢/20cm
P9 180x180x120cm #16c/20cm
P10 200x200x120cm #16¢/20cm
P11 150x280x120cm #16c/20cm
P12 170x180x135¢m #16¢/20cm
P13 180x180x120cm #16¢/20cm
P14 180x180x120cm #16¢/20cm
P15 140x140x120cm #16¢/20cm
P16 140x140x120cm #16¢/20cm
P17 200x200x135¢cm #16¢/20cm
P18 160x160x120cm #16¢/20cm
P19 160x160x120cm #16c/20cm
P20 160x160x120cm #16¢/20cm
R1 (Riostra) 40 x 50 cm Veure pldnol de detall
R2 (Riostra) 40 x 50 cm Veure planol de detall
R3 (Riostra) 40 x 50 cm Veure pldnol de detall
R4 (Riostra) 60 x 60 cm Veure pldnol de detall
Pilars (P13 i 14) 30 x 75 cm Veure planol de detall
Pilars (P15 i P16) 30 x 30 cm Veure planol de detall

QUADRE DE CARACTERISTIQUES SEGONS EHE-99

ESPECFICACIO DEL NIVELL DE ﬁiﬁg‘g‘f@fgs *
ELEMENT LOCALITZACIO ELEVENT CONTROL X : X ) X ,
FORMIGO SABATES, RIOSTRES, MURS | PILARS | HA-25/B/20/lla (rec.55mm) | NORMAL 1.50
RESTA OBRA HA-20/B/20/lla  (rec.30mm) | NORMAL 150
IGUAL EN TOTA L'OBRA AEH-B.500-S NORMAL 1.15
ACER MALLES AEH-B.500-T (30.30-D4) NORMAL 115
EXECUCIO IGUAL EN TOTA L'OBRA NORMAL 1.60

TIPUS D’ESTRUCTURA

MUR DE FORMIGO, PILARS | JASSERES PREFABRICADES

TIPUS DE FONAMENTACIO

SABATES | RIOSTRES

$ Nivell fonamentacid — 22,5 cm

ﬁ + 0,00 Cota de referencia

Baixant de canal 200 mm.

Baixant de canal 6160 mm.

Baixant de sanejament 8125 mm.

Xarxa de sanejament aigiies netes (pluvials)
Xarxa de sanejament aiglies brutes

® Arqueta de registre i tapa D-2 Fdbregas #60cm

(T Reixa C—250 Fabregas i arqueta de 350x1500 mm? i
H=400mm
Data Nom s
Dibunat JORDI Escola politecnica
ibuixat | 06/07 VALLS Z Superior
Compro. JORDI COMAS UdG
Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST. W planol 3
1/100|  AL'EXP.|VENDA MAT. Substiuelx a
Especialitat ETIM
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RELACIO DE SUPERFICIES NAU INDUSTRIAL

Superficie construida total 762,65 m2
Superficie construida en planta baixa 358,97 m2
Superficie construida en altell 403,68 m2
Superficie existent P. Baixa 1316,07 m2
Superficie existent en P. Altell 259,88 m2

LLEGENDA DE MATERIALS

I:I Panell de fomrigd llis gris 20 cm de gruix

N Paret d’obra amb blocs de formigd de 20 cm de gruix

~EE|~ Pilars prefabricats de formigd armat 90x50 cm2, 40x50 cm2 i 40x40 cm2

Pilars de formigé armats in “situ” 30x75 cm i 30x30 c¢m

‘$- Pilars d’obra de fabrica 30x30 cm2

Fagana ventilada amb 5cm d'aillament de llana de roca,
cambra d'aire i revistiment cerdmic. Peces 40x80 cm2

{ Paret d’obra de fabrica de rajol foradat de 10 cm de gruix

Punts topogrdfics de projecte

— Data Nom Escola politécnica
Dibuixat | 02/07 | JORDI | VALLS Z Superior
Compro. JORDI | COMAS udG

Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST. g'°§'f‘_:°', 4
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Peraltada de saeccid constant de formigd armat de 100 cm de cantell i inclinacié 2%
Biguetes simples de formigd pret. de 26 cm de cantell (Vp26.3)

Riostra frontal prefabricada de formigd tipus T-65

Placa Alveolar, forjat 30cm + 5 cm Capa compressid

Placa Alveolar, forjat 25cm + 5 ¢cm Capa compressid

Biga Canal H-30 cm

Jassera per a forjat T "invertida” 50x60

Jassera per a forjat “icaria” 40x55

Jassera per a forjat rectangular 50x50

-
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LLEGENDA DE MATERIALS

I:I Panell de fomrigd llis gris 20 cm de gruix

—$— Pilars d’'obra de fabrica 30x30 c¢m2

Fagana ventilada amb 5c¢m d’afllament de llana de roca,
cambra d'aire i revistiment cerdmic. Peces 40x80 cm2

| { Paret d’obra de fdbrica de rajol foradat de 10 cm de gruix

Pilars prefabricats de formigd armat 30x50 cm2, 40x50 cm2 i 40x40 cm2

N Paret d'obra amb blocs de formig de 20 cm de gruix
|
=]

# Pilars de formigo armats in "situ” 30x75 c¢m i 30x30 cm

En perfils A42b
Tipus d'acer
Armadura B-5005

Tipus de formigd

pretensat H-40/B/20/lla

armat "in situ” H-25/B/20/lla

Tipus de control Normal

HIPOTESI CARREGUES

Coberta:
Sobrecarrega d'Gs puntual

Pes propi coberta
Sobrecdrrega de neu

Sobrecdrrega instal.lacions
Facanes:

Tencament exteriror, panell vertical 20 cm gruix
Planta Pis:
Sobrecdrrega Gs planta pis

Sobrecdrrega Gs llosa de formigd existent

Pes Propi, placa alveolar i capa de compressié Scm.

100 kg
140 kg/m’
40 kg/m’
10 kg/m’

350 kg/m’

600 kg/m2
300 kg/m2

505 kg/m2

Planta Pis: ampliacio exposicid, amb una sobrecarrega
d'as d'uns 600 kg/m2

Planta Pis: zona de pas existent, amb una sobrecarrega

d'us d'uns 300 Kg/m2

Data Nom

Escola politecnica
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LLEGENDA

S Canal de planxa d'acer galvanitzada 100 cm desenvolupament i 1 mm. de gruix
4 Caraner de xapa prelacada de 70 cm desenv. i 1 mm de gruix.
S Minvell de planxa d'acer galv. 85cm de desenv. i 0,6 mm de gruix
© Remat de coronament d'acer galv. 50 cm de desenv. i 0,6 mm de gruix
O 7/ Baixant de canal $00 mm de PVC.

—— 1 Coberta de planta metal.lica tipus sandwich de 40mm de gruix
O 2 Baixant de canal $160 mm de PVC.
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1 Pilar de formigd armat de 50x50cm

2 Peraltada B-36 d’ 1,60m de cantell

3 Riostra Frontal T-50

4 Biga canal H-50

S Jassera per a forjats Icdria 40x55 cm

6 Corretges per a coberta VP-26.3

7 Coberta SANDWICH al 10% de pendent, 3cm gruix.

8 Jassera per a forjat, "T" invertida

9 Forjat de plaques alveolars de 30+5cm capa de
compressid

10 Forjat de plaques alveolars de 25+5cm capa de
compressid

1" Pilar de formigd armat de 40x40cm

12 Paret d’obra de fabrica de rajol de 10cm de gruix

13 Pilar de gero de 30x30cm

14 Pilar de formigé armat en situ de 30x75cm

16 Paret de bloc de formigd de 20x20x40cm

17 Jassera rectangular de 50x50 cm

18 Tancament amb panells de formigd de color llis gris
prefabricats de 20cm de gruix.

19 Tancament amb panells ceramic de color Iceberg.
Model frontek, 40x80x12 cm

21 Llosa de formigd armat, existent 28 cm gruix.

22 Paviment de formigé H-200 de 10 cm amb malla
de 15x30 cm de ¢ Smm.

23 Pilar de formigd 30x30 cm2

24 Escala d'obra de formigé armat

25 Barana de proteccié de 90cm d'algada

26 Sub—base material seleccionat compactat el 100%

27 Remat coronament amb xapa prelacada

28 Taulell d'atencid al client

29 Teratzo de 7,5 cm de cruix

30 Palquet flotant de 3 cm

Data Nom s
— Escola politecnica
Dibuixat | 02/07 JORDI VALLS Z Superior
Compro. JORDI | COMAS UdG
P
Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST. " planol
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Formigd HA25/B/20/lla
Detall Escala TIPUS A
QUADRE DE SABATES | FONAMENTS
REFERENCIA DIMENSIO (CM) ARMADURES
P1 160x210x120cm #16¢/20cm
P2 160x160x120cm #16c/20cm
P3 170x170x120cm #16¢/20cm
P4 170x170x125¢m #16¢/20cm
P5 200x200x120cm #16¢/20cm
P6 160x160x120cm #16¢/20cm
P7 240x240x120cm #16¢/20cm
P8 200x200x120cm #16¢c/20cm
P9 180x180x120cm #16¢/20cm
P10 200x200x120cm #16c/20cm
P11 150x280x120cm #16¢/20cm
P12 170x180x135¢m #16¢/20cm
P13 180x180x120cm #16¢/20cm
P14 180x180x120cm #16¢/20cm
P15 140x140x120cm #16¢/20cm
P16 140x140x120cm #16¢/20cm
P17 200x200x135¢cm #16¢/20cm
P18 160x160x120cm #16¢/20cm
P19 160x160x120cm #16¢/20cm
P20 160x160x120cm #16¢/20cm
R1 (Riostra) 40 x 30 cm Veure pldnol de detall
R2 (Riostra) 40 x 50 cm Veure pldnol de detall
R3 (Riostra) 40 x 50 cm Veure pldnol de detall
R4 (Riostra) 60 x 60 cm Veure planol de detall
Pilars (P13 i 14) 30 x 75 cm Veure planol de detall
Pilars (P15 i P16) 30 x 30 cm Veure planol de detall
QUADRE DE CARACTERISTIQUES SEGONS EHE-99 < | K
ESPECIFICACIO DEL NIVELL DE COLFCENTS DE
ELEMENT LOCALITZACIO MAJORACIO
ELEMENT CONTROL x x
C.
FORMIGO SABATES, RIOSTRES, MURS | PILARS | HA-25/B/20/lla (rec.55mm) | NORMAL 1.50
RESTA OBRA HA-20/B/20/lla (rec.30mm) | NORMAL 1,50 1.60
ACER IGUAL EN TOTA L'OBRA AEH-B.500-S NORMAL 1.15
MALLES AEH-B.500-T (30.30-D4) NORMAL 1.15
EXECUCIO IGUAL EN TOTA L'OBRA NORMAL
TIPUS D'ESTRUCTURA MUR DE FORMIGO, PILARS | JASSERES PREFABRICADES
TIPUS DE FONAMENTACIO SABATES | RIOSTRES

— Data Nom Escola politecnica
Dibuixat | 02/07 [ JORDI | VALLS & Superior
Compro. JORDI | COMAS udG

Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST. g‘ug’s'f‘lt”u";x :’
1/100 A L'EXP. | VENDA MAT. Especialitat ' ETIM




Detall A, escala -/-

CANAL DE ACER GALVANITZAT

BIGUETES VP.26.9 \

JASSERA TIPUS B.36

ﬁ&%

CANAL TIPUS "H50"

PARET DE PANELL DE FORMIGO

REMAT CORONAMENT XAPA
PRELACADA 0.6mm

PARAMENT INTERIOR 0,6mm

REMAT DE MINVELL

COBERTA DE PLANXA
METAL.LICA TIPUS SANDWICH

FACANA VENTILADA

]
“14]
|
|
|
|
|
|
|
|

PILAR DE FORMIGO

Detall B, escala -/-

CANAL DE ACER GALVANITZAT

BIGUETES VP.26.3

JASSERA TIPUS B.36

COBERTA DE PLANXA
METAL.LICA TIPUS SANDWICH

\
’ \-\_\
_” ——

U

CANAL TIPUS "H40"

Cartela de 40 cm

JASSERA TIPUS B.36

PILAR _DE FORMIGO

———————— — ||

Detall C, escala -/-

REMAT CORONAMENT XAPA
PRELACADA 0.6mm

PARAMENT INTERIOR 0,6mm

CANAL DE ACER GALVANITZAT

BANDEROLA PER RECOLTZAR
PANELL HORITZONTAL

CARTELA PER RECOLT/ZAR H-40

COBERTA DE PLANXA
METAL.LICA TIPUS SANDWICH

/
WA g

L —

/H 

JASSERA TIPUS B.36

™

AN

\CANAL TIPUS "H4Q”

Data Nom s
— Mr Escola politecnica
Dibuixat | 02/07 | JORDI | VALLS 44 Superior
Compro. JORDI | COMAS UdG

/-

P. AMP. D'UNA NAU DEST.
A L'EXP. | VENDA MAT.
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Tub ACER @nominal 2"

Llegenda

Quadre o subquadre electric

Llumindria d'abalisament per senyalitzacid
de l'escala o la rampa

S Enllumenat d’evacuacié (valor en lmens)
Enllumenat d’ambient o antipanic (valor en lmens)
Pictograma sortida

) Pictograma sortida d'emergencia descendent
EXISTENT AMPLIACIO

Pictograma sortida d'emergenzia cap I'esquerra

Pictograma sortida d'emergenzia cap la dreta

Extintor de 6Kg d'anhidrit carbonic (C02)
(eficacia 21A-113B)

Extintor de 6kg de pols seca
(eficdcia 34A-233B—-C)

~FF - &t

Extintor de 6kg de pols seca
15 (eficacia 21A - 113B)

" Amplada dtil de la porta (cm)

B> P>OOROFE » [t

1 Grau de resisténcia al foc

A 10
; m Centraleta d'alarma contra incendis
¥ EE- @ Boca d'incendis equipada DN 25mm
‘ Tub PE #nominal 63mm Boca d'incendis equipada DN 45mm
SALA D'EXPOSICIO Canonada de polietile PN16 enterrada per les
(Ferreteria) —_— BIE (el tram vist es realitzard en tub d'acer
Sup=163.75 m? estirat sense soldadura DIN 2440)
Tub de AC estirat sense P ’

Tub de AC estirat sense

soldadura DIN 2440 de 1 1/2"
soldadura DIN 2440

S@1a

NN 07) Senyal actistic d'alarma d'incendis

T T

—

Pulsador alarma manual contra incendis
Muntant de la BIE amb tub

S[ez0] EE EE de AC estirat sense soldadura Franja tallafoc RF-120 d'un metre d’amplada
DIN 2440 de 1 1/2"
+ Sistema optic per la deteccié automatica de fums
ADMINISTRACIO Enllumenat d’evacuacié antipanic (2x58W)
Sup= 37,45 m’

il

AN @
m &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V
B ; " &1
[N

<,
S@20 S@20] S@20] :
. | Muntant de la BIE amb tub
Rt it oI : de AC estirat sense soldadura
| DIN 2440 de 1 1/2"
5 5 5 5 5 £ :
Magatzem |
Sup=965,63 |
gy EE_ ,
I sem ' ]
I 7N : 2
I £
r—————2I B % > g |
& N ; G| Gz ;|
w <4 a .
v W = |
w <4 N .
v w + SALA EXPOSICIG |
v W — 2 .
PBBBBBBBBBD Sup= 130,50 m |
S [@220] X
BBBBBBBBBBD i |
Tub de AC estirat sense FE—={"2 c |
soldadura DIN 2440 de 1 Wﬂsm - §| |
3 !
| |
— . REIXA DE RETORN E I—"'E |
- - _A_ _______ Tub ACER #nominal 2 1/2" | _ _ _ _ _/ A @_ . % Comptador d'aigua per

N
| boques d'incendis
|
|

L Tub PE #nominal 90mm ] Tub PE #nominal 90mm

Data Nom s
Sibuixat JORDI Escola politécnica
ibuixat | 02/07 VALLS Z Superior
Compro. JORDI | COMAS udG
N° planol 11

Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST.
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Magatzem
Sup=969,63

&

EXISTENT

AMPLIACIO

[ ] | [ |
| | N ]
VNG B
i SALA JUNTA
. ====___llll : 7
g Sup= 16,21 m
12 /
z ﬂ_/' ARXIU
5 Sup= 18,35 m’
. i A
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Al Ll_
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1
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Jup= 49,10 m’
ADMINISTRACIO (822
il Sup= 121,21 m’
Sy G
<3 !T
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SALA EXPOSICIO
Sup= 259.88 m’
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< Sup= 165,50 m?
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Sz S@z0
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Llegenda

Quadre o subquadre electric

Liumindria d'abalisament per senyalitzacid
de I'escala o la rampa

S Enllumenat d'evacuacié (valor en ldmens)

Pictograma sortida

Pictograma sortida d’emergencia descendent
Pictograma sortida d’emergenzia cap I'esquerra
Pictograma sortida d’emergenzia cap la dreta

Extintor de 6Kg d'anhidrit carbonic (C02)
(eficacia 21A-1138)

Extintor de bkg de pols seca

(eficacia 34A-233B~C)

Extintor de bkg de pols seca
(eficacia 21A - 113B)

Amplada (til de la porta (cm)

> b bROROEE s

Grau de resisténcia al foc

Centraleta d'alarma contra incendis

=

Boca d'incendis equipada DN 25mm

Boca d'incendis equipada DN 45mm

Canonada de polietilé PN16 enterrada per les
BIE (el tram vist es redlitzard en tub d’acer
estirat sense soldadura DIN 2440)

Tub de AC estirat sense
soldadura DIN 2440

07)) Senyal acdstic d'alarma d'incendis

Pulsador alarma manual contra incendis
Franja tallafoc RF=120 d'un metre d'amplada
-¢ Sistema optic per la deteccid automatica de fums

Enllumenat d'evacuacié antipanic (2x58W)

Enllumenat d'ambient o antipanic (valor en IGmens)

Data Nom s
Sibuixat JORDI Escola politécnica
ibuixat | 02/07 VALLS Z Superior
Compro. JORDI | COMAS udG
Escala N° planol 12
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CENTRALETA DE
DETECCIO | ALARMA

<1,50m

DETALL BIE

<1,70m

A AN AN
SRR

N ANNANNININ

DETALL EXTINTOR

_J ] @
SORTIDA SORTIDA
D'EMERGENCIA NORMAL
P2

_

SORTIDA D’EMERGENCIA

%

P1

PROHIBIT SORTIOA
SORTIR HABITUAL
PS P4
%
<::I //\ AAAAA \\ - IZ:>

SORTIDA D'EMERGENCIA

ASCENDENT DESCENDENT CAP A L’ESQUERRA CAP A LA DRETA
PICTOGRAMES SEGONS NORMES
UNE 23 034 i UNE 81 301
PICTOGRAMES
Data Nom s
Dibunat JORDI Escola politécnica
ibuixat | 02/07 VALLS Z Superior
Compro. JORDI | COMAS udG
N° planol 13

Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST.
1/100 A L'EXP. | VENDA MAT.
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1/2

EXISTENT AMPLIACIO
} } 00000000, T i f
N1.1
N8
N9
N10
b
P2
S
R R R
E? ADMINISTRACIO
Sup= 37,45 m?

&ﬁ\\\\

— ;™

oflel g

i

____ =
e e
1 i § 1

B4
S

Bq

SALA EXPOSICIO

Sup= 130,30 m’
B4 S [@120]

N2.1

[ X |

e

N1.2

N1.3 S @14

-
21

Spiit AC.

SALA D’EXPOSICIO
(Ferreteria)
Sup=163,75 m’

$ o 17 11 15] 14
g

_|_. L

-l
3 _II_.

75

75

[0rl @]S

N'  Maquina Poténcia
1. Motor exterior tipus VRV INVERTER (DAIKIN) 23.000 W
2. Motor exterior tipus SKY-AIR INVERTER (DAIKIN) 13.750 W
3. Unitat independent FQ35B INVERTER 1250 W
4,  Extractors serveis higienics 400 W
5. Ordenadors 2000 W
6. Ascensor 15000 W
TOTAL PREVIST 40400 W
Llegenda
= Lluminaria tipus regleta amb fluorescents de 2x36W
B4 Lluminaria tipus Halégens metal.lics 100W
B Llumindria d'abalisament per senyalitzacid
de I'escala o la rampa
ﬂ Lluminaria per escaleres 60W
N Enllumenat d’evacuacic de senyalitzacié (valor en Iimens)
Enllumenat d’evacuacid antipanic (valor en limens)
B Llumindriac d'incandecéncia de 60W
& Downlignt de 2x26W
Ly Quadre o subquadre electric
™| M&dul comptador eléctric
o Interruptor
Kot Conmutador
* Base d’endoll monofasic
§f Interruptor creuament
% Plafon de 4 fluorescents 4x18
|E| Lluminaria tipus focs de 300W
Linia d’enllumenat
— - — || Linia d'alimentacié quadre/subquadres
- — Canal foradada

Data Nom s
Sibuixat JORDI Escola politécnica
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_ ~ AMPLIACIO
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N*  Mdquina Poténcia
1. Motor exterior tipus VRV INVERTER (DAIKIN) 23.000 W
2. Motor exterior tipus SKY-AIR INVERTER (DAIKIN) 13.750 W
3. Unitat independent FQ35B INVERTER 1250 W
4,  Extractors serveis higienics 400 W
5. Ordenadors 2000 W
6.  Ascensor 15000 W
TOTAL PREVIST 40400 W
Llegenda
=S Lluminaria tipus regleta amb fluorescents de 2x36W
Bd Lluminaria tipus Halégens metal.lics 100W
B Llumindria d’abalisament per senyalitzacid
de I'escala o la rampa
ﬂ Lluminaria per escaleres 60W
s@Zm Enllumenat d'evacuacic de senyalitzacié (valor en Idmens)
Enllumenat d'evacuacid antipanic (valor en limens)
21 Llumindria d'incandecéncia de 60W
& Downlignt de 2x26W
Ly Quadre o subquadre electric
™| Modul comptador eléctric
lop Interruptor
Keg Conmutador
* Base d’endoll monofdsic
f,r(‘ Interruptor creuament
% Plafon de 4 fluorescents 4x18
|E| Lluminaria tipus focs de 300W
Linia d'enllumenat
— - — || Linia d'alimentacié quadre/subquadres
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Db JORDI Escola politecnica
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\ N° planol 15
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NS

N Maquina Poténcia
1. Potencia total (existent) 75630 W
2. Enllumenat 11.928 W
3. Magquines 55400 W
4. P total instalada 142.958 W
3. coef. simultaneitat 0.51
6. Poténcia resultant prevista 72908 W
7. Potencia mdxima admisible 94.000 W
8. Poténcia a contractar 74.000 W

NOTA:
— La poténcia dels motors eléctrics superiors a 1 kW i les

els corresponents coeficients de 1,25 i 1,8 respectivament.
(Veure cdlculs adjunts).

lampades de descarrega o tubs fluorescents s'ha tingut en compte

Quadre General

AMPLIACIO

EXISTENT
ESCOMESA
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N de tubs < 9
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|||||||||‘kum
)
pape
)
pape

DETALL TIMBRE SONOR

Hm

5

HHMIIIIIIIII‘
—_
|— — —f

DETALL INTERRUPTOR - CONMUTADOR

5
5

I

COTES EN CM
DETALL POLSADOR

t
20 20
L l

I

DETALL BASE D'ENDOLL DE 10/16A

N de tubs < S

COTES EN MM

/4
'

0"':;:5!!;:;:;::::?
1 I
\"“:I-Illll yEgEy Ry Ry

4 Caixa de derivacid

Tub aillant flexible de

1nAn

i
[l

diferents didmetres i
entrat 5mm a l'interior
de cada caixa _

Conductor aillat de 750V, |

|||||IHIIIHH|””|M| Ll

T

Ll

Segons el mecanisme hi
haurd el conductor de fa—
se, el neutre i el conduc—
tor de proteccid

Interruptor

L=

COTES EN CM

DETALLS INSTAL.LACIO INTERIOR

— Data Nom Escola politécnica
Dibuixat | 02/07 | JORDI | VALLS % Superior
Compro. JORDI COMAS UudG

Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST. L Pe P

_/- A L'EXP. | VENDA MAT. HDSTUSIX 8.

Especialitat ETIM




EXISTENT AMPLIACIO
' ' [ i NE————u§ —ng
I I
= Ve _ N
| 38
JEGH|
=4 4
<
< =
> &
17
SALA D’EXPOSICIO
(Ferreteria)
j Sup=163,75 m’
:4‘] ﬁ $ m 17 19 ﬁ 7
ADMINISTRACIO " B
Sup= 37,45 m’ — 7

7

i,
N

600x250

F g

|
i
TT =) 600x250

T

SALA EXPOSICIO
Sup= 130,30 m*

E
[N M
Ld

= 600x250
|
:

) ]
]

(]
e

/ REIXA DE RETORN E-HO

N
‘-_ T ‘ 5 800 x 500 mm

1

1

— CANONADA D’ANADA REFRIGERANT 410-A

— CANONADA RETORN REFRIGERANT 410-A
MUNTANT CANONADA REFRIGERANT 410-A

r=—
| S|

REIXA D'IMPULSIO HORITZONTAL TIPUS LINEAL E-LO 200x150 mm2
DIFUSOR EUROCLIMA-DR50 250+10”

REIXA D'IMPULSIO VERTICAL TIPUS LINEAL E-LO 300x150 mm2

N
|

(&3]
|

o~
|

o
|

o
|

~
|

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE MARCA DAIKIN Mod. DQ200B INVERTER
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 22 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 25 KW

UNITAT INTERIOR DE CASSETES MOD. FXZQ32M
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 3,6 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 4 KW

UNITAT INTERIOR DE CASSETES MQD. FXZQ50M
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 5,6 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 6,3 KW

UNITAT INTERIOR DE CASSETES MOD. FXZQ100M
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 5 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 5,20 KW

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE MARCA DAIKIN Mod. RXYQ12M9 INVERTER
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 33,5 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 37,5 KW

UNITAT INDEPENDENT Mod. FQ35B INVERTER
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 3,7 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 5 KW

UNITAT INTERIOR MAQUINA DQ200B-DAIKIN

Data

Nom

Dibuixat

02/07

JORDI

VALLS

Compro.

JORDI

COMAS

UdG

Escola politécnica
Superior

Escala

1/100

P. AMP. D'UNA NAU DEST.
A L'EXP. | VENDA MAT.

N° planol 20

Substitueix a:

Especialitat ETIM




EXISTENT

AMPLIACIO

12
/8

Jl}o,

FE7{ SALA JUNTA ]
e~ Sup= 16,21 m’
I ) ' ==
| EF =)
ARXIU
Sup= 18,35 m’
1/2" A w
1 1/8 TG
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e " 1
.| 3 _ 12 N
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'\SAAGéTZEM . Casoetts AC. " | 12 3 — ==
up= 49,10 m Jr ==
" vy
ADMINISTRACIO I o
fusl Sup= 121,21 m?
I..i.l
TE
1/2°
%mﬂekc. w
ﬁ; 7 /4 e
\" ! L
= -F:ll_ | T r = 124345
| ¥ J\ L [
1t
* 'y SALA EXPOSICI6 =1
N

/\

600x250 =p

REIXA DE RETORN EH-10
800 x 500 mm

7

o

1]
I

Sup= 165,50 m’

rrrrrrred))

=
L

(]
—d

CANONADA D'ANADA REFRIGERANT 410-A

CANONADA RETORN REFRIGERANT 410-A
& BAIXANT CANONADA REFRIGERANT 410-A

REIXA D'IMPULSIO HORITZONTAL TIPUS LINEAL E-LO 200x150 mm2
DIFUSOR EUROCLIMA-DRS0 250+10”

=
| ESS—— |

REIXA D'IMPULSIO VERTICAL TIPUS LINEAL E-LO 300x150 mm2

—
|

POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 22 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 25 KW

N
|

UNITAT INTERIOR DE CASSETTES MOD. FXZQ32M

POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 3,6 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 4 KW

(&3]
|

UNITAT INTERIOR DE CASSETTES MOD. FXZQ50M

POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 5,6 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 6,3 KW

o~
|

UN

[TAT INTERIOR DE CASSETTES MOD. FXZQ100M

POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 5 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 5,20 KW

n
|

POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 33,5 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 37,5 KW

o
|

UNITAT INDEPENDENT Mod. FQ35B INVERTER

POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 3,7 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 5 KW

~
|

UNITAT INTERIOR MAQUINA DQ200B-DAIKIN

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE MARCA DAIKIN Mod. DQ200B INVERTER

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE MARCA DAIKIN Mod. RXYQ12M9 INVERTER

Data

Nom

Dibuixat

02/07

JORDI | VALLS

Compro.

JORDI COMAS

UdG

Escola politécnica
Superior

Escala

1/100

P. AMP. D'UNA NAU DEST.
A L'EXP. | VENDA MAT.

N° planol 21

Substitueix a:

Especialitat ETIM




Seccib6 transversal

Transformocid

alfa<1d

[
Seccid longitudinal

Unidé encadellada

Derivacid senzilla

\J
—

Derivacié doble

Data Nom e
Dbuixat JORDI Escola politécnica
ibuixat | 02/07 VALLS Z Superior
Compro. JORDI | COMAS udG
Escala N° planol 22

/-

P. AMP. D'UNA NAU DEST.
A L'EXP. | VENDA MAT.

Substitueix a:

Especialitat ETIM




Conductes frigorifics: 2 per maquina (anada 7/8" i retorn 1/2")

1 = UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE MARCA DAIKIN Mod. DQ200B INVERTER
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 22 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 25 KW

2 — UNITAT INTERIOR MAQUINA DQ200B

3 — UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE MARCA DAIKIN Mod. RXYQ12M9 INVERTER
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 33,5 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 37,5 KW

4 — UNITAT INTERIOR DE CASSETTES MOD. FXZQ32/50/100M

5 — UNITAT INDEPENDENT Mod. FQ35B INVERTER
POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL : 3,7 KW
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL : 5 KW

T Conductes frigorifics: 2 per maquina en paral.lel

Data Nom s
Db JORDI Escola politécnica
ibuixat | 02/07 VALLS Z Superior
Compro. JORDI | COMAS udG
' ° plé 2
Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST. g EI?:OI- 3
, ubstitueix a:
-/- A L'EXP. | VENDA MAT. Espocialiat ETIM




Canonada de distribucié
general d'aigua potable

Acumulador vertical eléctric de 120 |.

EXISTENT AMPLIACIO
] Y
————9
SALA JUNTA
" Sup= 16,21 m -
p ARYIU
" Sup= 18,35 m’
12 j
1 -
10
g l
/ pasl \ Acumulador vertical de 120 I. -
!gw- Li_
4
3
2
1
ADMINISTRACIO
ol Sup= 121,21 m’
" MAGATZEM
Sup= 49,10 m’
Lt . .
/\ -
+
| N
|_l_
SALA EXPOSICIO
o Sup= 165,50 m’

L

—> Punt de consum d'aigua potable
—>  Punt de consum d'ACS

Valvula de tall

— — Distribucié d'aigua potable pel fals sostre

— — Distribucié d'ACS pel fals sostre, aillada t&rmicament

«  Muntant/baixant de la installacié d'aigua
Data Nom s
Dibunat JORDI Escola politécnica
ibuixat | 02/07 VALLS Z Superior
Compro. JORDI | COMAS udG
\ N° planol 24
Escala P. AMP. D'UNA NAU DEST. pano

1/100

A L'EXP. | VENDA MAT.

Substitueix a:

Especialitat ETIM




LLEGENDA HIDRAULICA

Circuit d’anada valvula de retencid

Circuit de recirculacid valvula ATS

Regulador de pressié amb electrovdlvula tres vies

vdlvula de retencid i filtre incorporats valvula de seguretat

bomba circuladora termdmetre

) P
vas dexpansié tancat mandmetre

vdlvula i embut de buidat
Valvula tres vies manual

vdlvula de tancament rdpid
tub flexible

Filtre d’aigua

termostat de contacte

purgador

so0t i ;@9 ¥ | |

interruptor de fluxe

Nota: Tots els elements de la instal.lacid s'han calculat per uns valors mdxims de perdua
de carrega de 30 mm.c.a. per metre lineal. | una velocitat maxima del circuit de 2 m/s

Acumulador vertical eléctric de 120 | i amb
capacitat d'ascalfar I'aigua fins @ 70 °C

Entrada aigua _|><]_|<I_JUUL_

freda

Cu 33/35mm

Consum
ACS.

Cu 16/18mm

CENTRAL

REGULACIO

i

DAB VS 35/150

O

Recirculacio <=

DAB VS 35/150

| Acumulador
vertical de
120 litres de

TFD% copocitat@

Cu 16/18mm

Pannell
solar
(2,16m2)

Vas d'expansié
25 litres

fo i

T

Vas d’expansi6
de 25 litres

| Cu 16/18mm |

Cu 16/18mm

- N

— Cu 1_6/18mm a

S

\

— <t

Cu 16_/18mm

‘ Vas d'expansid
de 25 litres

| Cets/eom |

Data Nom

Escola politécnica

Dibuixat | 02/07 JORDI VALLS Superior
Compro. JORDI COMAS
Escala N° planol 25

/-

P. AMP. D'UNA NAU DEST.

A L'EXP. | VENDA MAT.

Substitueix a:

Especialitat ETIM
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