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Detall del muntatge de les
plaques al kit de suport.

E'scala 1:8
11|Placa solar 24 - KC173GHT
10| Suport 96| SS304 -
9| Femella Ml12 96 Ac DIN-934
8| Volandera 96 A2 DIN-125
M12
7|  Suport 96 SS304 -
6 Cargol 96| Ae2-70 DIN-933
o M12x45
o S| Casquet 96| SS304 -
2 4| Varoa rosc. 96| A2-70 -
8 3| Suport 96| SS304 -
Detall de I’ ancoratge 2 Volngcsler‘a 192 Ac DIN-125
a les teules S a
Escala: 1:8 %—/ I\—/,_Q\\—% 1|Femella M30| 288 A2 DIN-934
= AATA A Pos.| Descripcid |Qtat.| Material Norma
@ PTFC Dibuizat |Albert Molins Galas | 27—03—2008|
Comprovat |Albert Molins Galas | 27—-08—-2008] ydec E.P.S.
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|_4 8 6 1 a INV-A Inve;:olr ge xn?l:t\:l
monofdsic Pnom=!
LS 2 6 1 .
|_6 1 6 1 An;ell't. Amll::?\ggr‘ de
Xxarxa
|_7 4 6 1 /'LN K Contactor 4 pols
L8 4 10 e Plot
Control de freq. 49
LT1 1 18] 4= o Stz
Control de t 16
LTe 1 6| 18| = T85vn ‘a 11vn
LT3 1 6 4 = Temporitzador 3min,
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Detall del muntatge de les
plaques al kit de suport.

E'scala 1:8
11|Placa solar 66 - KC173GHT
10| Suport 264| SS304 -
9| Femella Ml2| 264 Ac DIN-934
8| Volandera 264 A2 DIN-125
M12
7|  Suport 264| SS304 -
6 Cargol 264| A2-70 DIN-933
o M12x45
o S| Casquet 264 SS304 -
2 4| Varoa rosc. 264 A2-70 -
8 3| Suport 264| SS304 -
Detall de I’ ancoratge 2 Volngcsler‘a oe8 Ac DIN-125
a les teules S a
Escala: 1:8 %—/ I\—/,_Q\\—% 1|Femella M30[ 792 A2 DIN-934
= AATA A Pos.| Descripcid |Qtat.| Material Norma
@ PTFC Dibuizat |Albert Molins Galas | 27—-03-2008
Comprovat |Albert Molins Galas | 27—-08—-2008] ydec E.P.S.
ME7 — Escala
2.2.5 — RECTORIA — DETALL DE MUNTATGE
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1] Placa solar 36| - KC173GHT
Pos.| Descripcié |Qtat.| Mat, Norma
prpe | Diuizat | Albert Molins Galas | 27-03-2008|
Comprovat |Albert Molins Galas | 27—-03-2008| ydc E.P.S.
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EEWEOR IRRMDIANCIA BOLAR
SENSOR TEMPERATURA MODUL
S ——— SIMBOL| NOM DESCRIPCIS
\' DC-A | Fuslble secclonable
ML Interruptor
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\ magnetotarmic
' blpolar (2 pols) In=
30A tall=4.5kA>
M2 |Pla magnetotérmic 4
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:\ tall=4.5kA
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flls cl 2
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L1t 4 10] 1 Am R Tontector 4 pom
1
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SECCIO A-A
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\ Detall de Ianclatge dins
la sabaia de formigé.
ESCALA: 1:2

2500

2200

7 Tac M24x50 6

6 Volandera M24 6
DIN-125

| I 5| Cargol M24x60 6
A1 A § DIN-933

Bateria 12V 60 Ah

Tub fluorescent 9 W

4
una sabata de 3| Placa solar 56 Wp
2
1

<l N | -

Cos principal

Pos. Descripcio Qtat.

Dibuizat |Albert Molins Galas | 27—08-2007]
Comprovat|Albert Molins Galas | 27-08-200?| ygc E.P.S.

Escala
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