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Jordi Boix

Jordi Boix

07/03/14
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07/03/14

1
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Situació
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Jordi Boix

Jordi Boix

07/03/14
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07/03/14

2

GEE

Emplaçament
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Superior

Especialitat

Substitueix a:

UdG

S/E

Escala

Data Nom

06/03/14
Dibuixat

Compro. 06/03/14

Signatura

Entrada i  equip de mesura

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

A la xarxa

3
4

5
6

250/5A

-T2

SCHNEIDER 

16477

1 2 + -

3 4 5 14 15 16 17 18 19

250/5A

-T5

SCHNEIDER 

16477

k L M N O

100A

-3Q2

6

5

2

1

2
1

G2N3

SCHNEIDER 

-3F1

4
3

6
5

250A

R

4-0/A

S

4-0/A

T

4-0/A

250/5A

-T3

SCHNEIDER 

16477

250/5A

-T4

SCHNEIDER 

16477

3

7-6/B

TC+

TC-

7-6/B

Bateria de

condensadors

Schneider

Varset

52884

1
4

1
3

9-2/E

-AX-1

1 2 3 4 5 6 7

Central de

mesures

Schneider

PM710

Schneider Electric

-X1

Power Logic PM710

0.4/25kV 160kVA

-T1

TRAFO SEC

SCHNEIDER 

TRIHAL

Flusarc 36kV

SCHNEIDER 

-3Q3

200/5

-3T1

ABB

KOTD-150

200/5

-3T2

ABB

KOTD-150

200/5

-3T3

ABB

KOTD-150

10A

-3Q7

SCHNEIDER

IC60N

1
2

Relè Protec

Trafo

ABB

REJ 525

14

16

  11-4/F

6

9

12

-3Q1

SCHNEIDER 

HVX-36-25-12-E

M

ABB REJ 525

Ready Start Trip

7

10

4

1 2 3

-XT

CT-

7-7/C

7-7/B

CT+

  8-1/C

1
4

1
3

14-3/G

-K43

1
2

1
1

14-9/G

-K56

D C

B-

8-0/H

B+

8-0/H

     Cel·la

    mesura

 companyia
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Especialitat

Substitueix a:

UdG

S/E

Escala

Data Nom

06/03/14
Dibuixat

Compro. 06/03/14

Signatura

Generador i protecció

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

G

3~

Y

Z
X

W

132kW

V

-G1

SIEMENS

1LE1501-3AC53

U

200A

-4Q2

SCHNEIDER 

NSX250N

1
2

3
4

5
6

250/5A

-T6

SCHNEIDER

16477

25 25r 26 26r
27 27r 29 30

10A

-4Q4

SCHNEIDER

IC60N

1
2

3
4

5
6

Va

Vb

Vc

Vn

R

3-10/A

S

3-10/A

T

3-10/B

M

4

250/5A

-T7

SCHNEIDER

16477

250/5A

-T8

SCHNEIDER

16477

R

5-0/A

S

5-0/A

T

5-0/B

  11-4/F

  6-1/D

  9-1/C

  14-0/C

  14-2/F

1
4

1
3

14-2/G

-K42

1
2

1
1

14-0/G

-K41

D C

21 3

-X2

Orion Italia

SMPR

Trip Service

Alarm Breaker

Breaker

Relé  de

protecció

del generador

Orion Italia

SMPR-1
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Substitueix a:

UdG

S/E

Escala

Data Nom

06/03/14
Dibuixat

Compro. 06/03/14

Signatura

Auxiliars i bateries

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

M

3~

ABSKG

REXROTH

BOSCH 

2,2kW

-3M1

3

M

+

SEG BL18

WOODWARD

12-24V/20A

-5G1

YPC55-12

Yuasa

-G2

YPC55-12

Yuasa

-G3

6.3A

-5Q1

SCHNEIDER

GV2ME10

1
2

3
4

5
6

Id

40A/300mA

-5Q2

SCHNEIDER 

A9R84440

1
2

Id

3
4

Id

5
6

2
1

14-4/G

LC1-D128D

SCHNEIDER

-K46

4
3

6
5

10A

-5Q3

SCHNEIDER

IC60N

1
2

3
4

5
6

R

4-10/A

S

4-10/A

T

4-10/A

10A

-5Q4

SCHNEIDER

IC60N

1
2

3
4

10A

-5Q5

SCHNEIDER 

IC60N

1
2

3
4

10A

-5Q6

SCHNEIDER

IC60N

1
2

3
4

Alimentació

plc i equips

Alimentació

maniobra i

senyals exteriors

Alimentació

vàlvules

7
-
0

/
A

M
+

7
-
0

/
G

M
-

9
-
0

/
A

+
2

4
V

9
-
0

/
A

-
2

4
V

  11-7/F

11-1/F

  11-7/F

  11-6/F

  11-5/F

  11-5/F

5

1
5

-
0

/
A

V
A

L
+

1
5

-
0

/
A

V
A

L
-

Motor

Grup Hidràulic

1 2 3 4 5

-X3

1
3

1
4

-K46
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Auxiliars a 230V

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

-F -N -T

10A

-6Q3

SCHNEIDER

IC60N

1
2

3
4

NSYRCR55WU2

CALEFACTORA

RESISTENCIA

55W

-4R1

2
4

2
3

NSYCOTHC

SCHNEIDER

TERMOSTAT 

-T

Endoll  230V

Eliminació

Humitat

Ventilació quadre

Id

40A/30mA

-6Q1

SCHNEIDER

23014

1
2

Id

3
4

10A

-6Q2

SCHNEIDER 

IC60N

1
2

3
4

Fluorescent

Led

Philips

3590

Final de

cursa porta

Honey Well

GLCB01A2A

6

AE20M-230

MOFLASH KLAXON

QBS-0023

Brunzidor Avisador Lúminic

14 13

14 13

1
4
-
9
/
G

C
A

3
 
S

K
 
2
0
B

D

S
C

H
N

E
I
D

E
R

-
K

5
5

SCHNEIDER

 NSYCVF165

21 22

Alimentació

radio i REJ

525

R+

8-0/A

R-

8-0/A

Comptador

Comanyia
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Relés entrada

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

A
2

A
1

-K1

A
2

A
1

-K2

A
2

A
1

-K3

A
2

A
1

-K4

A
2

A
1

-K5

A
2

A
1

-K56

A
2

A
1

-K7

A
2

A
1

-K8

A
2

A
1

-K9

A
2

A
1

-K10

A
2

A
1

-K11

A
2

A
1

-RSV

M+

5-8/G

M-

5-8/G

Nivell mínim

grup hidràulic

Pressió correcte

acumulador

Pressió minima

acumulador

Vàlvula

oberta

Vàlvula

tancada

Bypass

obert

Bypass

tancat

Alarma Temp.

Condensadors

Relè sobrevelocitat

1
4

1
3

739-6727

IFM

-5S2

1
4

1
3

739-6727

IFM

-5S3

-5B6

TELEMECANIQUE

CS7C4A1MPG13

1
4

1
3

TC+

3-9/F

3-9/G

TC-

1
2

1
1

M2L

KARI

-5S1

SOBREVELOCITAT

DESBLOQUEIG 

-5S4

1
4

1
3

9/F

-RSV

  14-1/D

  9/D

  11-3/F

2
4

2
3

13-3/E

-RVS

  12-1/F
  12-2/F

  12-2/F

  12-3/F

  12-4/F   12-4/F

  12-5/F

  12-1/F

7

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 13

-X4

3-1/D

CT-

CT+

3-1/D

Alarma Temp.

Trafo

  12-5/F

M+

8-0/B

M-

8-0/F

-5B7

TELEMECANIQUE

CS7C4A1MPG13

1
4

1
3

-5B8

TELEMECANIQUE

CS7C4A1MPG13

1
4

1
3

-5B9

TELEMECANIQUE

CS7C4A1MPG13

1
4

1
3
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06/03/14
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Maniobra Orion Italia

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

A
2

A
1

-AX-1

A
2

A
1

-AX

1

3

4

7

8

13

14

19 20 23 24 31 32 33 34

1
4

1
3

14-8/G

DESBLOQ.

-K54

1
4

1
3

1/E

-AX

Aux2. posició

interruptor

grup

  7/E

  11-0/F

A
2

A
1

-DPG

+24V

5-6/G

-24V

5-7/G

  3-9/D

1
4

1
1

4-1/C

GENERADOR

CONEXIÓ

-4Q2

Aux posició

interruptor

grup

+24V

10-0/A

-24V

10-0/A

8

1
1

-
8

/
E

W
D

O

Watch dog

Orion Italia

  11-8/F

  14-1/D

Dispar

Proteccions

Generador

M+

14-0/A

M-

14-0/G

Orion Italia

SMPR-1

Trip

Service

Alarm

Breaker

open

Breaker

closed

Relé  de

protecció

del generador

Orion Italia

SMPR-1

Breaker

earthed

Switch

current

B+

8-10/H

B-

8-10/H

B+

10-0/G

B-

10-0/H

M+

8-10/B

M-

8-10/F
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Compro. 06/03/14

Signatura

Maniobra REJ 525

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

4

8

42 43 44 45

ABB

Relé  de

protecció

del Trafo

ABB

REJ 525

REJ 525

Ready Start Trip

C

E

Rx

Tx

A
2

A
1

-DPT

1
4

1
1

3-0/H

HVX-36-25-12-E

CONNEXIÓ 

-3Q1

A
2

A
1

-AXT

-3

-4

1
4

1
3

1/E

-AXT

  8/D

  11-9/F

Aux posició

interruptor

trafo

Dispar

Proteccions

Trafo

1
2

-
6

/
D

W
D

R

  11-10/F

  14-1/E

B+

3-5/B

B-

3-5/B

M+

7-10/A

M-

7-10/G

M+

9-0/B

M-

9-0/F

B+

9-0/G

B-

9-0/H

9

R+

6-5/D

R-

6-5/D

R+

17-0/A

R-

17-0/A
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Nº plànol

Escola Politècnica

Superior

Especialitat

Substitueix a:

UdG

S/E

Escala

Data Nom

06/03/14
Dibuixat

Compro. 06/03/14

Signatura

PLC

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

    OMRON

CJ1W-PD025

+

-

OMRON CJ2M  CPU32

Power

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

C

D

E

F

Unit

Nº

x16

1

x16

0

Node

Nº

Ethernet

14

       OMRON

CJ1W-SCU41-V1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

C

D

E

F

Unit

Nº
In

Out

Port 1

Port 2

B+

B-

+

-

+24V

9-10/A

-24V

9-10/A

+24V

11-0/G

-24V

11-0/G

10

RS485

B+

16-0/G

B-

16-0/G

ETH

16-2/E

B+

9-10/G

B-

9-10/H
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Nº plànol

Escola Politècnica

Superior

Especialitat

Substitueix a:

UdG

S/E

Escala

Data Nom

06/03/14
Dibuixat

Compro. 06/03/14

Signatura

Entrades PLC 1

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

OMRON CJ1W-ID211 MÒDUL D'ENTRADES DIGITALS

A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 A6 B6 A7 B7

1
4

1
3

9-1/E

ACOBLAT

GRUPA

-AX

4
3

DESBLOQUEIG

-11S1

1
4

1
3

7-9/F

VELOCITAT

SOBRE

RELÉ

-RSV

1
3

1
2

3-1/C

DISPARAT

MESURA

TERMIC

-3Q7

1
4

1
3

5-1/D

ON

HIDRÀULIC

GRUP 

-K46

1
3

1
2

4-8/E

DISPARAT

ORION 

TÈRMIC

-4Q4

2
2

2
1

5-1/B

DISPARAT

GRUP HIDR.

GUARDAMOTOR

-5Q1

1
4

1
3

5-3/B

DISPARAT

CAR. BATER.

DIFERENCIAL

-5Q2

1
3

1
2

5-8/D

DISPARAT

AUX.

TERMIC

-5Q5

1
3

1
2

5-9/D

DISPARAT

VALVULES

TÈRMIC

-5Q6

1
4

1
3

5-3/D

DISPARAT

C. BATERIES

TÈRMIC

-5Q3

+24V

10-9/A

-24V

10-9/A

A8

B8

+24V

12-0/G

-24V

12-0/H

11

1
4

-
4

/
D

R
E

D

Relè

Emergència

disparat

9
-
4

/
D

W
D

O

Watch dog

Orion Italia

1
2

1
1

9-3/E

DISPARAT

PROTEC. GEN.

RELÉ DE

-DPG

1
4

1
3

8-1/E

XARXA

CONNEXIÓ 

-AXT

1
2

1
1

8-3/E

DISPARAT

PROTEC. TRAFO

RELÉ DE

-DPT
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Nº plànol

Escola Politècnica

Superior

Especialitat

Substitueix a:

UdG

S/E

Escala

Data Nom

06/03/14
Dibuixat

Compro. 06/03/14

Signatura

Entrades PLC 2

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

OMRON CJ1W-ID211  MÒDUL D'ENTRADES DIGITALS

A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 A6 B6 A7 B7

1
1

1
4

7-1/F

GRUP HIDR

MIN 

NIVELL

-K1

1
1

1
4

7-2/F

ACUMULADOR

PRESSIÓ OK

-K2

1
1

1
4

7-2/F

ACUMULADOR

PRESSIÓ MIN

-K3

1
1

1
4

7-3/F

OBERTA

VALVULA

-K4

1
1

1
4

7-4/F

TANCADA

VALVULA

-K5

1
1

1
4

7-5/F

OBERT

BYPASS 

-K56

1
1

1
4

7-5/F

TANCAT

BYPASS

-K7

1
1

1
4

7-6/F

CONDENSADORS

ALARMA TEMP.

-K8

+24

11-10/G

-24V

11-10/G

A8

B8

+24V

13-0/G

-24V

13-0/G

12

1
1

1
4

7-7/F

TRAFO

ALARMA TEMP.

-K9

8
-
4

/
D

W
D

R
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Nº plànol

Escola Politècnica

Superior

Especialitat

Substitueix a:

UdG

S/E

Escala

Data Nom

06/03/14
Dibuixat

Compro. 06/03/14

Signatura

Entrades PLC 3

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

OMRON CJ1W-AD081-V1 MÒDUL D'ENTRADES ANALÒGIQUES

B1 A1 B2 A2 B3 A3 B4 A4 B5 A5 B6 A6 B7 A7 B8 A8 B9 A9

42

43 44 31+ 32-

11 12

41 42 43 31+ 32-

11 13

41 42 43 31+ 32-

11 12

GERRAN LT

LINEAL

POTENCIOMETRE

-P1

K10-E-3LS-400

ELECTROTHERM

PT-100 3 FILS

-R1

41 42 43 31+ 32-

11 12

Potenciometre

posició distribuidor

Sensor inductiu

velocitat

PT-100

Coixinet turbina

PT-100

Coixinet 2

SENSOR VEL.

SCHNEIDER

XS618B2NAL01M12

3

1 2

K13-E-3LS-400

ELECTROTHERM

PT-100 3 FILS

-R2

24

23

-RVN

Condicionador

Senyal

Potenciometre

PR4116

Condicionador

Senyal

PT-100

PR4116

Condicionador

Senyal

PT-100

PR4116

+24V

12-10/G

-24V

12-10/H

13

  14-2/E

+24V

16-0/A

-24V

16-0/A

4

1 2 3

5 6

7 8 9 10 11 12

-X5

Condicionador

Senyal

Sensor de velocitat

PR 5225

25

26

-RSV

  7-9/B
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Nº plànol

Escola Politècnica

Superior
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06/03/14
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Signatura

Sortides PLC

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

A8B8

A0

B0

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

A6

B6

A7

B7

-K54-K52-K51-K50-K49-K47-K46-K45

Relé

emergència

Desbolq.

Protec.

Tancar

Bypass

Obrir

Bypass

Tancar

Vàlvula

Obrir

Vàlvula

Tancar

Distribuid.

Obrir

Distribuid.

Motor

Hidr.

Seguretat

Válvula

Seguretat

Distribuid.

34 Y442414PEA2

-K44-K43-K42

Relè de seguretat Schneider XPS AC5121

14

1
1

-
2

/
E

R
E

D

A1

33 Y432313

+24V

D'EMERGÈNCIA

POLSADOR 

-13S1

1
2

1
1

9/G

DISPARAT

EMERGÈNCIA

RELÉ

-K55

1
4

1
1

7-9/F

-RSV

1
2

1
1

9-3/E

DISPARAT

GENERADOR

PROTECCIÓ 

-DPG

2
2

2
1

13-3/D

-RVN

Conexió

Interruptor

Trafo

Conexió

Interruptor

Generador

Desconexió

Interruptor

Generador

-K41

1
4

1
1

4-1/C

ON

Gener.

-4Q2

2
1

2
1

4-1/C

OFF

Gener.

-4Q2

  15-1/C

  15-2/C

  15-2/C

  15-3/C

  5-1/D

  5-1/D

  5-1/D

  15-3/C

  15-4/C

  15-6/C

  15-6/C

  15-7/C

  15-7/C

  15-8/C

  15-9/C

  15-10/C

  15-10/C

-K48

  15-5/C

  15-5/C

  4-3/C

  4-3/C

  9-6/E

-K55

  1/C

  6-8/E

  6-8/E

M+

9-10/B

M-

9-10/F

OMRON

CJ1W

OC211

1
2

1
1

8-3/E

DISPARAT

TRAFO 

PROTECCIÓ 

-DPT

-K56

Desconexió

Interruptor

Trafo

  12-4/F

  3-1/I

  3-1/I
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Actuadors

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

15

M

2

-15M2

BOSCH

0.130.007.051

1

M

2

-15M1

BOSCH

0.130.007.051

1

Obrir

Bypass

Tancar

Bypass

Tancar

Vàlvula

Obrir

Vàlvula

Tancar

Distribuidor

Obrir

Distribuidor.

Seg.

Vàlvula

Seg.

Distr.

x
2

x
1

-15Y1

VICKERS

DG4V36CMUH

x
2

x
1

-15Y2

VICKERS

DG4V36CMUH

x
2

x
1

-15Y3

VICKERS

DG4V36CMUH

x
2

x
1

-15Y4

VICKERS

DG4V36CMUH

x
2

x
1

-15Y5

VICKERS

DG4V36CMUH

x
2

x
1

-15Y6

VICKERS

DG4V36CMUH

1
4

1
1

-K44

2
4

2
1

1
4

1
1

-K45

4
4

4
1

1
4

1
1

-K47

4
4

4
1

1
4

1
1

-K48

4
4

4
1

1
4

1
1

-K49

4
4

4
1

1
4

1
1

-K50

4
4

4
1

1
4

1
1

-K51

1
4

1
1

-K52

4
4

4
1

4
4

4
1

VAL+

5-9/G

VAL-

5-9/G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-X6
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Pantalla

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

Pantalla

Tàctil

Delta

BOP-B10S411

16

N

+24

+24V

13-10/G

-24V

13-10/G

18 19

B+

10-9/G

B-

10-9/H

B+

17-0/G

B-

17-0/H
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Compro. 06/03/14

Signatura

Comunicacions

Jordi Boix

Jordi Boix

GEE

ELPRO

105U-G-MD1

Comunicacions

Presa i canal

WIT

Easy Pro

Wan

Conexió ACA I

REMOTA

Telf 2 3 4 7

TX1 RX1 TX2 RX2

WIT SOLUTIONS (MÒDUL TLÈFONIC)

RX

TX

RX

TX

OK

ACT

ELPRO

TECHONOLOGIES

SERIAL

RADIO

Bus + Bus-

17

21 22

-1 -2

B+

16-10/G

B-

16-10/G

ETH

1
0

-
6

/
F

E
T

H

R+

8-10/A

R-

8-10/A
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