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Pilar prefabricat 50x50 cm

DETALL DE LES SABATES COMPARTIDES
ENTRE ELS PILARS DE 1819 m D'ALCADA

DETALL DE LES SABATES DELS
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Pilar prefabricat
40x40 cm

|
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Armat transversal: @12 mm cada 10 cm

50 cl

3
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tipus

Encastament

calze
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| 1
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J350m
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Armat longitudinal: 16 barres @16 mm
Graella 23x23 barres de @16 mm
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50 emi—— Encastament tipus calze /
soon [ 7 [ e s
it SE
28,20 om) 5ch\
DETALL DE LA GRAELLA DE
23X23 BARRES @16 mm
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- +17,39 cm
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12 barres @20 mm
Graella 22x22 barres de @16 mm
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- +17,27 cm
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] 40.cm
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LLEGENDA DE LA SIMBOLOGIA UTILITZADA

DERIVACIONS INDIVIDUALS DN 32 mm ; PN 16 atm ; PVC
DERIVACIONS INDIVIDUALS DN 40 mm ; PN 6 atm ; PVC
DERIVACIONS INDIVIDUALS DN 100 mm ; PN 6 atm ; PVC
RAMALS COL-LECTORS DN 50 mm; PN 6 atm; PVC
RAMALS COL-LECTORS DN 75 mm; PN 6 atm; PVC
COL-LECTOR LIiNIA DE PROCES DN 63 mm; PN 6 atm; PVC
COL-LECTOR LiNIA DE SERVEIS DN 90 mm; PN 6 atm; PVC
COL-LECTOR PLUVIAL PRINCIPAL DN 250 mm; PN 6 atm; PVC
COL-LECTORS PLUVIALS SECUNDARIS:
2 h A. DN 125 mm; PN 6 atm; PVC
20 B. DN 160 mm; PN 6 atm; PVC
. C. DN 200 mm; PN 6 atm; PVC
I 21 ARQUETES ].I'NIA DE SER\{EIS 40x40 cm
ARQUETA LINIA DE PROCES 40x40 cm
ARQUETA PLUVIAL 75x75 cm
] 7 1inl [ {1 BONERES DE PVC
| 20 CANALS D'ACER PER A DRENATGE

8 30 BAIXANTS PLUVIALS i
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~ 22
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SECCIO ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA VISTA DES DE LA FAGANA NORD - OEST

w E
Jassera pretesada en forma de |
S
-0,80 m
Biga pretesada lleugera ’ .
g9ap 9 Tancament exterior
. _ de formigo prefabricat
Jassera peraltada tipus delta
Fals sostre continu 23,00m ;ﬁ .
de plaques d'escaiola SECCIO G
Ménsula i Jasfsera pc;etlesada
) ,00 m en forma de
0,80 m 16,00m 16,90 m
11,00 m
| SECCIO A . * TSECCIO5A,OO m—
B 4 P :// 0,80 m m-
N 8,50 m 8,00 m 9,00 m T
500m H1040m  400m \ 040m- - 0,50 m 5.00mil |\ om 4,50 m
RAN HHIIIIHIHHIIHHLHHI\X\\I‘\HHH HI‘HIIIIJHHHHHHIHHHHHIHHHHIIIIIHIHHHHHHHHHHHHHIH IIH‘HIHHHHILH\HHHHIHH 77LLHHHHH{H
R | ] 42,60 m —~L—¥2,00 m
~12,00 #———8,75 m——12,50 m+t —19,80 m* 4/00 m—“4—~<—6.60 m——+~—3,80 m—-

NAU DE SERVEIS \ NAU PRINCIPAL SALA D'ATOMITZACIO SALA DE CALDERES

< Detallde la d iSpOSiCié de les DETALL DE LA SECCIO DE LES JASSERES
1 13 SECCIO A SECCIOB SECCIO C
bigues sobre les jasseres SECCIOA
5 5
80,0t 10,00 80,00 12,00
7.50 750
10,00 10,00
l=-40,00 1=-50,00
Quotes en cm
ACCIONS A SUPORTAR ACCIONS DE DISSENY
ELEMENTS ESTRUCTURALS
MKN-m) | V(kN) N(N) | M(KN-m) |V (kN) N (kN)
BIGUES PRETESADES 728 5.2 ) 12.35 10,06 _ Planol GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA ,
JASSERES DE LA NAU DE SERVEIS 182,86 66,50 - 57330 | 31030 | - PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET| LmiversitatdeGirona
JASSERES DE LA SALA D'ATOMITZACIO 222,13 80,78 - 820,00 - - 1 0 EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA zona| EScolaPolitécnica Superior
JASSERES PERALTADES TIPUS DELTA 835,82 145,36 - 2.563,17 | 353,70 - INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.
JASSERES DE LA SALA DE CALDERES 43,62 39,90 - 573,30 310,30 -
PILARS DE 5 m DE LA NAU DE SERVEIS 64,32 18,36 86,12 124,10 - 120,00 Escala:
PILARS DE 5 m DE LA SALA DE CALDERES | 59,37 20,40 54,52 116,90 80,00 _ 10. ESTRUCTURES
PILARS DE 9 m 218,00 33,00 180,68 339,20 200,00 1:100
PILARS DE 18 m 713,01 72,00 191,14 732,90 340,00 .
L'estudiant: Signat: AQ) ., | Data:
OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI gy | 01/09/2021
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1,30 m-'—

Jassera pretesada
en formadelde5m

11,4

Jassera peraltada tipus delta

T T T T

Jassera pretesada en
formade |l d11 m

|—r1,30 m

Jassera pretesada
enformadeld11 m

Biga pretesada lleugera

Baixant pluvial

22,50 m

©) Quotes sense tenir en consideracié el gruix dels tancaments exteriors (e = 20 cm).

11,00 m

48,00 m

Canalo pluvial

CARACTERISTIQUES DEL PANELL

40 mm

PES (kg/m?)| 7,18
MATERIAL

POLIURETA (PUR) | POLI-ISOCIANURAT (PIR)

ACER PRE-LACAT

CARACTERISTIQUES ESTRUCTURALS B D
TIPOLOGIA DE COBERTA A DUES AIGUES| A UNA AIGUA A UNA AIGUA
PENDENT (%) 10,00 10,00 10,00
LLUM DELS PORTICS (m) 23,00 11,00 5,00
ALCADA DELS PILARS (m) 9,00 5,00 5,00
SEPARACIO ENTRE PORTICS (m) 5,10 5,10 5,10
SEPARACIO ENTRE BIGUES (m) 1,30 1,30 1,30
LONGITUD DE LES BIGUES (m) 5,50 5,50 5,50
NOMBRE DE BIGUES / JASSERA 18 9 5
NOMBRE DE JASSERES 10 10 3

Coberta de panell

sandvitx metal-lic

Plénol GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA ;
PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET ggéﬁi;séﬁf:cﬁlign;“ erior
1 1 EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA | . ; p
INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.
Escala:
1:100 11. COBERTA
L'estudiant: Signat: Data:
01/09/2021
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DETALLS DELS TANCAMENTS EXTERIORS

(e=20cm)

ESCALA: 1:25

DETALL DE LA UNIO DELS PANELLS ENTRE SI

ENCASTAT EN
EL PANELL

HEN

XAPA ® /
=g

VISTA DES DE L'INTERIOR DE LA NAU

ESCALA: 1:50

Vi

_,

==

7

_,

=

ESCALA: S/E

DETALLS DELS TANCAMENTS INTERIORS

ARREBOSSAT DE CIMENT

A KT T T 17

PINTURA EPOXI

SUBJECCIO

DETALL DE LA CANTONERA DE 20 cm

20 cm-
—0 cm

20 cm
s N P
' DETALL DE LA UNIO DELS PILARS AMB EL PANELL
TANCAMENT PREFABRICAT DE 20 cm
PILAR 40x40 cm o 50x50 cm
300 cm +
* INTERIOR DE LA NAU CANTONERA
DE 20 cm
EXTERIOR DE LA NAU
PILAR PREFABRICAT PANELL
PREFABRICAT
O
r
400 cm CANAL
/CARGOL
j\ AIONETA CAP AN
PILAR PREFABRICAT
ELEMENT DE
L] PANELL PREFABRICAT

VISTA DES DE L'INTERIOR DE LA NAU

PANELLS ALVEOLARS DE
PVC DE 8 mm DE GRUIX

PARAMENT DE TOTXANA DE
29x14x9 cm AMB MORTER
INDUSTRIAL

PARAMENT DE TOTXANA DE
29x14x9 cm AMB MORTER
INDUSTRIAL

GUARNIT DE GUIX

PARAMENT DE TOTXANA DE
29x14x9 cm AMB MORTER
INDUSTRIAL

ESCALA: S/E

PARAMENTS INTERIORS

ZONES D'US

A
B
C

SALES N° 2, 6, 8, 10, 11,12, 14, 15, 16,17 i 18

SALES N° 19, 20, 21, 22 i 23; PASSADISSOS N° 24 i 25
SALES N°1, 3,4, 5,7,9i 13; PASSADISSOS N° 26, 27, 28, 29i 30

50 cm

[
20 cm
10 cm

ADI 15

ESCALA: 1:25

—50 ch

Planol

GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA

et

PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET | URiversitat de Girona
12 EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA
INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.

Escola Politécnica Superior
[

Escala:

12. DETALLS D'OBRA DE PALETA

L'estudiant:
OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI

Signat: | Data:
b 01/09/2021




FACANA NORD - EST

CANALONS DN 200 mm g ANTS DN 90 mm QUE

DESAIGUEN SOBRE COBERTA

PANELL SANDVITX

BIGA PRETESADA

ELEMENTS DE SUBJECCIO
DEL CANALO AMB EL PANELL

CANALONS DN 250 mm

BAIXANTS DN 110 mm
COL-LECTOR PLUVIAL
16,13 m .
48,40 m <
CANALO .
4 A
< / JASSERA
CANALONS DN 200 mm ' "l. AN

FACANA SUD - OEST BAIXANT e M

4. _4 .
CANALONS DN 250 mm BAIXANTS DN 110 mm ' '4 - \ TANCAMENT

BAIXANTS DN 90 mm e EXTERIOR

- ’ ;

P

CANALONS DN 125 mm _ _ A ‘ 4/\/7_ - -
810 m ESCALA: 1:25
11,80 m COL-LECTOR PLUVIAL
BAIXANTS DN 63 mm 24,20 m
22,90 m
48,40 m
ESCALA: 1:150
< GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA —_—
Planol = .
Universitat de Girona

PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET sea 4 .
1 3 EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA E\ sco,la Politéenica Superior
INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.

Escala:

13. DETALLS DE LA XARXA DE PLUVIALS

L'estudiant: Signat: Data:
OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI 01/09/2021
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14

LLEGENDA DE LES SALES

0 N O~ ON =

MOLL DE RECEPCIO

LABORATORI

MAGATZEM DE LA LLET

MAGATZEM DE LA NATA
PRETRACTAMENT DE LA LLET
SISTEMA CIP

DESHIDRATACIO - INSTANTANEITZACIO
CONTROL DE QUALITAT
ENVASAMENT

MAGATZEM DEL PRODUCTE FINAL
MAGATZEM D'ENVASOS

MAGATZEM DE NETEJA | AUXILIARS
ZONA D'EXPEDICIO

SALA DE CALDERES

SALA DE QUADRES ELECTRICS
SALA D'ELEMENTS HIDRAULICS
SALA DE CONTROL DE PROCES PLC
VESTIDORS

W.C.

DESPATXOS

OFICINES

SALA DE REUNIONS

MENJADOR

ZONA DE RECEPCIO DEL PERSONAL
PASSADIS OFICINES

PASSADISSOS ZONA DE SERVEIS
PASSADISSOS ZONA D'OFICINES

LLEGENDA DE LA SIMBOLOGIA UTILITZADA

PUNTS DE PRESSA D'AFS
PUNTS DE PRESSA D'ACS

GENERADOR DE CALOR
VALVULES DE REGULACIO

XRRY T |

ARQUETA AMB COMPTADOR D'AIGUA

LINIA D'AFS DE ZONA DE PROCES DN EXTERIOR 63 mm ; PN 10 atm ; PVC
LINIA D'AFS DE ZONA DE SERVEIS DN EXTERIOR 50 mm ; PN 6 atm ; PVC
LINIA D'ACS DE ZONA DE PROCES DN EXTERIOR 63 mm ; PN 10 atm ; PVC
LINIA D'ACS DE ZONA DE SERVEIS DN EXTERIOR 50 mm; PN 10 atm; PVC

GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA

et

PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET
EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA

INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.

[——

14. INSTAL-LACIO D'AIGUA FREDA SANITARIA (AFS) | D'AIGUA

CALENTA SANITARIA (ACS)

ESCOMESA D'AIGUA
g
2 17 16 X
. ’ ] =
26
4 y —
18 1 19
3 A P
18 ] 19
1’:’ LY S " S .
: 23 25 24
28
27 21
6
puiiig 20
21
29
| 20
8 ' 30
22
10
20
9
26
i 5
11 13 12 15 .
Planol
Escala:
1:100
L'estudiant:

OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI

Data:

Signat:ﬁ%&
[y { |

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

01/09/2021
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[ — - - T——0 - [ S \_IJ — ~
|
2 4 I 17 16 S £
|
‘ H
—_——— T T T T T =T = T ] LLEGENDA DE LES SALES
< - L 1 MOLL DE RECEPCIO
14 2 | LABORATORI
26 ‘ 3 MAGATZEM DE LA LLET
” 4 MAGATZEM DE LA NATA
- 5 PRETRACTAMENT DE LA LLET
I 6 | SISTEMACIP
4 1 8 1 9 7 DESHIDRATACIO - INSTANTANEITZACIO
8 CONTROL DE QUALITAT
3 9 ENVASAMENT
m j 10 MAGATZEM DEL PRODUCTE FINAL
1 8 11 MAGATZEM D'ENVASOS
L - ! 1 9 12 MAGATZEM DE NETEJA | AUXILIARS
[ A 13 | ZONA D'EXPEDICIO
Ll 14 SALA DE CALDERES
15 SALA DE QUADRES ELECTRICS
16 SALA D'ELEMENTS HIDRAULICS
I 17 SALA DE CONTROL DE PROCES PLC
u 18 VESTIDORS
Y T Y 23 25 24 | 19 | we.
| 20 DESPATXOS
r 21 OFICINES
} 28 22 SALA DE REUNIONS
~‘ 23 MENJADOR
B ’_,: 24 ZONA DE RECEPCIO DEL PERSONAL
~ 25 PASSADIS OFICINES
27 2 1 26 PASSADISSOS ZONA DE SERVEIS
27-30| PASSADISSOS ZONA D'OFICINES
6
S — R S
L
20 LLEGENDA DE LA SIMBOLOGIA UTILITZADA
=
Y I x 21 APARELLA MONOFASICS:
I — LINIA 1
29 APARELLS TRIFASICS:
A — LINIA 2
| 20 i LINIA 3
| - LINIA 4
8 30 — LINIA 5
22 LINIA 6
— — LINIA 7
1 PRESA DE CORRENT:
0 20 LINIA 8
‘— LINIA 9
o \ LINIA 10
9 \ J < ' A
| 1 D'1 MODUL
| 26 | < DE 2 MODULS
i QUADRES DE DISTRIBUCIO SECUNDARIS (QS):
= 1 = i QS
| | Qs2
11 } 13 } 12 15 Qs3
B ‘ ‘ QUADRE GENERAL DE PROTECCIO (QGP)
: | | ﬂ
777777 xr .
PlénOI GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA ;
PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET g;’clz‘laésll,tj‘fifgcglignsau erior
1 5 EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA | [~ p
INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.
Escala: , N
1:100 15. INSTAL-LACIO ELECTRICA
L'estudiant: Signat: Data:
OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI 01/09/2021
L
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14

OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI

1 | 1 6
y [ S E
| | 17
N L | W — & &
£6 L LLEGENDA DE LES SALES
‘ 1 MOLL DE RECEPCIO
" 2 LABORATORI
= 3 MAGATZEM DE LA LLET
4 1 8 4 MAGATZEM DE LA NATA
1 9 5 PRETRACTAMENT DE LA LLET
| | 6 SISTEMA CIP
7 DESHIDRATACIO - INSTANTANEITZACIO
3 j t 8 CONTROL DE QUALITAT
1 8 | | 9 ENVASAMENT
et — | I d 1 9 10 MAGATZEM DEL PRODUCTE FINAL
ﬂ 1 MAGATZEM D'ENVASOS
12 MAGATZEM DE NETEJA | AUXILIARS
13 ZONA D'EXPEDICIO
14 SALA DE CALDERES
‘ ‘ 15 SALA DE QUADRES ELECTRICS
T 16 SALA D'ELEMENTS HIDRAULICS
— ‘ 23‘ 25 24 | ‘ 17 SALA DE CONTROL DE PROCES PLC
u J 18 VESTIDORS
‘ 19 W.C.
| 28 ‘ ‘ 20 DESPATXOS
o ‘ ‘ 21 OFICINES
}J 22 SALA DE REUNIONS
| 23 MENJADOR
i 24 ZONA DE RECEPCIO DEL PERSONAL
27 21 25 | PASSADIS OFICINES
5 6 26 PASSADISSOS ZONA DE SERVEIS
gy s K 27-30| PASSADISSOS ZONA D'OFICINES
20
# —— 21 LLEGENDA DE LA SIMBOLOGIA UTILITZADA
\ 29 ) ENLLUMENAT INTERIOR:
1 _ LINIA 11
‘P 20 LINIA 12
L 8 — LINIA 13
ko 22 — LINIA 14
B 10 ENLLUMENAT D'EMERGENCIA:
20 LINIA 15
‘ — LINIA 16
9 } L 1T ] LLUMINARIA INDUSTRIAL
| 26 R LLUMINARIA D'EMERGENCIA
‘ QUADRES DE DISTRIBUCIO SECUNDARIS (QS):
ijﬁ:ﬁf"*‘*” —F = ] Qs4
11 L 13 | 12 ( N Qss ,
| | n 115 QUADRE GENERAL DE PROTECCIO (QGP)
\ \
< GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA .
P I ano I Universitat de Girona
PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET A .
1 6 EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA E, sco'la Politecnica Superior
INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.
Escala: 2, \ L
1:100 16. INSTAL-LACIO D'ENLLUMENAT INTERIOR | D'EMERGENCIA
L'estudiant: Signat: Data:
: 01/09/2021
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25,00 m

24,20 m

24,20 m

25,00 m

71,00 m

11,80 m

48,40 m

11,20 m 34,20 m )
—

98,40 m

W N
LLEGENDA DE LA SIMBOLOGIA UTILITZADA
ZONES D'IL-LUMINACIO
TANCA PERIMETRAL
— LINIA 17
B LiNIA 18
BACULS D'IL-LUMINACIO DE 2 LAMPADES LED DE 94 W
QUADRES DE DISTRIBUCIO SECUNDARIS (QS):
Qs1
Qs2
Qs3
| Qs4
u Qs5
u Qs6
] QUADRE GENERAL DE PROTECCIO (QGP)
\ \ W\ .
\\\\\\\\\ CENTRE DE TRANSFORMACIO (CT) PREFABRICAT
S GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA
Planol —~— .
Universitat de Girona

PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET
17 EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA
INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.

(S

Escola Politécnica Superior

35,50 m 4

OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI

Escala: .
200, 17. INSTAL-LACIO D'ENLLUMENAT EXTERIOR
L'estudiant: Signat: % Data:
01/09/2021
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2 2
® Red '§3/ 2x1x4mm’+4mm ENLLUMENAT EXTERIOR P = 1.316,00 W
2 x 1 x 25 mm? + 16 mm?

8 T i \ NG 25 AT30MATT T (577 Y
S PN eA T ": E X > % 2x1x25mm? +25mm’ gy | MENAT EXTERIOR P = 1.128,00 W
H T e \\ J5ART3OMA T TTTEA T T T T
o | jg/ © N\ Eg; S— % _2x1xt5mm’ +25 M gy yENAT DEMERGENCIA P = 17496 W
» | 2x1x25mm?+16mm2 = |} m
Lo B e s e R : )
5 N 6A g R T 55?_7;0__ — %2"1X15m"‘2+25mm ENLLUMENAT DEMERGENCIA P = 524,88 W
H m,
I S iSe Sg’ 2x1x25mm? +16 MM’ _ pnL| UMENAT INTERIOR P = 7.802,64 W
! A e N OATSOmA A
: : LLEGENDA DE LA SIMBOLOGIA UTILITZADA
—— i N o 33’ __2x1x25mm’+ 16 mm® gy | JMENAT INTERIOR P = 7.140,96 W
E a E 2x1x25 mm2 + 16 mm2 - E ------ \K" ----------- 4OATIOMAT 40A
o P N 125A§ LN\ S o jg’ __2x1x10mm’+ 10 mm®_ ¢\ | yMENAT INTERIOR P = 3.946.32W ( Q ) TRANSFORMADOR
: ! a0 25 A 130 mA 25A
: : - | KkWh COMPTADOR ELECTRONIC TRIFASIC
: ! = 5 N 26?7/30 - %; 2x1 X16mm2+16mm2 ENLLUMENAT INTERIOR P =5.261,76 W
' e e \ N’ Y MA T TTTTRRAT T
i i v INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
: | IGA A
: : g }/ 2 2 INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATIC
: S’yTA\Y ﬁg/ 4X1X240mm+120mm APARELLS TRIFASICS P =275.750,00 W —0/
= A\ 630 A ~ 630 A /300 mA .
: c E - & INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC
i ) _Q/ INTERRUPTOR DIFERENCIAL
o : © X\‘Y g j& 4x1x120 mm? + 70 mm?_ APARELLS TRIFASICS P = 144.850,00 W
AR P50 ATA00 A T 2B0A T TTTTTTTTTTTTTTITTIII
o E : N ) T e |||.. POSADA A TERRA
&) 5 9 : \ ied 4 x1x10 mm” + 10 mm APARELLS TRIFASICS P = 24.875,00 W
: AN BFAT300 A T BT
6 ) \Y ﬁg/ 4 x 1x240 mm’ + 120 mm’_ 5 \\ i ¥ axixzsmms 16 mt_ ppareris TRFASICS P 5570000 W
N T AR R TR 00 ATI00TA 00 AT
< (e] 5 630 A | & 2 2
e : ok \\\\ R 4 x1x10 mm” + 10 mm APARELLS TRIFASICS P = 27.300,00 W
: AN C3ATIOMA T EGA T
n} N L \\\ o ¥ _axixtemmt+ 16 mm’_ APARELLS TRIFASICS P = 38.300,00 W
o i \ 00 ATIO0MA OO AT
s :
EI = R ¥ 2x1x16 mn + 16 e PRESA DE CORRENT P = 15.640,00 W
: N T OO AT 300 A T 00 AT T e
J\ > | iog ¥ 2xtx10mmt + 10 m? PRESA DE CORRENT P = 10.120,00 W
— - | 2 x 1 x 150 mm? + 95 mm? - A\ 63AT300 mA™ T B3AT T
D \\? """""""""""""""""""""""""""" 1 33, 2 2
(e ] 400 A o L . 2x1x70 mm”+35mm”__ pReSA DE CORRENT P = 37.720,00 W
il e SEOATIO0MA T BEGA T
- L e S oxtxt0mnt+ 10 APARELLS MONOFASICS P = 8.875,00 W
IR\ 63 AT MA GIA T
XARXA DE PlénOI GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA ;
DISTRIBUCIO PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET g;’g‘;;sll,fﬁfgcglir&n;u erior
1 8 EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA | . ; p
INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.
Escala:
) 18. ESQUEMA UNIFILAR
L'estudiant: Signat: Data:
OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI 01/09/2021




INSTAL-LACIO DE VAPOR

e s

CALDERA DE VAPOR

DIPOSITS
DE GAS NATURAL
LIQUAT (GNL)

yC

INSTAL-LACIO D'AIRE COMPRIMIT

GENERADORS D'AIRE

Jo &
OIOA:

yw
bo

-0

10,1

LLEGENDA DE LA INSTAL-LACIO DE VAPOR

CANONADA DE VAPOR PRINCIPAL D'ACER GALVANITZAT DN 125 mm
e CANONADES DE VAPOR SECUNDARIES D'ACER GALVANITZAT:

A. DN 20 mm

B. DN 40 mm

C. DN 65mm

D. DN 100 mm

CANONADA DE CONDENSATS PRINCIPAL D'ACER GALVANITZAT DN 40 mm
CANONADES DE CONDENSATS SECUNDARIES D'ACER GALVANITZAT:
A. DN 15mm
DN 15 mm
DN 20 mm
DN 25 mm

oo w

LLEGENDA DE LA INSTAL-LACIO D'AIRE COMPRIMIT

CANONADA D'ACER GALVANITZAT DN 200 mm
—_— CANONADES D'ACER GALVANITZAT:

A. DN 125 mm

B. DN 65 mm

C. DN 50 mm
TURBOBUFADOR DE 17.500 m*h

<] | TURBOBUFADOR DE 4.000 m¥h

L UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE (UTA)

DETALL DELS DIPOSITS LLEGENDA DE LA MAQUINARIA
DE GAS NATURAL LIQUAT (GNL) -
1 | EQUIP DE RECEPCIO DE LA LLET
T 1 2 | TANCS DE 50.0001
/ﬂ\ 3 | TANC DE 20.0001
39.90 m? | 4 | CENTRIFUGA DESNATADORA | CLARIFICADORA
’ 5 | ESTANDARITZADOR AUTOMATIC
6 | BESCANVIADOR DE CALOR TUBULAR
7 | TANC DE 15.000 |
8 | TANC DE 12.0001
9 | PASTEURITZADOR DE PLAQUES HTST
10 | EVAPORADOR DE 3.000 kg/h
11 | EVAPORADOR DE 5.000 kg/h
12 | HOMOGENEITZADOR
13 | DESHIDRATADOR PER ATOMITZACIO
14 | SISTEMA DE TRANSPORT PNEUMATIC
3,04 m— 15 | DESHIDRATADOR EN LLIT FLUIDITZAT (IQD)
16 | ENVASADORA AUTOMATITZADA
ESCALA: 1:25 17 | EQuIP CIP

Planol

GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA F

Universitat de Girona

1 9 PROJECTE D'UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTORA DE LLET| Egcola Politécnica Superior

EN POLS DESNATADA | SENCERA INSTANTANIA A LA ZONA| ‘v
INDUSTRIAL DE MONTFULLA, BESCANO.

Escala: :
100 19. INSTAL-LACIO DE VAPOR | D'AIRE COMPRIMIT
L'estudiant: Data:
01/09/2021

OUIJDAN HAJJAJ EL IMRANI
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N

—

DIPOSITS D'AIGUA SOTERRATS

R

\ N\j

LLEGENDA DE LA SIMBOLOGIA UTILITZADA LLEGENDA DE LES SALES
&=~ | BOQUES D'INCENDI EQUIPADA (B.l.E) 1 MOLL DE RECEPCIO
2 LABORATORI
3 MAGATZEM DE LA LLET
O EQUIP DE BOMBAMENT DE B.I.E 2 | MAGATZEM DE LA NATA
N 5 PRETRACTAMENT DE LA LLET
EXTINTORS D'EFICIENCIA 34 A 6 | sisTEMACIP
7 DESHIDRATACIO - INSTANTANEITZACIO
@ EXTINTORS D'EFICIENCIA 21 A 8 CONTROL DE QUALITAT
9 ENVASAMENT
@ POLSADORS D'ALARMA 10 | MAGATZEM DEL PRODUCTE FINAL
11 MAGATZEM D'ENVASOS
@ DETEGTORS OPTIC DE FUMS 12 | MAGATZEM DE NETEJA | AUXILIARS
13 | ZONA D'EXPEDICIO
SORTIDES D'EMERGENCIA 14| SALADECALDERES
CZE 15 SALA DE QUADRES ELECTRICS
R 16 SALA D'ELEMENTS HIDRAULICS
@ DETECTORS DE MONOXID DE CARBONI (CO) 17 | SALA DE CONTROL DE PROCES PLC
18 | VESTIDORS
— COL-LECTORS DE VENTILACIO 19 | we.
__ | CANONADES D'ACER GALVANITZAT DN 50 mnj 20 | DESPATXOS
21 | OFICINES
22 | SALA DE REUNIONS
23 | MENJADOR
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