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Línia 2

Línia 1

Q G

Quadre General

Línia 3

Línia 5

Línia  Principal

Línia 4

Q G

 Punt Connexió a xarxa existent

 Punt Connexió a xarxa existent

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

kW/h

kVarh

10 LED de 20 W + 3 làmedes emergència de 5 W + 3 endolls 3.000 W

6 LED de 20 W + 2 làmedes emergència de 5 W + 2 endolls 3.000 W

4 LED de 20 W + 2 làmedes emergència de 5 W + 3 endolls 3.000 W

8 LED de 20 W 

2 motor bomba de llet + Motor bomba buit + Motor compressor 

2 endolls de 6.000 W + Motor tanc d'emmagatzematge

ICP

 10 mA/15 A

 10 mA/10 A

10 mA/10 A

 10 mA/1 A

 300 mA/10 A

 30 mA/35 A

 300 mA/35 A

2 endolls de 6.000 W + Calefactor d'aigua

2 x 1 x 1,5 mm2 + 2,5 mm2

2 x 1 x 1,5 mm2 + 2,5 mm2

2 x 1 x 1,5 mm2 + 2,5 mm2

2 x 1 x 1,5 mm2 + 2,5 mm2

4 x 1 x 1,5 mm2 + 2,5 mm2

4 x 1 x 6 mm2 + 2,5 mm2

4 x 1 x 6 mm2 + 2,5 mm2

COONDUCTOR DE PRESA DE TERRA  2 m

Lína principal
4 x 1 x 35 mm2 + 25 mm2

Línia 6

Línia 7
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LÍNIA D'AIGUA FREDA LÍNIA D'AIGUA CALENTA

Ø40 mm

Ø50 mm

Ø50 mm

Diàmetre comercial exterior: 36,2 mm

Diàmetre comercial interior: 40 mm

Espessor: 1,9 mm

PN: 10 atm

Material: PVC

Diàmetre interior: 45,2 mm

Diàmetre exterior: 50 mm

Espessor: 2,4 mm

PN: 10 atm

Material: PVC
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LÍNIA DE SANEJAMENT

Ø 63 mm

Ø 90 mm

Pendent 1%

Ø 90 mm

Ø 63 mm

Ø 63 mm

Aigua

Pluvial

Canalons:

   Nau 01:  2 de Ø 100 mm

   Nau 02:  1 de Ø 100 mm

   Cobert:   1 de Ø 125 mm

   Col·lectors aigües pluvials   Ø 90 mm

Baixants d'aigua:

   Nau 01:  2 de Ø 50 mm

   Nau 02:  1 de Ø 50 mm

   Cobert:   1 de Ø 63 mm

Destinació fossat exterior purins

Aigua

Pluvial

Aigua

Pluvial
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