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Nombre del objeto Nombre simbólico Comentario Lenguaje

Datos de sistema --- --- ---

OB1 Cycle Execution  "Main Program Sweep (Cycle)" KOP

OB35 CYC_INT5  "Cyclic Interrupt" KOP

OB80 Cycle Time Fault  "Cycle Time Fault" KOP

OB82 I/O Point Fault 1  "I/O Point Faul-mdlt" AWL

OB85 OB Not Loaded Fault  "Organization Block (OB) Not Loaded Fault" KOP

OB86 Loss of Rack Fault  "Loss Of Rack Fault" AWL

OB87 Communication Fault  "Communication Fault" KOP

OB100 Complete Restart  "Complete Restart" KOP

OB121 Programming Error  "Programming Error" KOP

OB122 Module Access Error  "Module Access Error" KOP

FB41 CONT_C continuous PID controller SCL

FB100 Ctrl Motor CTRL_MOTOR SCL

FB101 Ctrl Valvula CTRL_VALVULA SCL

FB102 Mux_faceplate MUX_FP SCL

FB103 Ctrl Motor2 CTRL_MOTOR_2 SCL

FB104 RAMPA SCL

FB105 Ctrl Intercambiador Energias Intercambiador SCL

FB107 Pasividad Real Pasividad señal REAL SCL

FB112 GEST_ALMS ALMS_NUEVAS SCL

FB113 WRPCV_MM4 PCVW_MICROM4 SCL

FB114 REPCV_MM4 PCVR_MICROM4 SCL

FB115 LIM_VEL LIM_VEL SCL

FB116 COMPCD_MM420 PCD_MICRO420 SCL

FB120 CTRL_2MOTORES CH_2MOTOR SCL

FB121 CAUDAL_RO CAUD_ROs SCL

FB122 SOLO_CAUDAL_RO CAUD_ROs SCL

FB123 SOLO_CAUDAL_RO_REAL_DINT CAUD_ROs SCL

FB124 CAUDALES_RO1_RO2 CAUD_ROs SCL

FC0 Base de tiempos INTERMITENCIAS Y MEMORIAS DEL SISTEMA KOP

FC1 In analogicas TRATAMIENTO SEÑALES ENTRADAS ANALÓGICAS KOP

FC2 CNT2_CTR   Control counter module FM350-2 AWL

FC3 CNT2_WR   Write data records to FM350-2 AWL

FC4 CNT2_RD  Read data records from FM350-2 AWL

FC5 DIAG_RD  Diagnostic interrupt information AWL

FC7 Mux_FP MUX. FACEPLATES ACTUADORES KOP

FC8 Actuadores LLAMADAS A FCs ACTUADORES KOP

FC9 Alms_Ent_Analogicas LLAMADAS A FCs ENTRADAS ANALÓGICAS KOP

FC10 Pretratamiento GRAFCET FUNCIONAMIENTO PRETRATAMIENTO KOP

FC11 Planta GRAFCET FUNCIONAMIENTO PLANTA KOP

FC12 Func_RO1 GRAFCET FUNCIONAMIENTO RO1. KOP

FC13 Func_RO2 GRAFCET FUNCIONAMIENTO RO2. KOP

FC17 PID pH RO2 PID REGULACIÓN pH RO2 KOP

FC20 Lazo 1 GRAFCET FUNCIONAMIENTO LAZO 1 KOP

FC21 Puntos de uso GRAFCET FUNCIONAMIENTO PUNTOS DE USO PUNTO DE USO SKOP



SIMATIC                                PTA_Agua                                        

                                                                                       

PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\PTA v1,0\Bloques

Nombre del objeto Nombre simbólico Comentario Lenguaje

FC22 Intercambiador lazo 1 CONTROL ENERGIAS INTERCAMBIADOR LAZO 1 KOP

FC26 Ctrl_Bombas_Pretrat CTRL. PAREJAS BOMBAS PRETRATAMIENTO. KOP

FC27 Ctrl_Bombas_PU1_RO1 CTRL. PAREJA BOMBAS PTO. USO 1 SALIDA RO1. KOP

FC28 Ctrl_Bombas_Lazo CTRL. PAREJA BOMBAS LAZO 1. KOP

FC29 Conver_Timer CONVIERTE CONSIGNAS TIEMPO INTEGER A S5TIME KOP

FC30 Com_MM420 COMUNICACIÓN PROFIBUS CON VARIADORES MICROMASTER 42KOP

FC50 DW_PM_07 BOMBA 1 IMPULSIÓN A DEP. CLORACIÓN. KOP

FC51 DW_PM_08 BOMBA 2 IMPULSIÓN A DEP. CLORACIÓN. KOP

FC52 DW_JX_01 FILTRO SÍLEX/ANTRACITA. KOP

FC53 DW_PM_03 BOMBA DOSIFICACIÓN CLORO A DEP. CLORACIÓN. KOP

FC54 DW_PM_04 BOMBA RECIRCULACIÓN DEP. CLORACIÓN. KOP

FC55 DW_PM_01 BOMBA 1 IMPULSIÓN A DEP. RUPTURA. KOP

FC56 DW_PM_02 BOMBA 2 IMPULSIÓN A DEP. RUPTURA. KOP

FC57 BFW_PM_01 BOMBA BAJA PRESIÓN RO1. KOP

FC58 BFW_PM_04 BOMBA ANTIINCRUSTANTE RO1. KOP

FC59 BFW_PM_03 BOMBA BISULFITO RO1. KOP

FC60 BFW_PM_02 BOMBA ALTA PRESIÓN RO1. KOP

FC61 BFW_PM_05 BOMBA 1 IMPULS. PTO. USO 1 SAL. RO1. KOP

FC62 BFW_PM_06 BOMBA 2 IMPULS. PTO. USO 1 SAL. RO1. KOP

FC63 DIW_PM_01 BOMBA BAJA PRESIÓN RO2. KOP

FC64 DIW_PM_03 BOMBA SOSA RO2. KOP

FC65 DIW_PM_02 BOMBA ALTA PRESIÓN RO2. KOP

FC66 XV46001 VÁLV. ALIM. DEP. CLORACIÓN KOP

FC67 SV47001 VÁLV. ENTRADA RO1 KOP

FC68 SV47002 VÁLV. RECHAZO RO1 KOP

FC69 SV49001 VÁLV. ENTRADA RO2 KOP

FC70 SV49002 VÁLV. RECHAZO RO2 KOP

FC71 SV49003 VÁLV. RECIRCULACIÓN RO2 KOP

FC80 DIW_PM_12 BOMBA DEP. ACUM. PTO. USO 1 LAZO 1. KOP

FC81 DIW_PM_10 BOMBA 1 IMPULS. LAZO 1. KOP

FC82 DIW_PM_11 BOMBA 2 IMPULS. LAZO 1. KOP

FC83 XV49101 VÁLV. 3 VÍAS ALIM. DEP. ACUM. LAZO 1 KOP

FC84 XV49107 VÁLV. ALIM. DEP. ACUM. PTO. USO 1 LAZO 1 KOP

FC85 XV49102_4 VÁLVS. ENT./SAL. AGUA FRÍA INTERC. LAZO 1 KOP

FC86 XV49103 VÁLV. PURGA INTERC. LAZO 1 KOP

FC87 XV49105 VÁLV. VENTEO INTERC. LAZO 1 KOP

FC103 LIM_REAL LIM_REAL SCL

FC105 SCALE SCALING VALUES  AWL

FC180 PILOTO_ALARMAS PILOTO Y BOCINA DE ALARMAS KOP

FC200 ALMS_AICL46001 SONDA CLORO (AICL46001) KOP

FC201 ALMS_AI47001 REDOX RO1 (AI47001) KOP

FC202 ALMS_PT46004 PRESIÓN DEP. RUPTURA (PT46004) KOP

FC203 ALMS_PT47003 PRESIÓN ENTRADA BOMBA ALTA RO1 (PT47003) KOP

FC204 ALMS_PT47004 PRESIÓN SALIDA BOMBA ALTA RO1 (PT47004) KOP

FC205 ALMS_PT47007 PRESIÓN PTO. USO 1 SAL. RO1 (PT47007) KOP
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FC206 ALMS_PT49002 PRESIÓN ENTRADA BOMBA ALTA RO2 (PT49002) KOP

FC207 ALMS_PT49003 PRESIÓN SALIDA BOMBA ALTA RO2 (PT49003) KOP

FC208 ALMS_CIT47001 CONDUCTIVIDAD ENTRADA RO1 (CIT47001) KOP

FC209 ALMS_CIT47002 CONDUCTIVIDAD SALIDA RO1 (CIT47002) KOP

FC211 ALMS_CIT49002 CONDUCTIVIDAD SALIDA RO2 (CIT49002) KOP

FC212 ALMS_AI49001 pH RO2 (AI49001) KOP

FC213 ALMS_CIT49101 CONDUCTIVIDAD RETORNO LAZO 1 (CIT49101) KOP

FC214 ALMS_PT49101 NIVEL DEP. ACUM. LAZO 1 (PT49101) KOP

FC215 ALMS_TT49101 TEMP. ENT. INTERC. LAZO 1 (TT49101) KOP

FC216 ALMS_TT49103 TEMP. RETORNO LAZO 1 (TT49103) KOP

FC217 ALMS_PT49102 NIVEL DEP. ACUM. PTO. USO 1 LAZO 1 (PT49102) KOP

FC218 ALMS_PT49104 PRESIÓN PTO. USO 1 LAZO 1 (PT49104) KOP

FC219 ALMS_FIT49101 CAUDAL RETORNO LAZO 1 (FIT49101) KOP

FC220 ALMS_FIT47001 CAUDAL ENTRADA RO1 (FIT47001) KOP

FC221 ALMS_FIT47002 CAUDAL PRODUCCIÓN RO1 (FIT47002) KOP

FC222 ALMS_FIT49001 CAUDAL ENTRADA RO2 (FIT49001) KOP

FC223 ALMS_FIT49002 CAUDAL PRODUCCIÓN RO2 (FIT49002) KOP

FC224 ALMS_FIT47003 CAUDAL RECHAZO RO1 (CALCULADO) KOP

FC225 ALMS_TASA_RO1 TASA CONVERSIÓN RO1 (CALCULADO) KOP

FC226 ALMS_FIT49003 CAUDAL RECHAZO RO2 (CALCULADO) KOP

FC227 ALMS_TAS_RO2 TASA CONVERSIÓN RO2 (CALCULADO) KOP

FC228 ALMS_NIV_DIG ALARMAS NIVELES DIGITALES. KOP

FC250 Alarmas GESTIÓN ALARMAS KOP

FC251 Avisos GESTIÓN AVISOS KOP

FC300 Contadores Rápidos KOP

FC600 Guarda Consignas GUARDA CONSIGNAS POR SI FALLA TENSIÓN KOP

DB1 DB_Contador_Rapido DB

DB2 DB_Recibir Recepción datos de TP, PC... DB

DB3 DB_Envio Envio datos a TP, PC... DB

DB4 DB_Auxiliar Datos auxiliares, analógicas, alarmas... DB

DB8 DB_Aux_MM420 DB auxiliar com. PCV Profibus con variadores MM420.DB

DB10 DB

DB11 DB

DB17 DB

DB22 DB

DB23 DB

DB26 DB

DB27 DB

DB28 DB

DB29 DB

DB30 DB

DB31 DB

DB32 DB

DB37 DB

DB38 DB
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DB43 DB

DB44 DB

DB45 DB

DB46 DB

DB47 DB

DB50 DB

DB51 DB

DB52 DB

DB53 DB

DB54 DB

DB55 DB

DB56 DB

DB57 DB

DB58 DB

DB59 DB

DB60 DB

DB61 DB

DB62 DB

DB63 DB

DB64 DB

DB65 DB

DB66 DB

DB67 DB

DB68 DB

DB69 DB

DB70 DB

DB71 DB

DB80 DB

DB81 DB

DB82 DB

DB83 DB

DB84 DB

DB85 DB

DB86 DB

DB87 DB

DB100 DB

DB101 DB

DB102 DB

DB144 DB

DB145 DB

DB146 DB

DB147 DB

DB600 DB de CPU

UDT1 AWL

BITS_ALMS BITS_ALMS   
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Nombre del objeto Nombre simbólico Comentario Lenguaje

Calibración RO1 Calibración RO1   

Calibración RO2 Calibración RO2   

CAUDALES_RO CAUDALES_RO   

Crear DB MC Crear DB MC   

Rotura_Hilo Rotura_Hilo   

SEÑALES_GRALES SEÑALES_GRALES   

SEÑALES_L1 SEÑALES_L1   

SEÑALES_PRET SEÑALES_PRET   

SEÑALES_RO1 SEÑALES_RO1   

SEÑALES_RO2 SEÑALES_RO2   

VAR_MM420 VAR_MM420   

VAT_CONT VAT_CONT   

VAT_Contadores a EtherneVAT_Contadores a Etherne   

VAT_Escribir_Contador VAT_Escribir_Contador   

VAT_Loop_Auto VAT_Loop_Auto   

VAT_SOSA VAT_SOSA   

SFC14 DPRD_DAT AWL

SFC15 DPWR_DAT AWL

SFC51 RDSYSST AWL

SFC52 WR_USMSG AWL

SFC58 WR_REC AWL

SFC59 RD_REC AWL

SFC82 CREA_DBL AWL

SFC83 READ_DBL AWL

SFC84 WRIT_DBL AWL



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\OB1 - <offline>               

                                                                                       

OB1 - <offline>
"Cycle Execution"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
17/09/2005 10:32:13
15/02/1996 16:51:12

Longitud (bloque / código / datos): 00450  00298  00022

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB1_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

    OB1_SCAN_1 Byte 1.0 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)

    OB1_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB1_OB_NUMBR Byte 3.0 1 (Organization block 1, OB1)

    OB1_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB1_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB1_PREV_CYCLE Int 6.0 Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)

    OB1_MIN_CYCLE Int 8.0 Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)

    OB1_MAX_CYCLE Int 10.0 Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)

    OB1_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB1 started

Bloque: OB1   "Main Program Sweep (Cycle)"

Segm.: 1      BASE DE TIEMPOS

"Base de tiempos"
EN ENO

Segm.: 2      INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS CON VARIADORES MICROMASTER

"Com_
MM420"

EN ENO

Segm.: 3      CONVERSIÓN DE CONSIGNAS INTEGER A S5TIME

"Conver_Timer"
EN ENO

Segm.: 4      LECTURA DE ENTRADAS ANALÓGICAS

"Flanco 1 
seg" "In analogicas"

EN ENO
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Segm.: 5      PUNTOS CONSIGNA ENTRADAS ANALÓGICAS

"Alms_Ent_
Analogicas"

EN ENO

Segm.: 6      NIVELES DE ENTRADAS DIGITALES

"ALMS_NIV_DIG"
EN ENO

Segm.: 7      ALARMAS

"Alarmas
"

EN ENO

Segm.: 8      AVISOS

"Avisos"
EN ENO

Segm.: 9      SECUENCIA PRETRATAMIENTO

"Pretratamiento"
EN ENO

Segm.: 10     SECUENCIA PLANTA

"Planta"
EN ENO

Segm.: 11     SECUENCIA RO1

"Func_
RO1"

EN ENO
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Segm.: 12     SECUENCIA RO2

"Func_
RO2"

EN ENO

Segm.: 13     SECUENCIA LAZO 1

"Lazo 1"
EN ENO

Segm.: 14     CONTROL ENERGÍAS LAZO 1

"Intercambiador 
lazo 1"

EN ENO

Segm.: 15     SECUENCIAS PUNTOS DE USO

"Puntos de uso"
EN ENO

Segm.: 16     MUX FACEPLATES

"Mux_FP"
EN ENO

Segm.: 17     ACTUADORES

"Actuado
res"

EN ENO

Segm.: 18     Guardar Consignas

"Guarda Consignas"
EN ENO
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OB35 - <offline>
"CYC_INT5"     Cyclic Interrupt 5
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
21/09/2005 15:26:30
10/01/2005 09:47:23

Longitud (bloque / código / datos): 00262  00128  00036

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB35_EV_CLASS Byte 0.0
Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 
1)

    OB35_STRT_INF Byte 1.0 16#36 (OB 35 has started)

    OB35_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB35_OB_NUMBR Byte 3.0 35 (Organization block 35, OB35)

    OB35_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB35_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB35_PHASE_OFFSET Word 6.0 Phase offset (msec)

    OB35_RESERVED_3 Int 8.0 Reserved for system

    OB35_EXC_FREQ Int 10.0 Frequency of execution (msec)

    OB35_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB35 started

    Word_Ret_Val Word 20.0

Bloque: OB35   "Cyclic Interrupt"

Segm.: 1      Flanco cada 100 mseg.

"Interm. 
10 Hz"

P

"Aux_
Flanc_
OB35"

"Flanco 
100 

mseg_OB35"

Segm.: 2      LECTURA CONTADORES RÁPIDOS

"Contadores 
Rápidos"

EN ENO

Segm.: 3      pH RO2.

"SCALE"
EN

"AI_49001" IN

"DB_
Recibir".
RgH_pH_In_

RO2 HI_LIM

"DB_
Recibir".
RgL_pH_In_

RO2 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Auxiliar".
Aux_pH_
Ent_RO2
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Segm.: 4      PID Regulación pH RO2

"Flanco 
100 

mseg_OB35"
"PID pH 
RO2"

EN ENO
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OB80 - <offline>
"Cycle Time Fault"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
07/02/2001 15:04:47
15/02/1996 16:51:13

Longitud (bloque / código / datos): 00116  00002  00020

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB80_EV_CLASS Byte 0.0
16#35, Event class 3, Entering event state, Internal 
fault event

    OB80_FLT_ID Byte 1.0 16#XX, Fault identifcation code

    OB80_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB80_OB_NUMBR Byte 3.0 80 (Organization block 80, OB80)

    OB80_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB80_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB80_ERROR_INFO Word 6.0 Error information on event

    OB80_ERR_EV_CLASS Byte 8.0 Class of event causing error

    OB80_ERR_EV_NUM Byte 9.0 Number of event causing error

    OB80_OB_PRIORITY Byte 10.0 Priority of OB causing error

    OB80_OB_NUM Byte 11.0 Number of OB causing error

    OB80_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB80 started   

Bloque: OB80   "Cycle Time Fault"

Segm.: 1    
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OB82 - <offline>
"I/O Point Fault 1"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 1.0

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
21/09/2005 08:58:20
17/12/1999 11:07:21

Longitud (bloque / código / datos): 01516  01222  00068

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB82_EV_CLASS Byte 0.0
16#39, Event class 3, Entering event state, 
Internal fault event

    OB82_FLT_ID Byte 1.0 16#XX, Fault identifcation code

    OB82_PRIORITY Byte 2.0 26/28 (Priority of 1 is lowest)

    OB82_OB_NUMBR Byte 3.0 82 (Organization block 82, OB82)

    OB82_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB82_IO_FLAG Byte 5.0 Input (01010100), Output (01010101)

    OB82_MDL_ADDR Int 6.0 Base address of module with fault

    OB82_MDL_DEFECT Bool 8.0 Module defective

    OB82_INT_FAULT Bool 8.1 Internal fault

    OB82_EXT_FAULT Bool 8.2 External fault

    OB82_PNT_INFO Bool 8.3 Point information

    OB82_EXT_VOLTAGE Bool 8.4 External voltage low

    OB82_FLD_CONNCTR Bool 8.5 Field wiring connector missing

    OB82_NO_CONFIG Bool 8.6 Module has no configuration data

    OB82_CONFIG_ERR Bool 8.7 Module has configuration error

    OB82_MDL_TYPE Byte 9.0 Type of module

    OB82_SUB_NDL_ERR Bool 10.0 Sub-Module is missing or has error

    OB82_COMM_FAULT Bool 10.1 Communication fault

    OB82_MDL_STOP Bool 10.2 Module is stopped

    OB82_WTCH_DOG_FLT Bool 10.3 Watch dog timer stopped module

    OB82_INT_PS_FLT Bool 10.4 Internal power supply fault

    OB82_PRIM_BATT_FLT Bool 10.5 Primary battery is in fault

    OB82_BCKUP_BATT_FLT Bool 10.6 Backup battery is in fault

    OB82_RESERVED_2 Bool 10.7 Reserved for system

    OB82_RACK_FLT Bool 11.0 Rack fault, only for bus interface module

    OB82_PROC_FLT Bool 11.1 Processor fault

    OB82_EPROM_FLT Bool 11.2 EPROM fault

    OB82_RAM_FLT Bool 11.3 RAM fault

    OB82_ADU_FLT Bool 11.4 ADU fault

    OB82_FUSE_FLT Bool 11.5 Fuse fault

    OB82_HW_INTR_FLT Bool 11.6 Hardware interupt input in fault

    OB82_RESERVED_3 Bool 11.7 Reserved for system  

    OB82_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB82 started   

    BG_Adresse Word 20.0 Baugruppenadresse

    RET_VAL_59 Int 22.0 Returnvalue beim Aufruf des SFC 59

    BUSY_59 Bool 24.0 Busy-Bit des SFC 59

    BG_Typ Byte 25.0 Buagruppentyp

    DS_1 Array [0..15] Of Byte 26.0

    RET_VAL_52 Int 42.0 Retrunvalue beim Aufruf des SFC 52

    Meldekennung Word 44.0 Kennung für die einzutragende Fehlermeldung

Bloque: OB82   "I/O Point Faul-mdlt"
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Segm.: 1      Byte de alarmas a 0

      L     #OB82_MDL_ADDR //Reset byte alarmas módulo 1
      L     W#16#150
      <>I   
      SPB   MOD1
      L     B#16#0
      T     MB   110

MOD1: L     #OB82_MDL_ADDR //Reset byte alarmas módulo 2
      L     W#16#160
      <>I   
      SPB   MOD2
      L     B#16#0
      T     MB   111

MOD2: L     #OB82_MDL_ADDR //Reset byte alarmas módulo 3
      L     W#16#170
      <>I   
      SPB   MOD3
      L     B#16#0
      T     MB   112

MOD3: L     #OB82_MDL_ADDR //Reset byte alarmas módulo 4
      L     W#16#180
      <>I   
      SPB   MOD4
      L     B#16#0
      T     MB   113

MOD4: L     #OB82_MDL_ADDR //Reset byte alarmas módulo 5
      L     W#16#190
      <>I   
      SPB   MOD5
      L     B#16#0
      T     MB   114

MOD5: NOP   0

Segm.: 2      

//     L     #OB82_MDL_TYPE              // Cargar el tipo de modulo
//   L     B#16#15                     // Codigo para "Modulo Analogico con info de canal" 
// ==I   
//      SPB   A_0
//      CALL  "STP"                       // Stop / no hacer nada mas, si no coincide el tipo de modulo
//      BEA   
      L     #OB82_EV_CLASS // evaluar si el evento es entrante
      UW    W#16#1 // entrante = 1
      L     W#16#0
      <>I   
      SPB   A_1
      BEA   // no hacer nada si el evento es saliente

Segm.: 3      

A_1:  L     #OB82_MDL_ADDR // Cargar direccion del modulo
      T     #BG_Adresse // convertir de formato INT --> a WORD
      CALL  "RD_REC" // Lectura del grupo de diagnostico (DS_1)
       REQ    :=TRUE
       IOID   :=#OB82_IO_FLAG // Indicacion del tipo de modulo (E/S)
       LADDR  :=#BG_Adresse // Direccion base del modulo
       RECNUM :=B#16#1 // Conjunto de datos DS1
       RET_VAL:=#RET_VAL_59
       BUSY   :=#BUSY_59
       RECORD :=#DS_1 // Se necesitan 16 bytes (8 para DS1 y otros 8 para el byte de diagnostico de c

ada canal)
      L     #DS_1[4] // El cuarto byte de DS1 es el tipo de modulo (71=mod. analogico de entradas)
      L     B#16#71
      ==I   // si es un modulo analogico de entradas,
      SPB   AE_0 // salta
      TAK   
      L     B#16#73
      ==I   // Si es un modulo analogico de salidas (73=mod. analogico de salidas),
      SPB   AA_0 // salta
//      CALL  "STP"                       // Stop / no se trata de un modulo analogico
      BEA   
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Segm.: 4      Alarma rotura hilo canal 1 entradas analógicas.

#DS_1[8] 8= canal 1; 9 = canal 2; 15 = canal 8 etc. 
Comprobar todos los canales de ENTRADA paso a paso

AE_0: L     #DS_1[8] // Mensaje de error del canal 1                      
//      T     MW   100                    // Guardo en la MW100 el byte correspondiente al canal 1 para hacer 
pruebas
//      L     2#1                         // Se va evaluando bit a bit y se carga el EVENTN correspondiente al
 fallo
//      <>I   
//      SPB   AE_1
//      L     W#16#8050                   // Error de parametrizacion
//      SPA   E1_0
//AE_1: TAK   
//      L     2#10
//      <>I   
//      SPB   AE_2
//      L     W#16#8051                   // Error modo comun
//      SPA   E1_0
//AE_2: TAK   
//      L     2#100
//      <>I   
//      SPB   AE_3
//      L     W#16#8052                   // Cortocircuito positivo
//      SPA   E1_0
//AE_3: TAK   
//      L     2#1000
//      <>I   
//      SPB   AE_4
//      L     W#16#8053                   // Cortocircuito negativo
//      SPA   E1_0
//AE_4: TAK   
      L     2#10000
      <>I   
//      SPB   AE_5
      SPB   E1_0
      L     W#16#8054 // Rotura de hilo
//Set mod.1
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#150
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW336" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.2
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#160
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW352" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.3
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#170
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW368" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.4
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#190
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EWx32" // Alarma rotura de hilo
      SPA   E1_0
//AE_5: TAK   
//      L     2#100000
//      <>I   
//      SPB   AE_6
//      L     W#16#8055                   // Error en ref. canal
//      SPA   E1_0
//AE_6: TAK   
//      L     2#1000000
//      <>I   
//      SPB   AE_7
//      L     W#16#8056                   // Limite inferior (underflow)
//      SPA   E1_0
//AE_7: TAK   
//      L     2#10000000
//      <>I   
//      SPB   E1_0
//      L     W#16#8057                   // Limite superior (overflow)
//      SPA   E1_0
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Segm.: 5      Alarma rotura hilo canal 1 entradas analógicas.

#DS_1[8] 8= canal 1; 9 = canal 2; 15 = canal 8 etc. 
Comprobar todos los canales de ENTRADA paso a paso

E1_0: L     #DS_1[9] // Mensaje de error del canal 2                      
      L     2#10000
      <>I   
      SPB   E2_0
      L     W#16#8054 // Rotura de hilo
//Set mod.1
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#150
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW338" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.2
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#160
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW354" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.3
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#170
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW370" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.4
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#190
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EWx33" // Alarma rotura de hilo
      SPA   E2_0

Segm.: 6      Alarma rotura hilo canal 3 entradas analógicas.

#DS_1[8] 8= canal 1; 9 = canal 2; 15 = canal 8 etc. 
Comprobar todos los canales de ENTRADA paso a paso

E2_0: L     #DS_1[10] // Mensaje de error del canal 3                      
      L     2#10000
      <>I   
      SPB   E3_0
      L     W#16#8054 // Rotura de hilo
//Set mod.1
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#150
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW340" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.2
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#160
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW356" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.3
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#170
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW372" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.4
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#190
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EWx34" // Alarma rotura de hilo
      SPA   E3_0
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Segm.: 7      Alarma rotura hilo canal 4 entradas analógicas.

#DS_1[8] 8= canal 1; 9 = canal 2; 15 = canal 8 etc. 
Comprobar todos los canales de ENTRADA paso a paso

E3_0: L     #DS_1[11] // Mensaje de error del canal 4                      
      L     2#10000
      <>I   
      SPB   E4_0
      L     W#16#8054 // Rotura de hilo
//Set mod.1
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#150
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW342" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.2
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#160
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW358" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.3
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#170
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW374" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.4
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#190
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EWx35" // Alarma rotura de hilo
      SPA   E4_0

Segm.: 8      Alarma rotura hilo canal 5 entradas analógicas.

#DS_1[8] 8= canal 1; 9 = canal 2; 15 = canal 8 etc. 
Comprobar todos los canales de ENTRADA paso a paso

E4_0: L     #DS_1[12] // Mensaje de error del canal 5                      
      L     2#10000
      <>I   
      SPB   E5_0
      L     W#16#8054 // Rotura de hilo
//Set mod.1
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#150
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW344" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.2
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#160
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW360" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.3
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#170
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW376" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.4
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#190
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EWx36" // Alarma rotura de hilo
      SPA   E5_0
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Segm.: 9      Alarma rotura hilo canal 6 entradas analógicas.

#DS_1[8] 8= canal 1; 9 = canal 2; 15 = canal 8 etc. 
Comprobar todos los canales de ENTRADA paso a paso

E5_0: L     #DS_1[13] // Mensaje de error del canal 3                      
      L     2#10000
      <>I   
      SPB   E6_0
      L     W#16#8054 // Rotura de hilo
//Set mod.1
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#150
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW346" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.2
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#160
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW362" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.3
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#170
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW378" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.4
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#190
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EWx37" // Alarma rotura de hilo
      SPA   E6_0

Segm.: 10     Alarma rotura hilo canal 7 entradas analógicas.

#DS_1[8] 8= canal 1; 9 = canal 2; 15 = canal 8 etc. 
Comprobar todos los canales de ENTRADA paso a paso

E6_0: L     #DS_1[14] // Mensaje de error del canal 7                      
      L     2#10000
      <>I   
      SPB   E7_0
      L     W#16#8054 // Rotura de hilo
//Set mod.1
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#150
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW348" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.2
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#160
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW364" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.3
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#170
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW380" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.4
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#190
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EWx38" // Alarma rotura de hilo
      SPA   E7_0
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Segm.: 11     Alarma rotura hilo canal 8 entradas analógicas.

#DS_1[8] 8= canal 1; 9 = canal 2; 15 = canal 8 etc. 
Comprobar todos los canales de ENTRADA paso a paso

E7_0: L     #DS_1[15] // Mensaje de error del canal 8
      L     2#10000
      <>I   
      SPB   ENDE
      L     W#16#8054 // Rotura de hilo
//Set mod.1
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#150
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW350" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.2
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#160
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW366" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.3
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#170
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EW382" // Alarma rotura de hilo
//Set mod.4
      U     "SI"
      U(    
      L     #OB82_MDL_ADDR
      L     W#16#190
      ==I   
      )     
      S     "Alm_EWx39" // Alarma rotura de hilo
      SPA   ENDE

Segm.: 12     

Analogo al segmento anterior, pero para un modulo analogico de salidas

AA_0: L     #DS_1[8] // Mensaje de error del canal 1                      
      L     2#1 // Se va evaluando bit a bit y se carga el EVENTN correspondiente al fallo
      <>I   
      SPB   AA_1
      L     W#16#8060 // Error de parametrizacion
      SPA   ENDE
AA_1: TAK   
      L     2#10
      <>I   
      SPB   AA_2
      L     W#16#8061 // Error modo comun
      SPA   ENDE
AA_2: TAK   
      L     2#100
      <>I   
      SPB   AA_3
      L     W#16#8062 // Cortocircuito positivo
      SPA   ENDE
AA_3: TAK   
      L     2#1000
      <>I   
      SPB   AA_4
      L     W#16#8063 // Cortocircuito negativo
      SPA   ENDE
AA_4: TAK   
      L     2#10000
      <>I   
      SPB   ENDE
      L     W#16#8064 // Rotura de hilo
      SPA   ENDE
      TAK   
      L     2#1000000
      <>I   
      SPB   ENDE
      L     W#16#8066 // Falta tension de carga
//
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Segm.: 13     

Ahora se lleva el error del mod. analogico de entradas al bufer de diagnostico 
de la CPU. 
Naturalmente, siempre solo para el canal dado

ENDE: T     #Meldekennung // Sea cual sea el fallo, su codigo se guarda en Meldekennung
      CALL  "WR_USMSG"
       SEND   :=TRUE
       EVENTN :=#Meldekennung
       INFO1  :=#OB82_MDL_ADDR // Como info adicional se da la direccion del modulo
       INFO2  :=P#L 30.0 DWORD 1 // y los 4 ultimos bytes de DS1
       RET_VAL:=#RET_VAL_52
      BEA   
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OB85 - <offline>
"OB Not Loaded Fault"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
07/02/2001 15:04:56
15/02/1996 16:51:10

Longitud (bloque / código / datos): 00116  00002  00020

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB85_EV_CLASS Byte 0.0 16#35 Event class 3

    OB85_FLT_ID Byte 1.0 16#XX, Fault identification code

    OB85_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB85_OB_NUMBR Byte 3.0 85 (Organization block 85, OB85)

    OB85_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB85_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB85_RESERVED_3 Int 6.0 Reserved for system

    OB85_ERR_EV_CLASS Byte 8.0 Class of event causing error

    OB85_ERR_EV_NUM Byte 9.0 Number of event causing error

    OB85_OB_PRIOR Byte 10.0 Priority of OB causing error

    OB85_OB_NUM Byte 11.0 Number of OB causing error

    OB85_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB85 started   

Bloque: OB85   "Organization Block (OB) Not Loaded Fault"

Segm.: 1    
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OB86 - <offline>
"Loss of Rack Fault"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 1.0

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
27/12/2004 16:17:02
15/02/1996 16:51:04

Longitud (bloque / código / datos): 00776  00642  00020

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB86_EV_CLASS Byte 0.0 16#38/39 Event class 3

    OB86_FLT_ID Byte 1.0 16#C1/C4/C5, Fault identifcation code

    OB86_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB86_OB_NUMBR Byte 3.0 86 (Organization block 86, OB86)

    OB86_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB86_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB86_MDL_ADDR Int 6.0 Base address of IM module in rack with fault

    OB86_RACKS_FLTD Array [0..31] Of Bool 8.0

    OB86_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB86 started

Bloque: OB86   "Loss Of Rack Fault"

Segm.: 1      Fallo en esclavo 3

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#39
      ==I   
      )     
      U(    
      L     #OB86_FLT_ID
      L     B#16#C4
      ==I   
      )     
      U     #OB86_RACKS_FLTD[24]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[25]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      S     "Alm_Escl_3"

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      U     #OB86_RACKS_FLTD[24]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[25]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      R     "Alm_Escl_3"

Segm.: 2      Fallo en esclavo 4

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#39
      ==I   
      )     
      U(    
      L     #OB86_FLT_ID
      L     B#16#C4
      ==I   
      )     
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[24]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[25]
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      U     #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      S     "Alm_Escl_4"

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[24]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[25]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      R     "Alm_Escl_4"

Segm.: 3      Fallo en esclavo 5

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#39
      ==I   
      )     
      U(    
      L     #OB86_FLT_ID
      L     B#16#C4
      ==I   
      )     
      U     #OB86_RACKS_FLTD[24]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[25]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      S     "Alm_Escl_5"

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      U     #OB86_RACKS_FLTD[24]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[25]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      R     "Alm_Escl_5"

Segm.: 4      Fallo en esclavo 6

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#39
      ==I   
      )     
      U(    
      L     #OB86_FLT_ID
      L     B#16#C4
      ==I   
      )     
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[24]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[25]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      S     "Alm_Escl_6"

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[24]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[25]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      R     "Alm_Escl_6"
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Segm.: 5      Fallo en esclavo 7

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#39
      ==I   
      )     
      U(    
      L     #OB86_FLT_ID
      L     B#16#C4
      ==I   
      )     
      U     #OB86_RACKS_FLTD[24]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[25]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      S     "Alm_Escl_7"

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      U     #OB86_RACKS_FLTD[24]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[25]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[26]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      R     "Alm_Escl_7"

Segm.: 6      Fallo en esclavo 8

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#39
      ==I   
      )     
      U(    
      L     #OB86_FLT_ID
      L     B#16#C4
      ==I   
      )     
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[24]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[25]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[26]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      S     "Alm_Escl_8"

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[24]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[25]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[26]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     

      R     "Alm_Escl_8"

Segm.: 7      Fallo en esclavo 9

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#39
      ==I   
      )     
      U(    
      L     #OB86_FLT_ID
      L     B#16#C4
      ==I   
      )     
      U     #OB86_RACKS_FLTD[24]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[25]
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      UN    #OB86_RACKS_FLTD[26]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      S     "Alm_Escl_9"

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      U     #OB86_RACKS_FLTD[24]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[25]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[26]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     

      R     "Alm_Escl_9"

Segm.: 8      Fallo en esclavo 10

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#39
      ==I   
      )     
      U(    
      L     #OB86_FLT_ID
      L     B#16#C4
      ==I   
      )     
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[24]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[25]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[26]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     
      S     "Alm_Escl_10"

      U(    
      U(    
      L     #OB86_EV_CLASS
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[24]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[25]
      UN    #OB86_RACKS_FLTD[26]
      U     #OB86_RACKS_FLTD[27]
      )     

      R     "Alm_Escl_10"
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OB87 - <offline>
"Communication Fault"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
07/02/2001 15:04:59
15/02/1996 16:51:13

Longitud (bloque / código / datos): 00110  00002  00020

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB87_EV_CLASS Byte 0.0 16#39 Event class 3

    OB87_FLT_ID Byte 1.0 16#XX, Fault identifcation code

    OB87_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB87_OB_NUMBR Byte 3.0 87 (Organization block 87, OB87)

    OB87_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB87_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB87_RESERVED_3 Word 6.0 Reserved for system

    OB87_RESERVED_4 DWord 8.0 Reserved for system

    OB87_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB87 started

Bloque: OB87   "Communication Fault"

Segm.: 1    
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OB100 - <offline>
"Complete Restart"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
04/10/2005 19:18:49
15/02/1996 16:51:10

Longitud (bloque / código / datos): 00188  00076  00022

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB100_EV_CLASS Byte 0.0
16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged 
in diagnostic buffer

    OB100_STRTUP Byte 1.0 16#81/82/83/84 Method of startup

    OB100_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB100_OB_NUMBR Byte 3.0 100 (Organization block 100, OB100)

    OB100_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB100_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB100_STOP Word 6.0 Event that caused CPU to stop (16#4xxx)

    OB100_STRT_INFO DWord 8.0 Information on how system started

    OB100_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB100 started

Bloque: OB100   "Complete Restart"

Segm.: 1      Carga últimos valores contadores RO

      L     "DB_Contador_Rapido".ACT_CNTV0
      T     MD   850

      L     "DB_Contador_Rapido".ACT_CNTV1
      T     MD   854

      L     "DB_Contador_Rapido".ACT_CNTV2
      T     MD   858

      L     "DB_Contador_Rapido".ACT_CNTV3
      T     MD   862

Segm.: 2      Rutina incialización módulo contador

"SI"

"SI"

S_VIMP

"SV_15s_
INICIO_
RUN"

S

S5T#15S TW

R

Q

DUAL

DEZ

S

"SET_BIT_
DE_STOP_A_

RUN"
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OB121 - <offline>
"Programming Error"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
07/02/2001 15:03:56
15/02/1996 16:51:14

Longitud (bloque / código / datos): 00112  00002  00020

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB121_EV_CLASS Byte 0.0
16#25, Event class 2, Entering event state, Internal 
fault event

    OB121_SW_FLT Byte 1.0 16#XX Software programming fault

    OB121_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB121_OB_NUMBR Byte 3.0 121 (Organization block 121, OB121)

    OB121_BLK_TYPE Byte 4.0 16#88/8A/8B/8C/8E Type of block fault occured in

    OB121_RESERVED_1 Byte 5.0 Reserved for system

    OB121_FLT_REG Word 6.0 16#XX Specific register that caused fault

    OB121_BLK_NUM Word 8.0 Number of block that programming fault occured in

    OB121_PRG_ADDR Word 10.0 Address in block where programming fault occured

    OB121_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB121 started

Bloque: OB121   "Programming Error"

Segm.: 1    
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OB122 - <offline>
"Module Access Error"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
07/02/2001 15:03:58
15/02/1996 16:51:10

Longitud (bloque / código / datos): 00112  00002  00020

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB122_EV_CLASS Byte 0.0
16#25, Event class 2, Entering event state, Internal fault 
event

    OB122_SW_FLT Byte 1.0 16#XX Software error code

    OB122_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB122_OB_NUMBR Byte 3.0 122 (Organization block 122, OB122)

    OB122_BLK_TYPE Byte 4.0 16#88/8A/8B/8C/8E Type of block fault occured in

    OB122_MEM_AREA Byte 5.0 Memory area where access error occured

    OB122_MEM_ADDR Word 6.0 Memory address where access error occured

    OB122_BLK_NUM Word 8.0 Block number in which error occured

    OB122_PRG_ADDR Word 10.0 Program address where error occured

    OB122_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB1 started

Bloque: OB122   "Module Access Error"

Segm.: 1    
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FC0 - <offline>
"Base de tiempos"     Genera intermitencias y bits a "0" y "1" siempre.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 1.0

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
23/05/2014 21:02:12
13/11/2000 15:29:06

Longitud (bloque / código / datos): 00204  00088  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC0  INTERMITENCIAS Y MEMORIAS DEL SISTEMA

Segm.: 1      Genera bit siempre a cero

"NO" "NO" "NO"

Segm.: 2      Genera bit siempre a uno

"SI"

"SI"

"SI"

Segm.: 3      Flanco de 1 seg.

"Interm. 
1 Hz"

P

"Aux_
Flanc"

"Flanco 1 
seg"

Segm.: 4      Genera un impulso cada 6 segundos

"Interm. 
1 Hz" Z_RUECK

Z0

ZR

"Flanco 
0.166 Hz" S

C#7 ZW

R

Q

DUAL

DEZ

NOT

"Flanco 
0.166 Hz"
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Segm.: 5      Control Manual -> Automático actuadores pretratamiento.

"DB_
Recibir".
Puls_Auto_
Clorac

SE

"Ret_Auto_
ActPretrat

"

S5T#1S

Segm.: 6      Control Manual -> Automático actuadores planta.

"DB_
Recibir".
Puls_Auto_

Pta
SE

"Ret_Auto_
ActPta"

S5T#1S

Segm.: 7      Control Manual -> Automático actuadores lazo 1.

"DB_
Recibir".
Puls_Auto_

Lazo1
SE

"Ret_Auto_
ActL1"

S5T#1S
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FC1 - <offline>
"In analogicas"     Lectura entradas analógicas.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 1.0

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:31:32
14/11/2000 15:30:01

Longitud (bloque / código / datos): 02278  02092  00020

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    Word_Ret_Val Word 0.0

    AUX_CONV Real 2.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC1  TRATAMIENTO SEÑALES ENTRADAS ANALÓGICAS

Segm.: 1      Caudal retorno lazo

"SCALE"
EN

"FIT_
49101" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Caud_

L1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Caudal_
Retorno_
Lazo

DIV_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Retorno_

Lazo IN1

1.000000e+
000 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Ret_
L1

Segm.: 2      Cloro.

"SCALE"
EN

"AICL_
46001" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Cloro HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Sonda_
Cloro
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Segm.: 3      Redox RO1.

"SCALE"
EN

"AI_47001" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Redox HI_LIM

"DB_
Recibir".
RgL_Redox LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Redox

Segm.: 4      Presión entrada dep. ruptura.

"SCALE"
EN

"PT_46004" IN

"DB_
Recibir".

RgH_
PresDp_

Rupt HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Pres_Ent_
DpRuptura

Segm.: 5      Presión entrada bomba de alta RO1.

"SCALE"
EN

"PT_47003" IN

"DB_
Recibir".

RgH_
PresIn_BA_

RO1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
PresIn_BA_
RO1

Segm.: 6      Presión salida bomba de alta RO1.

"SCALE"
EN

"PT_47004" IN

"DB_
Recibir".

RgH_
PresOut_

BA_RO1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
PresOut_
BA_RO1
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Segm.: 7      Presión rechazo RO1.

"SCALE"
EN

"PT_47005" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Pres_
Rech_RO1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
PresRech_
BA_RO1

Segm.: 8      Presión punto de uso 1 salida RO1.

"SCALE"
EN

"PT_47007" IN

"DB_
Recibir".
Rgh_Pres_
PU1_Pta HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Pres_PU1_
RO1

Segm.: 9      Presión entrada bomba de alta RO2.

"SCALE"
EN

"PT_49002" IN

"DB_
Recibir".

RgH_
PresIn_BA_

RO2 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
PresIn_BA_
RO2

Segm.: 10     Presión salida bomba de alta RO2.

"SCALE"
EN

"PT_49003" IN

"DB_
Recibir".

RgH_
PresOut_

BA_RO2 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
PresOut_
BA_RO2
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Segm.: 11     Presión rechazo RO2.

"SCALE"
EN

"PT_49004" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Pres_
Rech_RO2 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
PresRech_
BA_RO2

Segm.: 12     Conductividad entrada RO1.

"SCALE"
EN

"CIT_
47001" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Cond_
Ent_RO1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Cond_Ent_
RO1

Segm.: 13     Conductividad salida RO1.

"SCALE"
EN

"CIT_
47002" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Cond_
Sal_RO1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Cond_Sal_
RO1

Segm.: 14     Conductividad salida RO2.

"SCALE"
EN

"CIT_
49002" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Cond_

Sal_RO2 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Cond_Sal_
RO2
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Segm.: 15     pH RO2.

"SCALE"
EN

"AI_49001" IN

"DB_
Recibir".
RgH_pH_In_

RO2 HI_LIM

"DB_
Recibir".
RgL_pH_In_

RO2 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
pH_Ent_RO2

Segm.: 16     Conductividad retorno lazo 1.

"SCALE"
EN

"CIT_
49101" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Cond_

L1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Cond_Ret_
L1

Segm.: 17     Nivel dep. acumulación lazo 1.

"SCALE"
EN

"PT_49101" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Niv_
AcumL1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Niv_AcumL1

Segm.: 18     Temp. ent. interc. lazo 1.

"SCALE"
EN

"TT_49101" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Temp_
Ent_HE_L1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Temp_Ent_
HE_L1
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Segm.: 19     Temp. sal. interc. lazo 1.

"SCALE"
EN

"TT_49102" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Temp_
Sal_HE_L1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Temp_Sal_
HE_L1

Segm.: 20     Temp. retorno lazo 1.

"SCALE"
EN

"TT_49103" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Temp_

L1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Temp_Ret_
L1

Segm.: 21     Nivel dep. acumulación pto. uso 1 lazo 1.

"SCALE"
EN

"PT_49102" IN

"DB_
Recibir".
RgH_Niv_

AcumPU1_L1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Niv_
AcumPU1_L1

Segm.: 22     Presión pto. uso 1 lazo 1.

"SCALE"
EN

"PT_49104" IN

"DB_
Recibir".
Rgh_Pres_

PU1_L1 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"NO" BIPOLAR

ENO

RET_VAL
#Word_Ret_
Val

OUT

"DB_
Envio".
Pres_PU1_
L1



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC1 - <offline>               

                                                                                       

Segm.: 23     Calcula caudal rechazo RO1.

SUB_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO1 IN1

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Rech_
RO1

CMP <R

"DB_
Envio".

Caud_Rech_
RO1 IN1

0.000000e+
000 IN2

MOVE
EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Rech_
RO1

Segm.: 24     Calcula caudal rechazo RO2.

SUB_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO2 IN1

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO2 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Rech_
RO2

CMP <R

"DB_
Envio".

Caud_Rech_
RO2 IN1

0.000000e+
000 IN2

MOVE
EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Rech_
RO2

Segm.: 25     Calcula tasa conversión RO1.

CMP >R

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO1 IN1

0.000000e+
000 IN2

MUL_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO1 IN1

1.000000e+
002 IN2

ENO

OUT #AUX_CONV

DIV_R
EN

#AUX_CONV IN1

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Tasa_
Conversion
_RO1

NOT
MOVE

EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Tasa_
Conversion
_RO1



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC1 - <offline>               

                                                                                       

Segm.: 26     Calcula tasa conversión RO2.

CMP >R

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO2 IN1

0.000000e+
000 IN2

MUL_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO2 IN1

1.000000e+
002 IN2

ENO

OUT #AUX_CONV

DIV_R
EN

#AUX_CONV IN1

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO2 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Tasa_
Conversion
_RO2

NOT
MOVE

EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Tasa_
Conversion
_RO2
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FC7 - <offline>
"Mux_FP"     Multiplexado face-plates actuadores.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:33:59
31/12/2004 08:19:11

Longitud (bloque / código / datos): 01036  00938  00006

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC7  MUX. FACEPLATES ACTUADORES
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Segm.: 1      Mux. actuadores planta.

CMP >I

"DB_
Recibir".
Indice_FP IN1

0 IN2

CMP <=I

"DB_
Recibir".
Indice_FP IN1

40 IN2

"Mux_faceplate"

DB10

EN

0 NUM_MUX

"DB_
Recibir".
Indice_FP INDICE

"DB_
Recibir".

Puls_
Manual MAN

"DB_
Recibir".

Puls_
Automatico AUTO

"DB_
Recibir".

Puls_
Anular_

Encl OVERW

"DB_
Recibir".

Puls_
Activar_

Encl NO_OVERW

"DB_
Recibir".
Puls_Off_

Close OFF_CLOSE

"DB_
Recibir".
Puls_On_

Open ON_OPEN

RESET

DB3.DBW432 INFO_1_2

DB3.DBW434 INFO_3_4

DB3.DBW436 INFO_5_6

DB3.DBW438 INFO_7_8

DB3.DBW440 INFO_9_10

DB3.DBW442
INFO_11_
12

DB3.DBW444
INFO_13_
14

DB3.DBW446
INFO_15_
16

DB3.DBW448
INFO_17_
18

DB3.DBW450
INFO_19_
20

DB3.DBW452
INFO_21_
22

INFO_23_
24

INFO_25_
26

INFO_27_
28

INFO_29_
30

INFO_31_

ENO

INFO_MUX DB3.DBW430
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INFO_31_
32

INFO_33_
34

INFO_35_
36

INFO_37_
38

INFO_39_
40

MW50 ACT_1_2

MW52 ACT_3_4

MW54 ACT_5_6

MW56 ACT_7_8

MW58 ACT_9_10

MW60 ACT_11_12

MW62 ACT_13_14

MW64 ACT_15_16

MW66 ACT_17_18

MW68 ACT_19_20

MW70 ACT_21_22

ACT_23_24

ACT_25_26

ACT_27_28

ACT_29_30

ACT_31_32

ACT_33_34

ACT_35_36

ACT_37_38

ACT_39_40
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Segm.: 2      Mux. lazo 1.

CMP >I

"DB_
Recibir".
Indice_FP IN1

40 IN2

CMP <=I

"DB_
Recibir".
Indice_FP IN1

80 IN2

"Mux_faceplate"

DB11

EN

1 NUM_MUX

"DB_
Recibir".
Indice_FP INDICE

"DB_
Recibir".

Puls_
Manual MAN

"DB_
Recibir".

Puls_
Automatico AUTO

"DB_
Recibir".

Puls_
Anular_

Encl OVERW

"DB_
Recibir".

Puls_
Activar_

Encl NO_OVERW

"DB_
Recibir".
Puls_Off_

Close OFF_CLOSE

"DB_
Recibir".
Puls_On_

Open ON_OPEN

RESET

DB3.DBW470 INFO_1_2

DB3.DBW472 INFO_3_4

DB3.DBW474 INFO_5_6

DB3.DBW476 INFO_7_8

DB3.DBW478 INFO_9_10

DB3.DBW480
INFO_11_
12

INFO_13_
14

INFO_15_
16

INFO_17_
18

INFO_19_
20

INFO_21_
22

INFO_23_
24

INFO_25_
26

INFO_27_
28

INFO_29_
30

INFO_31_

ENO

INFO_MUX DB3.DBW430
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INFO_31_
32

INFO_33_
34

INFO_35_
36

INFO_37_
38

INFO_39_
40

MW150 ACT_1_2

MW152 ACT_3_4

MW154 ACT_5_6

MW156 ACT_7_8

MW158 ACT_9_10

MW160 ACT_11_12

ACT_13_14

ACT_15_16

ACT_17_18

ACT_19_20

ACT_21_22

ACT_23_24

ACT_25_26

ACT_27_28

ACT_29_30

ACT_31_32

ACT_33_34

ACT_35_36

ACT_37_38

ACT_39_40
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FC8 - <offline>
"Actuadores"     Llamadas a FCs actuadores.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:34:08
05/01/2005 13:57:30

Longitud (bloque / código / datos): 00712  00546  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC8  LLAMADAS A FCs ACTUADORES

Segm.: 1      ****** PRETRATAMIENTO Y CLORACIÓN ******

Segm.: 2      FILTRO DE SÍLEX/ANTRACITA

"DW_JX_
01"

EN ENO

Segm.: 3      VÁLV. DE LLENADO DEP. CLORACIÓN

"XV46001
"

EN ENO

Segm.: 4      BOMBA RECIRCULACIÓN DEP. CLORACIÓN.

"DW_PM_
04"

EN ENO

Segm.: 5      BOMBA DOSIFICACIÓN CLORO

"DW_PM_
03"

EN ENO
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Segm.: 6      CONTROL PAREJAS BOMBAS PRETRATAMIENTO

"Ctrl_Bombas_
Pretrat"

EN ENO

Segm.: 7      BOMBA 1 IMPULSIÓN A DP. CLORACIÓN

"DW_PM_
07"

EN ENO

Segm.: 8      BOMBA 2 IMPULSIÓN A DP. CLORACIÓN

"DW_PM_
08"

EN ENO

Segm.: 9      BOMBA 1 IMPULSIÓN A DP. RUPTURA

"DW_PM_
01"

EN ENO

Segm.: 10     BOMBA 2 IMPULSIÓN A DP. RUPTURA

"DW_PM_
02"

EN ENO

Segm.: 11     ****** PLANTA ******

Segm.: 12     VÁLVULA ENTRADA RO1

"SV47001
"

EN ENO
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Segm.: 13     VÁLVULA RECHAZO RO1

"SV47002
"

EN ENO

Segm.: 14     BOMBA BAJA PRESIÓN RO1

"BFW_PM_
01"

EN ENO

Segm.: 15     BOMBA BISULFITO RO1

"BFW_PM_
03"

EN ENO

Segm.: 16     BOMBA ANTIINCRUSTANTE RO1

"BFW_PM_
04"

EN ENO

Segm.: 17     BOMBA ALTA PRESIÓN RO1

"BFW_PM_
02"

EN ENO

Segm.: 18     VÁLVULA ENTRADA RO2

"SV49001
"

EN ENO

Segm.: 19     VÁLVULA RECHAZO RO2

"SV49002
"

EN ENO
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Segm.: 20     VÁLVULA RECIRCULACIÓN RO2

"SV49003
"

EN ENO

Segm.: 21     BOMBA BAJA PRESIÓN RO2

"DIW_PM_
01"

EN ENO

Segm.: 22     BOMBA SOSA RO2

"DIW_PM_
03"

EN ENO

Segm.: 23     BOMBA ALTA PRESIÓN RO2

"DIW_PM_
02"

EN ENO

Segm.: 24     CONTROL PAREJA BOMBAS PTO. USO 1 SALIDA RO1

"Ctrl_Bombas_PU1_
RO1"

EN ENO

Segm.: 25     BOMBA 1 PUNTO DE USO 1 SALIDA RO1

"BFW_PM_
05"

EN ENO

Segm.: 26     BOMBA 2 PUNTO DE USO 1 SALIDA RO1

"BFW_PM_
06"

EN ENO
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Segm.: 27     ****** LAZO 1 ******

Segm.: 28     VÁLVULA 3 VÍAS LLENADO DEP. ACUM. LAZO

"XV49101
"

EN ENO

Segm.: 29     CONTROL PAREJA BOMBAS IMPULSIÓN LAZO

"Ctrl_Bombas_Lazo"
EN ENO

Segm.: 30     BOMBA 1 IMPULSIÓN LAZO

"DIW_PM_
10"

EN ENO

Segm.: 31     BOMBA 2 IMPULSIÓN LAZO

"DIW_PM_
11"

EN ENO

Segm.: 32     VÁLVULAS DE ENT./SAL. AGUA FRÍA INTERC. LAZO

"XV49102
_4"

EN ENO

Segm.: 33     VÁLVULA DE PURGA INTERC. LAZO

"XV49103
"

EN ENO
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Segm.: 34     VÁLVULA DE VENTEO INTERC. LAZO

"XV49105
"

EN ENO

Segm.: 35     VÁLV. LLENADO DEP. ACUM. PTO. USO LAZO

"XV49107
"

EN ENO

Segm.: 36     BOMBA IMPULSIÓN DEP. ACUM. PTO. USO 1 LAZO

"DIW_PM_
12"

EN ENO

Segm.: 37     ****** GENERAL ******

Segm.: 38     PILOTO Y BOCINA DE ALARMAS

"PILOTO_ALARMAS"
EN ENO
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FC9 - <offline>
"Alms_Ent_Analogicas"     Llamada a FCs alms. y ptos. consigna analógicas.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:34:13
05/01/2005 14:15:19

Longitud (bloque / código / datos): 00580  00434  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC9  LLAMADAS A FCs ENTRADAS ANALÓGICAS

Segm.: 1      ALARMAS CLORO

"ALMS_AICL46001"
EN ENO

Segm.: 2      ALARMAS REDOX RO1

"ALMS_AI47001"
EN ENO

Segm.: 3      ALARMAS PRES. ENT. DEP. RUPTURA

"ALMS_PT46004"
EN ENO

Segm.: 4      ALARMAS PRESIÓN ENT. BOMBA ALTA RO1

"ALMS_PT47003"
EN ENO

Segm.: 5      ALARMAS PRESIÓN SAL. BOMBA ALTA RO1

"ALMS_PT47004"
EN ENO
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Segm.: 6      ALARMAS PRESIÓN PTO. USO 1 SALIDA RO1

"ALMS_PT47007"
EN ENO

Segm.: 7      ALARMAS PRESIÓN ENT. BOMBA ALTA RO2

"ALMS_PT49002"
EN ENO

Segm.: 8      ALARMAS PRESIÓN SAL. BOMBA ALTA RO2

"ALMS_PT49003"
EN ENO

Segm.: 9      ALARMAS CONDUCTIVIDAD ENTRADA RO1

"ALMS_CIT47001"
EN ENO

Segm.: 10     ALARMAS CONDUCTIVIDAD SALIDA RO1

"ALMS_CIT47002"
EN ENO

Segm.: 11     ALARMAS CONDUCTIVIDAD SALIDA RO2

"ALMS_CIT49002"
EN ENO

Segm.: 12     ALARMAS pH RO2

"ALMS_AI49001"
EN ENO
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Segm.: 13     ALARMAS CONDUCTIVIDAD RETORNO LAZO 1

"ALMS_CIT49101"
EN ENO

Segm.: 14     ALARMAS NIVEL DEP. ACUMULACIÓN LAZO 1

"ALMS_PT49101"
EN ENO

Segm.: 15     ALARMAS TEMP. ENT. INTERC. LAZO 1

"ALMS_TT49101"
EN ENO

Segm.: 16     ALARMAS TEMP. RETORNO LAZO 1

"ALMS_TT49103"
EN ENO

Segm.: 17     ALARMAS NIVEL DEP. ACUMULAC. PTO. USO 1 LAZO 1

"ALMS_PT49102"
EN ENO

Segm.: 18     ALARMAS PRESIÓN PTO. USO 1 LAZO 1

"ALMS_PT49104"
EN ENO

Segm.: 19     ALARMAS CAUDAL RETORNO LAZO 1

"ALMS_FIT49101"
EN ENO
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Segm.: 20     ALARMAS CAUDAL ENT. RO1

"ALMS_FIT47001"
EN ENO

Segm.: 21     ALARMAS CAUDAL PRODUCCIÓN RO1

"ALMS_FIT47002"
EN ENO

Segm.: 22     ALARMAS CAUDAL RECHAZO RO1

"ALMS_FIT47003"
EN ENO

Segm.: 23     ALARMAS TASA CONVERSIÓN RO1

"ALMS_TASA_RO1"
EN ENO

Segm.: 24     ALARMAS CAUDAL ENT. RO2

"ALMS_FIT49001"
EN ENO

Segm.: 25     ALARMAS CAUDAL PRODUCCIÓN RO2

"ALMS_FIT49002"
EN ENO

Segm.: 26     ALARMAS CAUDAL RECHAZO RO2

"ALMS_FIT49003"
EN ENO
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Segm.: 27     ALARMAS TASA CONVERSIÓN RO2

"ALMS_TAS_RO2"
EN ENO
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FC10 - <offline>
"Pretratamiento"     Grafcet funcionamiento pretratamiento.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:34:18
05/01/2005 09:40:50

Longitud (bloque / código / datos): 00514  00386  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC10  GRAFCET FUNCIONAMIENTO PRETRATAMIENTO

Segm.: 1      AUXILIAR CONDS. INIC. EQUIPOS EN AUTO PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".

DW_JX_01_
Auto

"DB_
Envio".

DW_PM_03_
Auto

"DB_
Envio".

DW_PM_04_
Auto

"DB_
Envio".

XV_46001_
Auto

"DB_
Envio".

DW_PM_07_
Auto

"DB_
Envio".

DW_PM_08_
Auto

"DB_
Envio".

DW_PM_01_
Auto

"DB_
Envio".

DW_PM_02_
Auto

"CIni_
Auto_

Pretrat"

Segm.: 2      AUXILIAR CONDS. INIC. NO ALARMAS PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".
DW_JX_01_
Alarm

"DB_
Envio".
DW_PM_03_
Alarm

"DB_
Envio".
DW_PM_04_
Alarm

"DB_
Envio".
XV_46001_
Alarm

"DB_
Envio".
DW_PM_07_
Alarm

"DB_
Envio".
DW_PM_08_
Alarm

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Alarm

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifCloro

"CIni_
NoAlarm_
Pretrat"

Segm.: 3      CONDICIONES INICIALES ARRANQUE SECUENCIA.

"CIni_
Auto_

Pretrat"

"CIni_
NoAlarm_
Pretrat"

"CIni_
Pretrat"

Segm.: 4      CONDICIONES PARO SECUENCIA.

"DB_
Recibir".
Puls_P_
Clorac

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"CParo_
Pretrat"
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Segm.: 5      CONDICIONES PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"CParoI_
Pretrat"

Segm.: 6      FASE 1: ARRANQUE

"Pretrat_
Reposo"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
Clorac

"CIni_
Pretrat"

"CParo_
Pretrat"

"CParoI_
Pretrat"

S

"Pretrat_
Arranque"

R

"Pretrat_
Reposo"

Segm.: 7      FASE 2: PRETRATAMIENTO EN MARCHA

"Pretrat_
Arranque" S_EVERZ

"Ret_
Arranque_
Pretrat"

S

S5T#15S TW

R

Q

DUAL

DEZ

S

"Pretrat_
Marcha"

R

"Pretrat_
Arranque"

Segm.: 8      FASE 3: PARANDO

"Pretrat_
Arranque"

"Pretrat_
Marcha"

"CParo_
Pretrat"

S

"Pretrat_
Parando"

R

"Pretrat_
Arranque"

R

"Pretrat_
Marcha"

Segm.: 9      VUELTA A REPOSO TRAS FINALIZAR PARO

"Pretrat_
Parando" S_EVERZ

"Ret_Paro_
Pretrat"

S

S5T#5S TW

R

Q

DUAL

DEZ

R

"Pretrat_
Parando"
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Segm.: 10     PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"CParoI_
Pretrat" MOVE

EN

B#16#1 IN

ENO

OUT MB18

Segm.: 11     FASE 0-REPOSO

"Pretrat_
Arranque"

"Pretrat_
Marcha"

"Pretrat_
Parando"

S

"Pretrat_
Reposo"

Segm.: 12     ESTADO PRETRATAMIENTO

"SI"
"Pretrat_
Reposo" MOVE

EN

0 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Clorac

"Pretrat_
Arranque" MOVE

EN

1 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Clorac

"Pretrat_
Marcha" MOVE

EN

2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Clorac

"Pretrat_
Parando" MOVE

EN

3 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Clorac

"Pretrat_
Marcha"

"DB_
Envio".
Avi_Reg_

FSA MOVE
EN

8 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Clorac

"CIni_
NoAlarm_
Pretrat" MOVE

EN

4 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Clorac
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FC11 - <offline>
"Planta"     Grafcet funcionamiento planta.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:34:24
05/01/2005 09:40:50

Longitud (bloque / código / datos): 00326  00206  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC11  GRAFCET FUNCIONAMIENTO PLANTA

Segm.: 1      CONDICIONES INICIALES ARRANQUE SECUENCIA.

"DB_
Envio".
Alm_

Periferia_
Escl_3

"DB_
Envio".
Alm_

Periferia_
Escl_4 "CIni_Pta"

Segm.: 2      CONDICIONES PARO SECUENCIA.

"DB_
Recibir".
Puls_P_Pta

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"CParo_
Pta"

Segm.: 3      CONDICIONES PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"CParoI_
Pta"
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Segm.: 4      FASE 1: ARRANQUE

"Pta_
Reposo"

"DB_
Recibir".
Puls_M_Pta "CIni_Pta"

"CParo_
Pta"

"CParoI_
Pta"

S

"Pta_
Arranque"

R

"Pta_
Reposo"

Segm.: 5      FASE 2: PLANTA EN MARCHA

"Pta_
Arranque"

S

"Pta_
Marcha"

R

"Pta_
Arranque"

Segm.: 6      FASE 3: PARANDO

"Pta_
Arranque"

"Pta_
Marcha"

"CParo_
Pta"

S

"Pta_
Parando"

R

"Pta_
Arranque"

R

"Pta_
Marcha"

Segm.: 7      VUELTA A REPOSO TRAS FINALIZAR PARO

"Pta_
Parando"

"RO1_
Reposo"

"RO2_
Reposo"

R

"Pta_
Parando"

Segm.: 8      PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"CParoI_
Pta" MOVE

EN

B#16#1 IN

ENO

OUT MB20

Segm.: 9      FASE 0-REPOSO

"Pta_
Arranque"

"Pta_
Marcha"

"Pta_
Parando"

S

"Pta_
Reposo"
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Segm.: 10     ESTADO PLANTA

"SI"
"Pta_
Reposo" MOVE

EN

0 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Planta

"Pta_
Arranque" MOVE

EN

1 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Planta

"Pta_
Marcha" MOVE

EN

2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Planta

"Pta_
Parando" MOVE

EN

3 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Planta
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FC12 - <offline>
"Func_RO1"     Grafcet funcionamiento RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:34:30
04/01/2005 16:43:33

Longitud (bloque / código / datos): 01588  01376  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC12  GRAFCET FUNCIONAMIENTO RO1.

Segm.: 1      AUXILIAR CONDS. INIC. EQUIPOS EN AUTO PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".

BFW_PM_01_
Auto

"DB_
Envio".

BFW_PM_04_
Auto

"DB_
Envio".

BFW_PM_03_
Auto

"DB_
Envio".

BFW_PM_02_
Auto

"DB_
Envio".
SV_47001_

Auto

"DB_
Envio".
SV_47002_

Auto
"CIni_

Auto_RO1"

Segm.: 2      AUXILIAR CONDS. INIC. NO ALARMAS PARA ARRANQUE SECUENCIA

"SI"

"CIni_
NoAlarm_
RO1"

Segm.: 3      CONDICIONES INICIALES ARRANQUE SECUENCIA.

"CIni_
Auto_RO1"

"CIni_
NoAlarm_
RO1"

"Ret_
NoLSL_
DpRupt"

"Ret_
NoLSH_

DpPU1_RO1" "CIni_RO1"
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Segm.: 4      AUXILIAR CONDICIONES PARO SECUENCIA.

"DB_
Envio".

BFW_PM_01_
Alarm

"DB_
Envio".

BFW_PM_02_
Alarm

"DB_
Envio".

BFW_PM_03_
Alarm

"DB_
Envio".

BFW_PM_04_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifAntii

ncr

"DB_
Envio".
Alm_FSL_
DosifAntii

ncr

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifBisul

f

"DB_
Envio".
Alm_PSL_

RO1

"DB_
Envio".
Alm_PSH_

RO1

"DB_
Envio".

Alm_Redox_
H

"DB_
Envio".
Alm_Cond_
H_SalRO1

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Ent_RO1

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Ent_RO1

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Prod_RO1

"CParo_
Alarm_RO1"
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"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Prod_RO1

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Rech_RO1

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Rech_RO1

"DB_
Envio".
Alm_

TasaConvH_
RO1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrIn_BA_

RO1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrOut_BA_

RO1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Redox

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
CondSal_

RO1

Segm.: 5      CONDICIONES PARO SECUENCIA.

"Pta_
Marcha"

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpRuptura

"DB_
Envio".
Avi_LSH_
DpPU1_RO1

"CParo_
Alarm_RO1"

"CParo_
RO1"



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC12 - <offline>              

                                                                                       

Segm.: 6      CONDICIONES PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"CParoI_
Pta"

"CParoI_
RO1"

Segm.: 7      FASE 1: STANDBY.

"RO1_
Reposo"

"Pta_
Marcha"

"CParoI_
RO1"

S

"RO1_
Stdby"

R

"RO1_
Reposo"

Segm.: 8      FASE 2: ABRE EV. ENTRADA.

"RO1_
Stdby" "CIni_RO1"

"Ini_
Escritur_
Totaliz_
RO2"

"CParo_
RO1"

S

"RO1_
EVEnt"

R

"RO1_
Stdby"

Segm.: 9      FASE 3: MARCHA BOMBA BAJA PRESIÓN.

"RO1_
EVEnt" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim1_On_

RO1 IN1

0 IN2

S

"RO1_
Bbaja"

R

"RO1_
EVEnt"

Segm.: 10     FASE 4: MARCHA BOMBA BISULFITO.

"RO1_
Bbaja" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim2_On_

RO1 IN1

0 IN2

S

"RO1_
Bisulfito"

R

"RO1_
Bbaja"
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Segm.: 11     FASE 5: MARCHA BOMBA ANTIINCRUSTANTE.

"RO1_
Bisulfito" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim3_On_

RO1 IN1

0 IN2

S

"RO1_
Antiincrus
tante"

R

"RO1_
Bisulfito"

Segm.: 12     FASE 6: MARCHA BOMBA ALTA PRESIÓN.

"RO1_
Antiincrus
tante" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim4_On_

RO1 IN1

0 IN2

S

"RO1_
Balta"

R

"RO1_
Antiincrus
tante"

Segm.: 13     FASE 7: RO EN MARCHA.

"RO1_
Balta" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim5_On_

RO1 IN1

0 IN2

S
"RO1_On"

R

"RO1_
Balta"

Segm.: 14     FASE 8: PARO BOMBA ALTA PRESIÓN.

"RO1_
Balta"

"RO1_On"

"CParo_
RO1"

S

"RO1_
PBalta"

R

"RO1_
Balta"

R
"RO1_On"
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Segm.: 15     FASE 9: PARO BOMBA ANTIINCRUSTANTE

"RO1_
Antiincrus
tante"

"CParo_
RO1"

"RO1_
PBalta" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim1_Off_

RO1 IN1

0 IN2

S

"RO1_
PAntiincru
stante"

R

"RO1_
Antiincrus
tante"

R

"RO1_
PBalta"

Segm.: 16     Memoria sec. RO1 parada al arrancar bomba baja pres.

"RO1_
PBbaja"

"RO1_
Bbaja"

"CParo_
RO1"

RS

"MemoP_
RO1_Bbaja"

R

S

Q

Segm.: 17     FASE 10: PARO BOMBA BAJA PRESIÓN

"RO1_
Bbaja"

"RO1_
Bisulfito"

"CParo_
RO1"

"RO1_
PAntiincru
stante" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim2_Off_

RO1 IN1

0 IN2

S

"RO1_
PBbaja"

R

"RO1_
Bbaja"

R

"RO1_
Bisulfito"

R

"RO1_
PAntiincru
stante"

Segm.: 18     FASE 11: CIERRA EV. ENTRADA

"RO1_
EVEnt"

"CParo_
RO1"

"RO1_
PBbaja" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim3_Off_

RO1 IN1

0 IN2

S

"RO1_
PEVEnt"

R

"RO1_
EVEnt"

R

"RO1_
PBbaja"
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Segm.: 19     VUELVE A FASE 1: STANDBY

"RO1_
PEVEnt" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim4_Off_

RO1 IN1

0 IN2

S

"RO1_
Stdby"

R

"RO1_
PEVEnt"

Segm.: 20     VA A REPOSO DESDE "STANDBY" SI PLANTA PARADA.

"RO1_
Stdby"

"Pta_
Marcha"

R

"RO1_
Stdby"

Segm.: 21     PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"CParoI_
RO1" MOVE

EN

W#16#100 IN

ENO

OUT MW22

Segm.: 22     FASE 0- REPOSO

"RO1_
Stdby"

"RO1_
EVEnt"

"RO1_
Bbaja"

"RO1_
Bisulfito"

"RO1_
Antiincrus
tante"

"RO1_
Balta" "RO1_On" 22.A

"RO1_
PBalta"

"RO1_
PAntiincru
stante"

"RO1_
PBbaja"

"RO1_
PEVEnt"

S

"RO1_
Reposo"22.A

Segm.: 23     TIEMPO 1 ARRANQUE RO

"RO1_
EVEnt"

"DB_
Envio".

SV_47001_
Opnd

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".

Tim1_On_
RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim1_On_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".

Cons_Tim1_
On_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim1_On_
RO1
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Segm.: 24     TIEMPO 2 ARRANQUE RO

"RO1_
Bbaja"

"DB_
Envio".

BFW_PM_01_
On

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim2_On_

RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim2_On_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim2_

On_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim2_On_
RO1

Segm.: 25     TIEMPO 3 ARRANQUE RO

"RO1_
Bisulfito"

"DB_
Envio".

BFW_PM_03_
On

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim3_On_

RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim3_On_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim3_

On_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim3_On_
RO1

Segm.: 26     TIEMPO 4 ARRANQUE RO

"RO1_
Antiincrus
tante"

"DB_
Envio".

BFW_PM_04_
On

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim4_On_

RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim4_On_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim4_

On_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim4_On_
RO1
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Segm.: 27     TIEMPO LAVADO MEMBRANAS EN EL ARRANQUE

"RO1_
Balta"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_

R01 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_
R01

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".

Cons_
TimLav_On_

R01 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_
R01

Segm.: 28     TIEMPO 5 ARRANQUE RO

"RO1_
Balta"

"DB_
Envio".

BFW_PM_02_
On CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_

R01 IN1

0 IN2

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim5_On_

RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim5_On_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim5_

On_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim5_On_
RO1

Segm.: 29     TIEMPO 1 PARO RO

"RO1_
PBalta"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim1_Off_

RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim1_Off_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim1_

Off_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim1_Off_
RO1
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Segm.: 30     TIEMPO 2 PARO RO

"RO1_
PAntiincru
stante"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim2_Off_

RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim2_Off_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim2_

Off_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim2_Off_
RO1

Segm.: 31     TIEMPO 3 PARO RO

"RO1_
PBbaja"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim3_Off_

RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim3_Off_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim3_

Off_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim3_Off_
RO1

Segm.: 32     TIEMPO 4 PARO RO

"RO1_
PEVEnt"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim4_Off_

RO1 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim4_Off_
RO1

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim4_

Off_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim4_Off_
RO1
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Segm.: 33     ESTADO RO1

"SI"
"RO1_
Reposo" MOVE

EN

0 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO1

"RO1_
Stdby" MOVE

EN

5 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO1

"CIni_
Auto_RO1" MOVE

EN

7 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO1

"CIni_
NoAlarm_
RO1"

"CParo_
Alarm_RO1"

MOVE
EN

4 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO1

"RO1_
EVEnt"

"RO1_
Bbaja"

"RO1_
Bisulfito"

"RO1_
Antiincrus
tante"

"RO1_
Balta"

MOVE
EN

1 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO1

"RO1_On" MOVE
EN

2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO1

"RO1_
PBalta"

"RO1_
PAntiincru
stante"

"RO1_
PBbaja"

"RO1_
PEVEnt"

MOVE
EN

3 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO1
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FC13 - <offline>
"Func_RO2"     Grafcet funcionamiento RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:34:35
04/01/2005 16:43:33

Longitud (bloque / código / datos): 01424  01222  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC13  GRAFCET FUNCIONAMIENTO RO2.

Segm.: 1      AUXILIAR CONDS. INIC. EQUIPOS EN AUTO PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".

DIW_PM_01_
Auto

"DB_
Envio".

DIW_PM_03_
Auto

"DB_
Envio".

DIW_PM_02_
Auto

"DB_
Envio".
SV_49001_

Auto

"DB_
Envio".
SV_49002_

Auto

"DB_
Envio".
SV_49003_

Auto

"DB_
Envio".
Manauto_
PID_pH_RO2

"SI"

"CIni_
Auto_RO2"

Segm.: 2      AUXILIAR CONDS. INIC. NO ALARMAS PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".

DIW_PM_03_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifSosa

"DB_
Envio".
Alm_Cond_
H_SalRO2

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
pH_RO2

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
CondSal_

RO2

"CIni_
NoAlarm_
RO2"

Segm.: 3      CONDICIONES INICIALES ARRANQUE SECUENCIA.

"CIni_
Auto_RO2"

"CIni_
NoAlarm_
RO2"

"Ret_
NoLSL_

DpPU1_RO1" "CIni_RO2"
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Segm.: 4      AUXILIAR CONDICIONES PARO SECUENCIA.

"DB_
Envio".

DIW_PM_01_
Alarm

"DB_
Envio".

DIW_PM_02_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_PSL_

RO2

"DB_
Envio".
Alm_PSH_

RO2

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Ent_RO2

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Ent_RO2

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Prod_RO2

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Prod_RO2

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Rech_RO2

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Rech_RO2

"DB_
Envio".
Alm_

TasaConvH_
RO2

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrIn_BA_

RO2

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrOut_BA_

RO2

"CParo_
Alarm_RO2"
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Segm.: 5      CONDICIONES PARO SECUENCIA.

"Pta_
Marcha"

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpPU1_RO1

"CParo_
Alarm_RO2"

"CParo_
RO2"

Segm.: 6      CONDICIONES PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"CParoI_
Pta"

"CParoI_
RO2"

Segm.: 7      FASE 1: STANDBY.

"RO2_
Reposo"

"Pta_
Marcha"

"CParoI_
RO2"

S

"RO2_
Stdby"

R

"RO2_
Reposo"

Segm.: 8      FASE 2: ABRE EV. ENTRADA.

"RO2_
Stdby" "CIni_RO2"

"Ini_
Escritur_
Totaliz_
RO1"

"CParo_
RO2"

S

"RO2_
EVEnt"

R

"RO2_
Stdby"

Segm.: 9      FASE 3: MARCHA BOMBA BAJA PRESIÓN.

"RO2_
EVEnt" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim1_On_

RO2 IN1

0 IN2

S

"RO2_
Bbaja"

R

"RO2_
EVEnt"
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Segm.: 10     FASE 4: MARCHA BOMBA SOSA.

"RO2_
Bbaja" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim2_On_

RO2 IN1

0 IN2

S
"RO2_Sosa"

R

"RO2_
Bbaja"

Segm.: 11     FASE 5: MARCHA BOMBA ANTIINCRUSTANTE (NO HAY EN RO2).

"RO2_Sosa" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim4_On_

RO2 IN1

0 IN2

S

"RO2_
Antiincrus
tante"

R
"RO2_Sosa"

Segm.: 12     FASE 6: MARCHA BOMBA ALTA PRESIÓN.

"RO2_
Antiincrus
tante"

S

"RO2_
Balta"

R

"RO2_
Antiincrus
tante"

Segm.: 13     FASE 7: RO EN MARCHA.

"RO2_
Balta" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim5_On_

RO2 IN1

0 IN2

S
"RO2_On"

R

"RO2_
Balta"
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Segm.: 14     FASE 8: PARO BOMBA ALTA PRESIÓN.

"RO2_
Balta"

"RO2_On"

"CParo_
RO2"

S

"RO2_
PBalta"

R

"RO2_
Balta"

R
"RO2_On"

Segm.: 15     FASE 9: PARO BOMBA ANTIINCRUSTANTE (NO HAY EN RO2).

"RO2_
Antiincrus
tante"

"CParo_
RO2"

"RO2_
PBalta" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim1_Off_

RO2 IN1

0 IN2

S

"RO2_
PAntiincru
stante"

R

"RO2_
Antiincrus
tante"

R

"RO2_
PBalta"

Segm.: 16     Memoria sec. RO2 parada al arrancar bomba baja pres.

"RO2_
PBbaja"

"RO2_
Bbaja"

"CParo_
RO2"

RS

"MemoP_
RO2_Bbaja"

R

S

Q

Segm.: 17     FASE 10: PARO BOMBA BAJA PRESIÓN

"RO2_
Bbaja"

"RO2_Sosa"

"CParo_
RO2"

"RO2_
PAntiincru
stante"

S

"RO2_
PBbaja"

R

"RO2_
Bbaja"

R
"RO2_Sosa"

R

"RO2_
PAntiincru
stante"
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Segm.: 18     FASE 11: CIERRA EV. ENTRADA

"RO2_
EVEnt"

"CParo_
RO2"

"RO2_
PBbaja" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim3_Off_

RO2 IN1

0 IN2

S

"RO2_
PEVEnt"

R

"RO2_
EVEnt"

R

"RO2_
PBbaja"

Segm.: 19     VUELVE A FASE 1: STANDBY

"RO2_
PEVEnt" CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
Tim4_Off_

RO2 IN1

0 IN2

S

"RO2_
Stdby"

R

"RO2_
PEVEnt"

Segm.: 20     VA A REPOSO DESDE "STANDBY" SI PLANTA PARADA.

"RO2_
Stdby"

"Pta_
Marcha"

R

"RO2_
Stdby"

Segm.: 21     PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"CParoI_
RO2" MOVE

EN

W#16#100 IN

ENO

OUT MW25

Segm.: 22     FASE 0- REPOSO

"RO2_
Stdby"

"RO2_
EVEnt"

"RO2_
Bbaja" "RO2_Sosa"

"RO2_
Antiincrus
tante"

"RO2_
Balta" "RO2_On" 22.A

"RO2_
PBalta"

"RO2_
PAntiincru
stante"

"RO2_
PBbaja"

"RO2_
PEVEnt"

S

"RO2_
Reposo"22.A
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Segm.: 23     TIEMPO 1 ARRANQUE RO

"RO2_
EVEnt"

"DB_
Envio".
SV_49001_

Opnd
"Flanco 1 

seg" SUB_I
EN

"DB_
Auxiliar".
Tim1_On_

RO2 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim1_On_
RO2

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim1_

On_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim1_On_
RO2

Segm.: 24     TIEMPO 2 ARRANQUE RO

"RO2_
Bbaja"

"DB_
Envio".

DIW_PM_01_
On

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim2_On_

RO2 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim2_On_
RO2

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim2_

On_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim2_On_
RO2

Segm.: 25     TIEMPO 3 ARRANQUE RO

"RO2_Sosa"
"Flanco 1 

seg" SUB_I
EN

"DB_
Auxiliar".
Tim4_On_

RO2 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim4_On_
RO2

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim4_

On_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim4_On_
RO2
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Segm.: 26     TIEMPO LAVADO MEMBRANAS EN EL ARRANQUE

"RO2_
Balta"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_

R02 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_
R02

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".

Cons_
TimLav_On_

R02 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_
R02

Segm.: 27     TIEMPO 5 ARRANQUE RO

"RO2_
Balta"

"DB_
Envio".

DIW_PM_02_
On CMP <=I

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_

R02 IN1

0 IN2

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim5_On_

RO2 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim5_On_
RO2

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim5_

On_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim5_On_
RO2

Segm.: 28     TIEMPO 1 PARO RO

"RO2_
PBalta"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim1_Off_

RO2 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim1_Off_
RO2

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim1_

Off_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim1_Off_
RO2
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Segm.: 29     TIEMPO 3 PARO RO

"RO2_
PBbaja"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim3_Off_

RO2 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim3_Off_
RO2

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim3_

Off_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim3_Off_
RO2

Segm.: 30     TIEMPO 4 PARO RO

"RO2_
PEVEnt"

"Flanco 1 
seg" SUB_I

EN

"DB_
Auxiliar".
Tim4_Off_

RO2 IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim4_Off_
RO2

NOT
MOVE

EN

"DB_
Recibir".
Cons_Tim4_

Off_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Tim4_Off_
RO2
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Segm.: 31     ESTADO RO2

"SI"
"RO2_

Reposo" MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO2

"RO2_
Stdby" MOVE

EN

5 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO2

"CIni_
Auto_RO2" MOVE

EN

7 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO2

"CIni_
NoAlarm_

RO2"

"CParo_
Alarm_RO2"

MOVE
EN

4 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO2

"RO2_
EVEnt"

"RO2_
Bbaja"

"RO2_Sosa"

"RO2_
Antiincrus

tante"

"RO2_
Balta"

MOVE
EN

1 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO2

"RO2_On" MOVE
EN

2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO2

"DB_
Envio".

XV_49101_
Clsd MOVE

EN

6 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO2

"RO2_
PBalta"

"RO2_
PAntiincru
stante"

"RO2_
PBbaja"

"RO2_
PEVEnt"

MOVE
EN

3 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_RO2
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FC17 - <offline>
"PID pH RO2"     PID regulación pH RO2
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 1.0

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:34:44
13/09/2001 10:17:59

Longitud (bloque / código / datos): 01232  01046  00054

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUXR_IPID Real 0.0 Auxiliar REAL cálculo integral PID

    AUXR_DPID Real 4.0 Auxiliar REAL cálculo derivada PID

    AUXDI_IPID DInt 8.0 Auxiliar DINT cálculo integral PID

    AUXDI_DPID DInt 12.0 Auxiliar DINT cálculo derivada PID

    IPID Time 16.0 Constante integral PID

    DPID Time 20.0 Constante derivada PID

    Lim_Sup_PID Real 24.0 Límite superior PID

    Lim_Inf_PID Real 28.0 Límite inferior PID

    Salida_PID Real 32.0 Salida PID

    Error_PID Real 36.0

    Lim_Sup Bool 40.0 Límite superior

    Lim_Inf Bool 40.1 Límite inferior 

    Hold_I_PID Bool 40.2

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC17  PID REGULACIÓN pH RO2

Segm.: 1      Conversión a ms consigna constante integral PID

MUL_R
EN

"DB_
Recibir".

ConsI_PID_
Sosa_RO2 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT #AUXR_IPID

TRUNC
EN

#AUXR_IPID IN

ENO

OUT
#AUXDI_
IPID

MOVE
EN

#AUXDI_
IPID IN

ENO

OUT #IPID

Segm.: 2      Conversión a ms consigna constante derivada PID

MUL_R
EN

"DB_
Recibir".

ConsD_PID_
Sosa_RO2 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT #AUXR_DPID

TRUNC
EN

#AUXR_DPID IN

ENO

OUT
#AUXDI_
DPID

MOVE
EN

#AUXDI_
DPID IN

ENO

OUT #DPID
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Segm.: 3      Selector man/auto PID.

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_pH_RO2

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_pH_RO2

"Ret_Auto_
ActPta"

RS

"DB_
Envio".
Manauto_
PID_pH_RO2

R

S

Q

Segm.: 4      Reset bits selección man./auto. PID

"SI"

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_pH_RO2

R

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_pH_RO2

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_pH_RO2

R

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_pH_RO2

Segm.: 5      Límite máximo salida PID

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
Sosa_RO2 IN

ENO

OUT
#Lim_Sup_
PID

Segm.: 6      Límite mínimo salida PID

MOVE
EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT
#Lim_Inf_
PID

Segm.: 7      Conds. de reset del PID.

"DB_
Envio".

DIW_PM_03_
Off

"AutOn_
DIW_PM_03"

"DB_
Envio".
Manauto_
PID_pH_RO2

"Rst_PID_
pH_RO2"
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Segm.: 8      Pone a cero el límite superior del PID.

"Rst_PID_
pH_RO2" MOVE

EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT
#Lim_Sup_
PID

Segm.: 9      Limita por arriba la consigna del PID en manual

"LIM_REAL"
EN

"DB_
Recibir".
ConsMan_
Sosa_RO2 INPUT

#Lim_Sup_
PID HLIM

0.000000e+
000 LLIM

ENO

OUTPUT

"DB_
Recibir".
ConsMan_
Sosa_RO2

Segm.: 10     Consigna.

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
Cons_pH_

RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
SP_PID_
Sosa_RO2

Segm.: 11     Variable de proceso PID

MOVE
EN

"DB_
Auxiliar".

Aux_pH_
Ent_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
PV_PID_
Sosa_RO2
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Segm.: 12     PID

"DB_
Envio".
Manauto_
PID_pH_RO2

"CONT_C"

DB17

EN

"Rst_PID_
pH_RO2" COM_RST

MAN_ON

"NO" PVPER_ON

"SI" P_SEL

"SI" I_SEL

INT_HOLD

"Rst_PID_
pH_RO2" I_ITL_ON

"NO" D_SEL

T#100MS CYCLE

"DB_
Envio".
SP_PID_
Sosa_RO2 SP_INT

"DB_
Envio".
PV_PID_
Sosa_RO2 PV_IN

W#16#0 PV_PER

"DB_
Recibir".
ConsMan_
Sosa_RO2 MAN

"DB_
Recibir".
ConsP_PID_
Sosa_RO2 GAIN

#IPID TI

#DPID TD

T#2S TM_LAG

0.000000e+
000 DEADB_W

#Lim_Sup_
PID LMN_HLM

#Lim_Inf_
PID LMN_LLM

1.000000e+
000 PV_FAC

0.000000e+
000 PV_OFF

1.000000e+
000 LMN_FAC

0.000000e+
000 LMN_OFF

0.000000e+
000 I_ITLVAL

DISV

ENO

LMN
#Salida_
PID

LMN_PER

QLMN_HLM

"Lim_Sup_
PID_pH_
RO2"

QLMN_LLM

"Lim_Inf_
PID_pH_
RO2"

LMN_P

LMN_I

LMN_D

PV

ER #Error_PID
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Segm.: 13     Flanco cada 200 mseg.

"Interm. 
5 Hz"

P

"AuxTMin_
Imp_

BSosaRO2"
"TMin_Imp_
BSosaRO2"

Segm.: 14     Cálculo tiempo de ciclo según salida PID

DIV_R
EN

#Salida_
PID IN1

1.000000e+
002 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Cons_
Tiempo_
Ciclo_Sosa

MUL_R
EN

"DB_
Auxiliar".

Cons_
Tiempo_

Ciclo_Sosa IN1

"DB_
Recibir".

Cons_
Ciclo_
Maximo_

Sosa IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Cons_
Tiempo_
Ciclo_Sosa

"DB_
Recibir".

Cons_
Ciclo_
Maximo_

Sosa

"DB_
Auxiliar".

Cons_
Tiempo_

Ciclo_Sosa

14.A

SUB_R
EN

IN1

IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Cons_
Tiempo_
Ciclo_Sosa

CMP <R

"DB_
Auxiliar".

Cons_
Tiempo_

Ciclo_Sosa IN1

"DB_
Recibir".

Cons_
Ciclo_
Minimo_

Sosa IN2

MOVE
EN

"DB_
Recibir".

Cons_
Ciclo_
Minimo_

Sosa IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Cons_
Tiempo_
Ciclo_Sosa

14.A
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Segm.: 15     Contador ciclo sosa

"SI"

"Flanco 
100 

mseg_OB35" ADD_R
EN

"DB_
Auxiliar".
Contador_
Ciclo_Sosa IN1

1.000000e-
001 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Contador_
Ciclo_Sosa

"ON_DIW-
PM-03"

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifSosa CMP <=R

"DB_
Auxiliar".
Contador_
Ciclo_Sosa IN1

"DB_
Recibir".

Cons_
Pulso_

Inyectar_
Sosa IN2

CMP >=R

#Salida_
PID IN1

1.000000e+
000 IN2

"REG_DIW-
PM-03"

CMP >=R

"DB_
Auxiliar".
Contador_
Ciclo_Sosa IN1

"DB_
Auxiliar".

Cons_
Tiempo_

Ciclo_Sosa IN2

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifSosa

"ON_DIW-
PM-03"

MOVE
EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
Contador_
Ciclo_Sosa

Segm.: 16     Visualización datos en TP/PC

MOVE
EN

#Salida_
PID IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Vel_Bomba_
Sosa
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Segm.: 17     Seguimiento valor manual PID

"DB_
Envio".
Manauto_
PID_pH_RO2 MOVE

EN

"DB_
Envio".

Vel_Bomba_
Sosa IN

ENO

OUT

"DB_
Recibir".
ConsMan_
Sosa_RO2
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FC20 - <offline>
"Lazo 1"     Grafcet funcionamiento lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:34:51
05/01/2005 09:40:50

Longitud (bloque / código / datos): 00472  00344  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC20  GRAFCET FUNCIONAMIENTO LAZO 1

Segm.: 1      AUXILIAR CONDS. INIC. EQUIPOS EN AUTO PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".
XV_49101_

Auto

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_Auto

"DB_
Envio".
XV_49103_

Auto

"DB_
Envio".
XV_49105_

Auto

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
Auto

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
Auto

"CIni_
Auto_
Lazo1"

Segm.: 2      AUXILIAR CONDS. INIC. NO ALARMAS PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".

XV_49101_
Alarm

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
Alarm

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
Alarm

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumL1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
TempE_HE_

L1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Cond_L1

"DB_
Envio".
Alm_

Periferia_
Escl_5

"DB_
Envio".
Alm_

Periferia_
Escl_6

"CIni_
NoAlarm_
Lazo1"

Segm.: 3      CONDICIONES INICIALES ARRANQUE SECUENCIA.

"CIni_
Auto_
Lazo1"

"CIni_
NoAlarm_
Lazo1"

"CIni_
Lazo1"

Segm.: 4      CONDICIONES PARO SECUENCIA.

"DB_
Recibir".
Puls_P_
Lazo1

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"CParo_
Lazo1"
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Segm.: 5      CONDICIONES PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"CParoI_
Lazo1"

Segm.: 6      FASE 1: ARRANQUE

"Lazo1_
Reposo"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
Lazo1

"CIni_
Lazo1"

"CParo_
Lazo1"

"CParoI_
Lazo1"

S

"Lazo1_
Arranque"

R

"Lazo1_
Reposo"

Segm.: 7      FASE 2: LAZO EN MARCHA

"Lazo1_
Arranque" S_EVERZ

"Ret_
Arranque_
Lazo1"

S

S5T#1M TW

R

Q

DUAL

DEZ

S

"Lazo1_
Marcha"

R

"Lazo1_
Arranque"

Segm.: 8      FASE 3: PARANDO

"Lazo1_
Arranque"

"Lazo1_
Marcha"

"CParo_
Lazo1"

S

"Lazo1_
Parando"

R

"Lazo1_
Arranque"

R

"Lazo1_
Marcha"

Segm.: 9      VUELTA A REPOSO TRAS FINALIZAR PARO

"Lazo1_
Parando" S_EVERZ

"Ret_Paro_
Lazo1"

S

S5T#30S TW

R

Q

DUAL

DEZ

R

"Lazo1_
Parando"
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Segm.: 10     PARO INMEDIATO SECUENCIA.

"CParoI_
Lazo1" MOVE

EN

B#16#1 IN

ENO

OUT MB28

Segm.: 11     FASE 0-REPOSO

"Lazo1_
Arranque"

"Lazo1_
Marcha"

"Lazo1_
Parando"

S

"Lazo1_
Reposo"

Segm.: 12     ESTADO LAZO 1

"SI"
"Lazo1_
Reposo" MOVE

EN

0 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Lazo1

"Lazo1_
Arranque" MOVE

EN

1 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Lazo1

"Lazo1_
Marcha" MOVE

EN

2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Lazo1

"Lazo1_
Parando" MOVE

EN

3 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Lazo1

"Lazo1_
Marcha"

"CIni_
NoAlarm_
Lazo1"

"DB_
Envio".
Alm_

Bombas_L1

MOVE
EN

4 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
Lazo1
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FC21 - <offline>
"Puntos de uso"     Grafcet funcionamiento puntos de uso.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:35:00
07/01/2005 16:53:08

Longitud (bloque / código / datos): 00468  00338  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC21  GRAFCET FUNCIONAMIENTO PUNTOS DE USO

PUNTO DE USO SALIDA RO1.

Segm.: 1      AUXILIAR CONDS. INIC. EQUIPOS EN AUTO PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
Auto

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
Auto

"CIni_
Auto_
PU1RO1"

Segm.: 2      AUXILIAR CONDS. INIC. NO ALARMAS PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
Alarm

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
Alarm

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_RO1

"CIni_
NoAlarm_
PU1RO1"

Segm.: 3      CONDICIONES PARO SECUENCIA

"DB_
Recibir".
Puls_P_
PU1_Pta

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"CParo_
PU1RO1"
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Segm.: 4      FASE 1: MARCHA 

"PU1RO1_
Reposo"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
PU1_Pta

"CIni_
Auto_
PU1RO1"

"CIni_
NoAlarm_
PU1RO1"

"CParo_
PU1RO1"

S

"PU1RO1_
Marcha"

R

"PU1RO1_
Reposo"

Segm.: 5      VUELVE A FASE O

"PU1RO1_
Marcha"

"CParo_
PU1RO1"

R

"PU1RO1_
Marcha"

Segm.: 6      FASE 0: REPOSO 

"PU1RO1_
Marcha"

S

"PU1RO1_
Reposo"

Segm.: 7      ESTADOS PUNTO DE USO 1 SALIDA RO1

"SI"
"PU1RO1_
Reposo" MOVE

EN

0 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
PU1_RO1

"PU1RO1_
Marcha" MOVE

EN

2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
PU1_RO1

"CIni_
NoAlarm_
PU1RO1" MOVE

EN

4 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
PU1_RO1
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Segm.: 8      AUXILIAR CONDS. INIC. EQUIPOS EN AUTO PARA ARRANQUE SECUENCIA

PUNTO DE USO 1 LAZO 1

"DB_
Envio".
XV_49107_

Auto

"DB_
Envio".

DIW_PM_12_
Auto

"CIni_
Auto_
PU1L1"

Segm.: 9      AUXILIAR CONDS. INIC. NO ALARMAS PARA ARRANQUE SECUENCIA

"DB_
Envio".

DIW_PM_12_
Alarm

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumPU1_L1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_L1

"CIni_
NoAlarm_
PU1L1"

Segm.: 10     CONDICIONES PARO SECUENCIA

"DB_
Recibir".
Puls_P_
PU1_Lazo1

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"CParo_
PU1L1"

Segm.: 11     FASE 1: MARCHA 

"PU1L1_
Reposo"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
PU1_Lazo1

"CIni_
Auto_
PU1L1"

"CIni_
NoAlarm_
PU1L1"

"CParo_
PU1L1"

S

"PU1L1_
Marcha"

R

"PU1L1_
Reposo"

Segm.: 12     VUELVE A FASE O

"PU1L1_
Marcha"

"CParo_
PU1L1"

R

"PU1L1_
Marcha"



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC21 - <offline>              

                                                                                       

Segm.: 13     FASE 0: REPOSO 

"PU1L1_
Marcha"

S

"PU1L1_
Reposo"

Segm.: 14     ESTADOS PUNTO DE USO 1 LAZO 1

"SI"
"PU1L1_
Reposo" MOVE

EN

0 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
PU1_L1

"PU1L1_
Marcha" MOVE

EN

2 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
PU1_L1

"CIni_
NoAlarm_
PU1L1" MOVE

EN

4 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Estado_
PU1_L1
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FC22 - <offline>
"Intercambiador lazo 1"     Bloque control intercambiador lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 1.0

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:35:07
20/11/2003 11:31:27

Longitud (bloque / código / datos): 00690  00560  00030

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    Tim1_Cal Int 0.0

    Tim2_Cal Int 2.0

    Tim3_Cal Int 4.0

    Tim1_Ref Int 6.0

    Tim2_Ref Int 8.0

    Tim3_Ref Int 10.0

    Aux_Cons_Temp Real 12.0

    Aux_H_Hister Real 16.0

    Aux_L_Hister Real 20.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC22  CONTROL ENERGIAS INTERCAMBIADOR LAZO 1

Segm.: 1      MARCHA INTERCAMBIADOR LAZO 1

"Lazo1_
Marcha"

"DB_
Recibir".
Int_F_
Interc_
Lazo1

"Marcha_
Intercam_
Lazo1"

Segm.: 2      BLOQUEO INTERCAMBIADOR LAZO 1

"Ret_
BombasLazo

1_On"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
TempE_HE_

L1

"Lazo1_
Marcha"

"Bloqueo_
Intercam_
Lazo1"
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Segm.: 3      Retardo bloqueo intercambiador para válvs. purga/venteo.

"Lazo1_
Marcha"

"Marcha_
Intercam_
Lazo1"

"Bloqueo_
Intercam_
Lazo1"

SE

"RetBloq_
Purga_

Interc_L1"

S5T#30S

Segm.: 4      Bloque energías

"Ctrl 
Intercambiador"

DB22

EN

"Marcha_
Intercam_

Lazo1" MARCHA

"Bloqueo_
Intercam_

Lazo1" LOCK

"NO" FORZAR_C

"NO" FORZAR_R

"NO" ENABLE_C

"SI" ENABLE_R

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Envio".

Temp_Ent_
HE_L1 TEMP

"DB_
Recibir".
Cons_Temp_

Func_L1 CONS_TEMP

"DB_
Recibir".
CHist_S_

Temp_Func_
L1 H_HISTER

"DB_
Recibir".
CHist_I_

Temp_Func_
L1 L_HISTER

0 T1_CAL

0 T2_CAL

0 T3_CAL

"DB_
Recibir".
Cons_Tim1_
Ref_HE_L1 T1_REF

"DB_
Recibir".
Cons_Tim2_
Ref_HE_L1 T2_REF

0 T3_REF

ENO

STATUS

"DB_
Envio".
Estado_
Intercam_
Lazo1

STATUS_W MW42

AUX_T1_
CAL #Tim1_Cal

AUX_T2_
CAL #Tim2_Cal

AUX_T3_
CAL #Tim3_Cal

AUX_T1_
REF #Tim1_Ref

AUX_T2_
REF #Tim2_Ref

AUX_T3_
REF #Tim3_Ref
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Segm.: 5      Control alarma energías

"Lazo1_
Marcha"

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_Opnd

"DB_
Envio".

Alm_Energ_
HE_L1

"Pasividad Real"

DB23

EN

MARCHA

"DB_
Envio".

Temp_Sal_
HE_L1 ENT

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_
Energ_HE_

L1
CONS_
ALARMA

"DB_
Recibir".
Cons_Alm_
Energ_HE_

L1
HIST_
ALARMA

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

ENO

ALARMA

"Alm_
Intercam_
Lazo1"

Segm.: 6      Cons. temp. max. entrada ineterc. lazo 1 (para TP)

ADD_R
EN

"DB_
Recibir".
Cons_Temp_

Func_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CHist_S_

Temp_Func_
L1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
CTempH_
Ent_HE_L1

Segm.: 7      Cons. temp. min. entrada ineterc. lazo 1 (para TP)

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".
Cons_Temp_

Func_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CHist_I_

Temp_Func_
L1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
CTempL_
Ent_HE_L1
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FC26 - <offline>
"Ctrl_Bombas_Pretrat"     Control parejas bombas pretratamiento.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:35:25
05/01/2005 10:48:06

Longitud (bloque / código / datos): 01042  00934  00010

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_TMON Int 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC26  CTRL. PAREJAS BOMBAS PRETRATAMIENTO.

Segm.: 1      TIEMPO DE "MONITORING" PARA LAS BOMBAS

ADD_I
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor IN1

2 IN2

ENO

OUT #AUX_TMON

Segm.: 2      TIEMPO DE RETARDO PARA FIN REGENERACIÓN FILTRO

"DB_
Envio".
Avi_Reg_

FSA

"AuxAutOpe
n_XV_
46001"

"DB_
Envio".

XV_46001_
Alarm

"DB_
Envio".

XV_46001_
Auto

"Emerg_XV_
46001"

"DB_
Envio".

XV_46001_
Opnd

S_AVERZ

"Ret_
RegFSA_
Off"

S

S5T#5S TW

R

Q

DUAL

DEZ



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC26 - <offline>              

                                                                                       

Segm.: 3      GESTIONA "BIT" MARCHA BLOQUE CTRL. BOMBAS A DP. CLORACIÓN

"Pretrat_
Arranque"

"Pretrat_
Marcha"

"Ret_
NoLSL_

DpABruta"

"AuxAutOpe
n_XV_
46001"

"DB_
Envio".
XV_46001_

Opnd

"DB_
Envio".
Avi_Reg_

FSA

"Ret_
RegFSA_
Off"

"PetM_1B_
aDpClorac"

Segm.: 4      BLOQUE CONTROL BOMBAS IMPULSIÓN A DP. CLORACIÓN

"DB_
Envio".

DW_PM_07_
Locked

"DB_
Envio".

DW_PM_07_
Alarm

"DB_
Envio".

DW_PM_08_
Locked

"DB_
Envio".

DW_PM_08_
Alarm

"CTRL_2MOTORES"

DB26

EN

"PetM_1B_
aDpClorac" MARCHA

"NO" PET_2BOM

B1_READY

B2_READY

"DB_
Envio".

DW_PM_07_
Auto B1_AUTO

"DB_
Envio".

DW_PM_08_
Auto B2_AUTO

"DB_
Envio".

DW_PM_07_
On B1_RUN

"DB_
Envio".

DW_PM_08_
On B2_RUN

#AUX_TMON CTMON_B1

#AUX_TMON CTMON_B2

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_
B1_Cloro CTFUN_B1

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_
B2_Cloro CTFUN_B2

1.000000e+
001

CT_
OVERLAP

6.000000e+
001 CT_START

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

ENO

ON_B1
"M_B1_
aDpClorac"

ON_B2
"M_B2_
aDpClorac"

OVERLAP

ESTADO

"DB_
Auxiliar".
ST_Ctrl_
Bombas_
aDpClorac

NUM_BOMBA

"DB_
Envio".
Num_Bomb_
ADpClorac_
ON

QTFUN_B1

"DB_
Envio".
Tim_B1_
Cloro

QTFUN_B2

"DB_
Envio".
Tim_B2_
Cloro
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Segm.: 5      GESTIONA "BIT" MARCHA BLOQUE CTRL. BOMBAS A DP. RUPTURA

"L_
PT46004"

"Pretrat_
Arranque"

"Pretrat_
Marcha"

"Ret_
NoLSL_

DpClorac"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrEnt_
DpRupt

"H_
PT46004"

P

"Flanco_
PrH_

aDpRupt"
"M_B1_
aDpRupt"

"M_B2_
aDpRupt"

"DB_
Envio".
DW_PM_01_

On

"DB_
Envio".
DW_PM_02_

On

"HH_
PT46004"

SR

"PetM_1B_
aDpRupt"

S

R

Q

Segm.: 6      GESTIONA "BIT" PET. 2 BOMBAS BLOQUE CTRL. BOMBAS A DP. RUPTURA

"LL_
PT46004"

"PetM_1B_
aDpRupt"

"H_
PT46004"

"DB_
Envio".
DW_PM_01_

On

"DB_
Envio".
DW_PM_02_

On

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Alarm

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Alarm

"DB_
Recibir".
DisPetM_
2B_aDpRupt

SR

"PetM_2B_
aDpRupt"

S

R

Q
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Segm.: 7      BLOQUE CONTROL BOMBAS IMPULSIÓN A DP. RUPTURA

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Locked

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Alarm

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Locked

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Alarm

"CTRL_2MOTORES"

DB27

EN

"PetM_1B_
aDpRupt" MARCHA

"PetM_2B_
aDpRupt" PET_2BOM

B1_READY

B2_READY

"DB_
Envio".

DW_PM_01_
Auto B1_AUTO

"DB_
Envio".

DW_PM_02_
Auto B2_AUTO

"DB_
Envio".

DW_PM_01_
On B1_RUN

"DB_
Envio".

DW_PM_02_
On B2_RUN

#AUX_TMON CTMON_B1

#AUX_TMON CTMON_B2

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_
B1_Ruptura CTFUN_B1

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_
B2_Ruptura CTFUN_B2

1.000000e+
001

CT_
OVERLAP

6.000000e+
001 CT_START

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

ENO

ON_B1
"M_B1_
aDpRupt"

ON_B2
"M_B2_
aDpRupt"

OVERLAP
"Overlap_
aDpRupt"

ESTADO

"DB_
Auxiliar".
ST_Ctrl_
Bombas_
aDpRupt

NUM_BOMBA

"DB_
Envio".
Num_Bomb_
ADpRupt_ON

QTFUN_B1

"DB_
Envio".
Tim_B1_
Ruptura

QTFUN_B2

"DB_
Envio".
Tim_B2_
Ruptura
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FC27 - <offline>
"Ctrl_Bombas_PU1_RO1"     Control pareja bombas pto. uso 1 salida RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:35:30
05/01/2005 10:48:06

Longitud (bloque / código / datos): 00604  00496  00010

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_TMON Int 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC27  CTRL. PAREJA BOMBAS PTO. USO 1 SALIDA RO1.

Segm.: 1      TIEMPO DE "MONITORING" PARA LAS BOMBAS

ADD_I
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor IN1

2 IN2

ENO

OUT #AUX_TMON
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Segm.: 2      GESTIONA "BIT" MARCHA BLOQUE CTRL. BOMBAS PU1 SALIDA RO1

"L_
PT47007"

"PU1RO1_
Marcha"

"Ret_
NoLSL_

DpPU1_RO1"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_RO1

"H_
PT47007"

P

"Flanco_
PrH_

PU1RO1"
"M_B1_
PU1RO1"

"M_B2_
PU1RO1"

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
On

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
On

"HH_
PT47007"

SR

"PetM_1B_
PU1RO1"

S

R

Q

Segm.: 3      GESTIONA "BIT" PET. 2 BOMBAS BLOQUE CTRL. BOMBAS PU1 SALIDA RO1

"LL_
PT47007"

"PetM_1B_
PU1RO1"

"H_
PT47007"

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
On

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
On

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
Alarm

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
Alarm

"DB_
Recibir".
DisPetM_
2B_PU1RO1

SR

"PetM_2B_
PU1RO1"

S

R

Q
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Segm.: 4      BLOQUE CONTROL BOMBAS IMPULSIÓN A PU1 SALIDA RO1

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
Locked

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
Alarm

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
Locked

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
Alarm

"CTRL_2MOTORES"

DB28

EN

"PetM_1B_
PU1RO1" MARCHA

"PetM_2B_
PU1RO1" PET_2BOM

B1_READY

B2_READY

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
Auto B1_AUTO

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
Auto B2_AUTO

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
On B1_RUN

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
On B2_RUN

#AUX_TMON CTMON_B1

#AUX_TMON CTMON_B2

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_
B1_PU1_Pta CTFUN_B1

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_
B2_PU1_Pta CTFUN_B2

1.000000e+
001

CT_
OVERLAP

6.000000e+
001 CT_START

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

ENO

ON_B1
"M_B1_
PU1RO1"

ON_B2
"M_B2_
PU1RO1"

OVERLAP
"Overlap_
PU1RO1"

ESTADO

"DB_
Auxiliar".
ST_Ctrl_
Bombas_
PU1_Pta

NUM_BOMBA

"DB_
Envio".
Num_Bomb_
PU1_RO1_ON

QTFUN_B1

"DB_
Envio".
Tim_B1_
PU1_Pta

QTFUN_B2

"DB_
Envio".
Tim_B2_
PU1_Pta
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FC28 - <offline>
"Ctrl_Bombas_Lazo"     Control pareja bombas impulsión lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:35:36
05/01/2005 10:48:06

Longitud (bloque / código / datos): 00566  00458  00010

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_TMON Int 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC28  CTRL. PAREJA BOMBAS LAZO 1.

Segm.: 1      TIEMPO DE "MONITORING" PARA LAS BOMBAS

ADD_I
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor IN1

2 IN2

ENO

OUT #AUX_TMON

Segm.: 2      GESTIONA "BIT" MARCHA BLOQUE CTRL. BOMBAS IMPULS. LAZO 1

"Lazo1_
Arranque"

"Lazo1_
Marcha"

"MBombas_
AcumL1"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumL1

"PetM_1B_
L1"
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Segm.: 3      BLOQUE CONTROL BOMBAS IMPULSIÓN LAZO 1

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
Locked

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
Alarm

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
Locked

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
Alarm

"CTRL_2MOTORES"

DB29

EN

"PetM_1B_
L1" MARCHA

"NO" PET_2BOM

B1_READY

B2_READY

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
Auto B1_AUTO

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
Auto B2_AUTO

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
On B1_RUN

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
On B2_RUN

#AUX_TMON CTMON_B1

#AUX_TMON CTMON_B2

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_

B1_L1 CTFUN_B1

"DB_
Recibir".
Cons_Tim_

B2_L1 CTFUN_B2

1.000000e+
001

CT_
OVERLAP

6.000000e+
001 CT_START

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

ENO

ON_B1 "M_B1_L1"

ON_B2 "M_B2_L1"

OVERLAP

ESTADO

"DB_
Auxiliar".
ST_Ctrl_
Bombas_L1

NUM_BOMBA

"DB_
Envio".
Num_Bomb_
Lazo1_ON

QTFUN_B1

"DB_
Envio".
Tim_B1_L1

QTFUN_B2

"DB_
Envio".
Tim_B2_L1
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Segm.: 4      Temporizador para cambio consigna durante cambio de bombas

"M_B1_L1" CMP <=R

"DB_
Envio".

Tim_B1_L1 IN1

1.000000e-
002 IN2

"M_B2_L1" CMP <=R

"DB_
Envio".

Tim_B2_L1 IN1

1.000000e-
002 IN2

S_VIMP

T40

S

S5T#30S TW

R

Q

DUAL

DEZ
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FC29 - <offline>
"Conver_Timer"     Convierte a S5Time consignas tiempo (integer)
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:35:40
29/12/2004 23:15:19

Longitud (bloque / código / datos): 02794  02502  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_TIM Word 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC29  CONVIERTE CONSIGNAS TIEMPO INTEGER A S5TIME

Segm.: 1      CONSIGNA TIEMPO ALARMAS TENSIÓN ALIM./PRESOSTATO (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Alms_
PresTens IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
1.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Alms_
PresTens

1.A

Segm.: 2      CONSIGNA TIEMPO ALARMAS VARIAS PLANTA (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
AlmsVarias

_Pta IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
2.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
AlmsVarias
_Pta

2.A
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Segm.: 3      CONSIGNA TIEMPO ALARMAS PRESIÓN BAJA ENT. B. ALTA RO´s (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Alm_
PresL_RO IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
3.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Alm_PresL_
RO

3.A

Segm.: 4      CONSIGNA TIEMPO ALARMAS PRESIÓN ALTA SAL. B. ALTA RO´s (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Alm_
PresH_RO IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
4.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Alm_PresH_
RO

4.A

Segm.: 5      CONSIGNA TIEMPO ALARMA REDOX ALTO RO1 (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Alm_
RedoxH_RO1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
5.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Alm_
RedoxH_RO1

5.A
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Segm.: 6      CONSIGNA TIEMPO NIVELES DIGITALES OK CLORACIÓN (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
NivDigOK_

Clorac IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
6.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
NivDigOK_
Clorac

6.A

Segm.: 7      CONSIGNA TIEMPO ALARMAS CONDUCTIVIDAD ALTA SALIDA RO´s (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Alm_
CondH_RO IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
7.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Alm_CondH_
RO

7.A

Segm.: 8      CONSIGNA TIEMPO ALARMAS VARIAS CLORACIÓN (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
AlmsVarias

_Clorac IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
8.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
AlmsVarias
_Clorac

8.A
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Segm.: 9      CONSIGNA TIEMPO ALARMAS CAUDAL ALTO/BAJO RO´s (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Alm_
Caud_RO IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

WOR_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#2000 IN2

ENO

OUT
9.A

#AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Alm_Caud_
RO

9.A

Segm.: 10     CONSIGNA TIEMPO NIVELES DIGITALES OK PLANTA (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
NivDigOK_

Pta IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
10.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
NivDigOK_
Pta

10.A

Segm.: 11     CONSIGNA TIEMPO ALARMAS VARIAS LAZO (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
AlmsVarias

_L1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
11.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
AlmsVarias
_L1

11.A
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Segm.: 12     CONSIGNA TIEMPO ALARMA CONDUCTIVIDAD ALTA LAZO (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Alm_
CondH_L1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
12.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Alm_CondH_
L1

12.A

Segm.: 13     CONSIGNA TIEMPO ALARMA CAUDAL BAJO LAZO (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Alm_
CaudL_L1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
13.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Alm_CaudL_
L1

13.A

Segm.: 14     CONSIGNA TIEMPO PRES. MUY ALTA ENT. DEP. RUPTURA (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_HH_

PrDp_
Ruptura IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
14.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_HH_
PrDp_
Ruptura

14.A
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Segm.: 15     CONSIGNA TIEMPO PRES. ALTA ENT. DEP. RUPTURA (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_H_
PrDp_

Ruptura IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
15.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_H_
PrDp_
Ruptura

15.A

Segm.: 16     CONSIGNA TIEMPO PRES. BAJA ENT. DEP. RUPTURA (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_L_
PrDp_

Ruptura IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
16.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_L_
PrDp_
Ruptura

16.A

Segm.: 17     CONSIGNA TIEMPO PRES. MUY BAJA ENT. DEP. RUPTURA (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_LL_

PrDp_
Ruptura IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
17.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_LL_
PrDp_
Ruptura

17.A
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Segm.: 18     CONSIGNA TIEMPO PRES. MUY ALTA PTO. USO 1 SALIDA RO1 (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_HH_
PrPU1_RO1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000

18.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_HH_
PrPU1_RO1

18.A

Segm.: 19     CONSIGNA TIEMPO PRES. ALTA PTO. USO 1 SALIDA RO1 (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_H_

PrPU1_RO1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000

19.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_H_
PrPU1_RO1

19.A

Segm.: 20     CONSIGNA TIEMPO PRES. BAJA PTO. USO 1 SALIDA RO1 (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_L_

PrPU1_RO1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000

20.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_L_
PrPU1_RO1

20.A
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Segm.: 21     CONSIGNA TIEMPO PRES. MUY BAJA PTO. USO 1 SALIDA RO1 (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_LL_
PrPU1_RO1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000

21.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_LL_
PrPU1_RO1

21.A

Segm.: 22     CONSIGNA TIEMPO PRES. MUY ALTA PTO. USO 1 LAZO (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
Libre952 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000

22.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_HH_
PrPU1_L1

22.A

Segm.: 23     CONSIGNA TIEMPO PRES. ALTA PTO. USO 1 LAZO (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_H_
PrPU1_L1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000

23.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_H_
PrPU1_L1

23.A
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Segm.: 24     CONSIGNA TIEMPO PRES. BAJA PTO. USO 1 LAZO (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".
CTim_L_
PrPU1_L1 IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000

24.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_L_
PrPU1_L1

24.A

Segm.: 25     CONSIGNA TIEMPO PRES. MUY BAJA PTO. USO 1 LAZO (s)

I_BCD
EN

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_

Variadores IN

ENO

OUT #AUX_TIM

WAND_W
EN

#AUX_TIM IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT #AUX_TIM #AUX_TIM

W#16#2000
25.A

WOR_W
EN

IN1

IN2

ENO

OUT #AUX_TIM

MOVE
EN

#AUX_TIM IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_LL_
PrPU1_L1

25.A
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FC30 - <offline>
"Com_MM420"     Com. Profibus variadores MicroMaster 420
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:35:47
03/01/2005 09:07:33

Longitud (bloque / código / datos): 02774  02510  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_RET_VAL1 Int 0.0

    AUX_RET_VAL2 Int 2.0

    AUX_RET_VAL3 Int 4.0

    AUX_RET_VAL4 Int 6.0

    AUX_R_MVAR3_DI DInt 8.0

    AUX_R_MVAR4_DI DInt 12.0

    AUX_W_MVAR3 DWord 16.0

    AUX_W_MVAR4 DWord 20.0

    AUX_PV_VAR3_4 Real 24.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC30  COMUNICACIÓN PROFIBUS CON VARIADORES MICROMASTER 420

Segm.: 1      LIMITA CONSIGNA VELOCIDAD VARIADOR 1

CMP >R

"DB_
Recibir".
ConsMan_
VelBA_RO1 IN1

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
VelBA_RO1 IN2

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
VelBA_RO1 IN

ENO

OUT

"DB_
Recibir".
ConsMan_
VelBA_RO1

Segm.: 2      LIMITA CONSIGNA VELOCIDAD VARIADOR 2

CMP >R

"DB_
Recibir".
ConsMan_
VelBA_RO2 IN1

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
VelBA_RO2 IN2

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
VelBA_RO2 IN

ENO

OUT

"DB_
Recibir".
ConsMan_
VelBA_RO2
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Segm.: 3      LIMITA CONSIGNA VELOCIDAD VARIADOR 3

CMP >R

"DB_
Recibir".
ConsMan_

PID_VelB1_
L1 IN1

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
PID_VelB1_

L1 IN2

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
PID_VelB1_

L1 IN

ENO

OUT

"DB_
Recibir".
ConsMan_
PID_VelB1_
L1

Segm.: 4      LIMITA CONSIGNA VELOCIDAD VARIADOR 4

CMP >R

"DB_
Recibir".
ConsMan_

PID_VelB2_
L1 IN1

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
PID_VelB2_

L1 IN2

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
PID_VelB2_

L1 IN

ENO

OUT

"DB_
Recibir".
ConsMan_
PID_VelB2_
L1

Segm.: 5      PV ENVIADO A VARIADORES 3 Y 4

MOVE
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Retorno_

Lazo IN

ENO

OUT
#AUX_PV_
VAR3_4
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Segm.: 6      

"SI" T40 MUL_R
EN

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
PID_VelB1_

L1 IN1

2.000000e+
000 IN2

ENO

OUT MD870

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
Cons_Caud_

Func_L1 IN

ENO

OUT MD874

"DB_
Recibir".
ConsHLim_
PID_VelB2_

L1

2.000000e+
000

T40 "M_B1_L1" CMP >=R

"DB_
Envio".

Tim_B1_L1 IN1

1.000000e-
001 IN2

MUL_R
EN

"DB_
Recibir".
ConsMan_

PID_VelB1_
L1 IN1

2.000000e+
000 IN2

ENO

OUT MD870

"DB_
Recibir".
Cons_Caud_

Func_L1

1.150000e+
000

T40 "M_B2_L1" CMP >=R

"DB_
Envio".

Tim_B2_L1 IN1

1.000000e-
001 IN2

MUL_R
EN

"DB_
Recibir".
ConsMan_

PID_VelB2_
L1 IN1

2.000000e+
000 IN2

ENO

OUT MD880

"DB_
Recibir".
Cons_Caud_

Func_L1

1.150000e+
000

6.A

MUL_R
EN

IN1

IN2

ENO

OUT MD880

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
Cons_Caud_

Func_L1 IN

ENO

OUT MD884

MUL_R
EN

IN1

IN2

ENO

OUT MD874

MUL_R
EN

IN1

IN2

ENO

OUT MD884

6.A
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Segm.: 7      LIMITA PV ENVIADO A VARIADORES 3 Y 4 (SI PV > MAX. FALLO VAR.)

CMP >R

"DB_
Envio".
Caudal_
Retorno_

Lazo IN1

"DB_
Recibir".
RgH_Caud_

L1 IN2

MOVE
EN

"DB_
Recibir".
RgH_Caud_

L1 IN

ENO

OUT
#AUX_PV_
VAR3_4

Segm.: 8      SALTA ACCIONES CON VARIADOR 1 SI FALLA EL PROFIBUS

"Alm_Escl_
3"

JMP
FIN3

Segm.: 9      LEE/ESCRIBE DATOS DE VARIADOR 1 A TRAVÉS DE PCD

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_BFW-
PM-02"

"COMPCD_MM420"

DB30

EN

PEW280 STW_R

PEW282 HSW_R

PEW284 PCD3_R

PEW286 PCD4_R

"DB_
Envio".

On_BFW_PM_
02 MARVAR

RESET

"DB_
Recibir".
ConsMan_
VelBA_RO1 SP_VELVAR

SP_PID

PV_PID

5.000000e+
001

REF_
VELVAR

1.000000e+
002 REF_SPPV

ENO

STW MW340

VELVAR

"DB_
Envio".
VAR_VelBA_
RO1

SP_PIDVAR

PV_PIDVAR

CTW_W PAW280

MRV_W PAW282

PCD3_W

PCD4_W
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Segm.: 10     SALTA ACCIONES CON VARIADOR 2 SI FALLA EL PROFIBUS

FIN3

"Alm_Escl_
4"

JMP
FIN4

Segm.: 11     LEE/ESCRIBE DATOS DE VARIADOR 2 A TRAVÉS DE PCD

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_DIW-
PM-02"

"COMPCD_MM420"

DB31

EN

PEW308 STW_R

PEW310 HSW_R

PEW312 PCD3_R

PEW314 PCD4_R

"DB_
Envio".

On_DIW_PM_
02 MARVAR

RESET

"DB_
Recibir".
ConsMan_
VelBA_RO2 SP_VELVAR

SP_PID

PV_PID

5.000000e+
001

REF_
VELVAR

1.000000e+
002 REF_SPPV

ENO

STW MW342

VELVAR

"DB_
Envio".
VAR_VelBA_
RO2

SP_PIDVAR

PV_PIDVAR

CTW_W PAW308

MRV_W PAW310

PCD3_W

PCD4_W

Segm.: 12     Petición selección man./auto PID variador 3

FIN4

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_VelB1_

L1

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
Off

"Alm_Escl_
5"

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_VelB1_

L1

"Ret_Auto_
ActL1"

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
Off

"Alm_Escl_
5"

RS

"Aux_
AutoPID_
Var1_L1"

R

S

Q



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC30 - <offline>              

                                                                                       

Segm.: 13     Petición selección man./auto PID variador 4

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_VelB2_

L1

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
Off

"Alm_Escl_
6"

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_VelB2_

L1

"Ret_Auto_
ActL1"

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
Off

"Alm_Escl_
6"

RS

"Aux_
AutoPID_
Var2_L1"

R

S

Q

Segm.: 14     Reset bits petición man./auto PID variadores 3 y 4.

"SI"

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_VelB1_

L1

R

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_VelB1_

L1

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_VelB2_

L1

R

"DB_
Recibir".
Sel_Man_
PID_VelB2_

L1

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_VelB1_

L1

R

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_VelB1_

L1

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_VelB2_

L1

R

"DB_
Recibir".
Sel_Auto_
PID_VelB2_

L1

Segm.: 15     AUXILIAR PET. MODO FUNC. VARIADOR 3 (LAZO ABIERTO/PID)

"SI"

"Aux_
AutoPID_
Var1_L1" MOVE

EN

L#65536 IN

ENO

OUT
#AUX_W_
MVAR3

"Aux_
AutoPID_
Var1_L1" MOVE

EN

L#0 IN

ENO

OUT
#AUX_W_
MVAR3
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Segm.: 16     AUXILIAR PET. MODO FUNC. VARIADOR 4 (LAZO ABIERTO/PID)

"SI"

"Aux_
AutoPID_
Var2_L1" MOVE

EN

L#65536 IN

ENO

OUT
#AUX_W_
MVAR4

"Aux_
AutoPID_
Var2_L1" MOVE

EN

L#0 IN

ENO

OUT
#AUX_W_
MVAR4

Segm.: 17     SALTA ACCIONES CON VARIADOR 3 SI FALLA EL PROFIBUS

"Alm_Escl_
5"

JMP
FIN5

Segm.: 18     LEE DATOS DE VARIADOR 3 A TRAVÉS DE PCV

"DPRD_DAT"
EN

W#16#148 LADDR

ENO

RET_VAL
#AUX_RET_
VAL3

RECORD

P#DB8.
DBX40.0 
BYTE 8

Segm.: 19     ESCRITURA MODO FUNC. VARIADOR 3 (LAZO ABIERTO/PID)

"WRPCV_MM4"

DB32

EN

W#16#30C8 INPCA_W

W#16#80 ININD_W

#AUX_W_
MVAR3 INPVA_W

"DB_Aux_
MM420".

PCA_RECV3 INPCA_R

"DB_Aux_
MM420".

IND_RECV3 ININD_R

"DB_Aux_
MM420".

PVA_RECV3 INPVA_R

2 TMAXW

1 TWAITR

"NO" ENA_WRITE

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

ENO

ENA_SEND

"Ena_
Send1Profi
5"

ERROR_PVA

"Alm_
WP2200_
Var3"

QPCA_W

"DB_Aux_
MM420".
PCA_SEND3

QIND_W

"DB_Aux_
MM420".
IND_SEND3

QPVA_W

"DB_Aux_
MM420".
PVA_SEND3

QPVA_R

"DB_Aux_
MM420".
AUX1_RECV3
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Segm.: 20     MODO FUNC. VARIADOR 3 (LAZO ABIERTO/PID)

"Alm_
WP2200_
Var3" MOVE

EN

"DB_Aux_
MM420".

AUX1_RECV3 IN

ENO

OUT
#AUX_R_
MVAR3_DI

CMP ==D

#AUX_R_
MVAR3_DI IN1

L#65536 IN2

"DB_
Envio".
Manauto_
PID_VelB1_

L1

Segm.: 21     ESCRIBE DATOS EN VARIADOR 3 A TRAVÉS DE PCV

"Ena_
Send1Profi

5" "DPWR_DAT"
EN

W#16#148 LADDR

P#DB8.
DBX32.0 
BYTE 8 RECORD

ENO

RET_VAL
#AUX_RET_
VAL3

Segm.: 22     LEE/ESCRIBE DATOS DE VARIADOR 3 A TRAVÉS DE PCD

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_DIW-
PM-10"

"COMPCD_MM420"

DB37

EN

PEW400 STW_R

PEW402 HSW_R

PEW404 PCD3_R

PEW406 PCD4_R

"DB_
Envio".

On_DIW_PM_
10 MARVAR

RESET

"DB_
Recibir".
ConsMan_

PID_VelB1_
L1 SP_VELVAR

MD874 SP_PID

#AUX_PV_
VAR3_4 PV_PID

5.000000e+
001

REF_
VELVAR

"DB_
Recibir".
RgH_Caud_

L1 REF_SPPV

ENO

STW MW344

VELVAR

"DB_
Envio".
VAR_PID_
VelB1_L1

SP_PIDVAR

"DB_
Envio".
SP_PID_
VelB1_L1

PV_PIDVAR

"DB_
Envio".
PV_PID_
VelB1_L1

CTW_W PAW400

MRV_W PAW402

PCD3_W PAW404

PCD4_W PAW406
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Segm.: 23     SALTA ACCIONES CON VARIADOR 4 SI FALLA EL PROFIBUS

FIN5

"Alm_Escl_
6"

JMP
FIN6

Segm.: 24     LEE DATOS DE VARIADOR 4 A TRAVÉS DE PCV

"DPRD_DAT"
EN

W#16#1A4 LADDR

ENO

RET_VAL
#AUX_RET_
VAL4

RECORD

P#DB8.
DBX56.0 
BYTE 8

Segm.: 25     ESCRITURA MODO FUNC. VARIADOR 4 (LAZO ABIERTO/PID)

"WRPCV_MM4"

DB38

EN

W#16#30C8 INPCA_W

W#16#80 ININD_W

#AUX_W_
MVAR4 INPVA_W

"DB_Aux_
MM420".

PCA_RECV4 INPCA_R

"DB_Aux_
MM420".

IND_RECV4 ININD_R

"DB_Aux_
MM420".

PVA_RECV4 INPVA_R

2 TMAXW

1 TWAITR

"NO" ENA_WRITE

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

ENO

ENA_SEND

"Ena_
Send1Profi
6"

ERROR_PVA

"Alm_
WP2200_
Var4"

QPCA_W

"DB_Aux_
MM420".
PCA_SEND4

QIND_W

"DB_Aux_
MM420".
IND_SEND4

QPVA_W

"DB_Aux_
MM420".
PVA_SEND4

QPVA_R

"DB_Aux_
MM420".
AUX1_RECV4

Segm.: 26     MODO FUNC. VARIADOR 4 (LAZO ABIERTO/PID)

"Alm_
WP2200_
Var4" MOVE

EN

"DB_Aux_
MM420".

AUX1_RECV4 IN

ENO

OUT
#AUX_R_
MVAR4_DI

CMP ==D

#AUX_R_
MVAR4_DI IN1

L#65536 IN2

"DB_
Envio".
Manauto_
PID_VelB2_

L1



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC30 - <offline>              

                                                                                       

Segm.: 27     ESCRIBE DATOS EN VARIADOR 4 A TRAVÉS DE PCV

"Ena_
Send1Profi

6" "DPWR_DAT"
EN

W#16#1A4 LADDR

P#DB8.
DBX48.0 
BYTE 8 RECORD

ENO

RET_VAL
#AUX_RET_
VAL4

Segm.: 28     LEE/ESCRIBE DATOS DE VARIADOR 4 A TRAVÉS DE PCD

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_DIW-
PM-11"

"COMPCD_MM420"

DB43

EN

PEW428 STW_R

PEW430 HSW_R

PEW432 PCD3_R

PEW434 PCD4_R

"DB_
Envio".

On_DIW_PM_
11 MARVAR

RESET

"DB_
Recibir".
ConsMan_

PID_VelB2_
L1 SP_VELVAR

MD884 SP_PID

#AUX_PV_
VAR3_4 PV_PID

5.000000e+
001

REF_
VELVAR

"DB_
Recibir".
RgH_Caud_

L1 REF_SPPV

ENO

STW MW346

VELVAR

"DB_
Envio".
VAR_PID_
VelB2_L1

SP_PIDVAR

"DB_
Envio".
SP_PID_
VelB2_L1

PV_PIDVAR

"DB_
Envio".
PV_PID_
VelB2_L1

CTW_W PAW428

MRV_W PAW430

PCD3_W PAW432

PCD4_W PAW434

Segm.: 29     FIN SALTO POR FALLO PROFIBUS ESCLAVO 6

FIN6: NOP   0
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FC50 - <offline>
"DW_PM_07"     Bomba 1 impuls. a dp. cloración.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:35:54
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00518  00416  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC50  BOMBA 1 IMPULSIÓN A DEP. CLORACIÓN.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_DW_
PM_07"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpAguaBrut

a

"DB_
Envio".
DW_PM_07_

Auto
"Lock_DW_
PM_07"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"M_B1_
aDpClorac"

"AutOn_DW_
PM_07"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB50

EN

"Emerg_DW_
PM_07" EMERG

"Lock_DW_
PM_07" LOCK

"SI" READY

"AutOn_DW_
PM_07" AUT_ON

"FON_DW-
PM-07" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPretrat

" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DW_PM_07" MAN_AUT

"OvwLock_
DW_PM_07" OVERW

"ManOn_DW_
PM_07" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DW_PM_07_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DW_PM_07_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DW_PM_
07

QALARMA

"DB_
Envio".
DW_PM_07_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DW_PM_07_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DW_PM_07_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DW_PM_07_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
On_DW_PM_

07
"ON_DW-PM-

07"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
DW_PM_07_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

B1_
aDpClorac
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FC51 - <offline>
"DW_PM_08"     Bomba 2 impuls. a dp. cloración.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:36:00
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00518  00416  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC51  BOMBA 2 IMPULSIÓN A DEP. CLORACIÓN.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_DW_
PM_08"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpAguaBrut

a

"DB_
Envio".
DW_PM_08_

Auto
"Lock_DW_
PM_08"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"M_B2_
aDpClorac"

"AutOn_DW_
PM_08"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB51

EN

"Emerg_DW_
PM_08" EMERG

"Lock_DW_
PM_08" LOCK

"SI" READY

"AutOn_DW_
PM_08" AUT_ON

"FON_DW-
PM-08" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPretrat

" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DW_PM_08" MAN_AUT

"OvwLock_
DW_PM_08" OVERW

"ManOn_DW_
PM_08" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DW_PM_08_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DW_PM_08_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DW_PM_
08

QALARMA

"DB_
Envio".
DW_PM_08_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DW_PM_08_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DW_PM_08_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DW_PM_08_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
On_DW_PM_

08
"ON_DW-PM-

08"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
DW_PM_08_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

B2_
aDpClorac
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FC52 - <offline>
"DW_JX_01"     Filtro sílex/antracita.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:36:05
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00516  00414  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC52  FILTRO SÍLEX/ANTRACITA.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_DW_
JX_01"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"NO"
"Lock_DW_
JX_01"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"Pretrat_
Arranque"

"Pretrat_
Marcha"

"Lock_DW_
JX_01"

"AutOn_DW_
JX_01"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB52

EN

"Emerg_DW_
JX_01" EMERG

"Lock_DW_
JX_01" LOCK

"SI" READY

"AutOn_DW_
JX_01" AUT_ON

"FON_DW-
JX-01" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPretrat

" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DW_JX_01" MAN_AUT

"OvwLock_
DW_JX_01" OVERW

"ManOn_DW_
JX_01" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DW_JX_01_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DW_JX_01_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DW_JX_
01

QALARMA

"DB_
Envio".
DW_JX_01_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DW_JX_01_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DW_JX_01_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DW_JX_01_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
On_DW_JX_

01
"ON_DW-JX-

01"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
DW_JX_01_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

FSA
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FC53 - <offline>
"DW_PM_03"     Bomba dosif. cloro a dp. cloración.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:36:12
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00546  00444  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC53  BOMBA DOSIFICACIÓN CLORO A DEP. CLORACIÓN.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_DW_
PM_03"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifCloro

"DB_
Envio".
Alm_LSH_
Cloro

"DB_
Envio".
Alm_Med_
Cloro

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Cloro

"DB_
Envio".
DW_PM_04_

On

"Lock_DW_
PM_03"
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Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"Pretrat_
Arranque"

"Pretrat_
Marcha"

"Ret_DW-
PM-04_On"

"Lock_DW_
PM_03"

"AutOn_DW_
PM_03"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB53

EN

"Emerg_DW_
PM_03" EMERG

"Lock_DW_
PM_03" LOCK

"SI" READY

"AutOn_DW_
PM_03" AUT_ON

"FON_DW-
PM-03" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPretrat

" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DW_PM_03" MAN_AUT

"OvwLock_
DW_PM_03" OVERW

"ManOn_DW_
PM_03" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DW_PM_03_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DW_PM_03_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DW_PM_
03

QALARMA

"DB_
Envio".
DW_PM_03_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DW_PM_03_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DW_PM_03_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DW_PM_03_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
On_DW_PM_

03
"ON_DW-PM-

03"
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Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
DW_PM_03_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

B_
DosifCloro
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FC54 - <offline>
"DW_PM_04"     Bomba recirc. a dp. cloración.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:36:19
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00538  00432  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC54  BOMBA RECIRCULACIÓN DEP. CLORACIÓN.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_DW_
PM_04"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpClorac

"Lock_DW_
PM_04"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"Pretrat_
Arranque"

"Pretrat_
Marcha"

"Ret_
NoLSL_

DpClorac"
"Lock_DW_
PM_04"

"AutOn_DW_
PM_04"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB54

EN

"Emerg_DW_
PM_04" EMERG

"Lock_DW_
PM_04" LOCK

"SI" READY

"AutOn_DW_
PM_04" AUT_ON

"FON_DW-
PM-04" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPretrat

" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DW_PM_04" MAN_AUT

"OvwLock_
DW_PM_04" OVERW

"ManOn_DW_
PM_04" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DW_PM_04_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DW_PM_04_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DW_PM_
04

QALARMA

"DB_
Envio".
DW_PM_04_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DW_PM_04_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DW_PM_04_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DW_PM_04_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
On_DW_PM_

04
"ON_DW-PM-

04"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
DW_PM_04_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
B_Clorac
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Segm.: 7      RETARDO BOMBA EN MARCHA

"DB_
Envio".
DW_PM_04_

On
SE

"Ret_DW-
PM-04_On"

S5T#10S
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FC55 - <offline>
"DW_PM_01"     Bomba 1 impuls. a dp. ruptura.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:36:27
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00522  00420  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC55  BOMBA 1 IMPULSIÓN A DEP. RUPTURA.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_DW_
PM_01"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpClorac

"HH_
PT46004"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrEnt_
DpRupt

"Lock_DW_
PM_01"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"M_B1_
aDpRupt"

"AutOn_DW_
PM_01"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB55

EN

"Emerg_DW_
PM_01" EMERG

"Lock_DW_
PM_01" LOCK

"SI" READY

"AutOn_DW_
PM_01" AUT_ON

"FON_DW-
PM-01" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPretrat

" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DW_PM_01" MAN_AUT

"OvwLock_
DW_PM_01" OVERW

"ManOn_DW_
PM_01" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DW_PM_
01

QALARMA

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
On_DW_PM_

01
"ON_DW-PM-

01"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
DW_PM_01_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

B1_
aDpRuptura
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FC56 - <offline>
"DW_PM_02"     Bomba 2 impuls. a dp. ruptura.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:36:31
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00522  00420  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC56  BOMBA 2 IMPULSIÓN A DEP. RUPTURA.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_DW_
PM_02"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpClorac

"HH_
PT46004"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrEnt_
DpRupt

"Lock_DW_
PM_02"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"M_B2_
aDpRupt"

"AutOn_DW_
PM_02"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB56

EN

"Emerg_DW_
PM_02" EMERG

"Lock_DW_
PM_02" LOCK

"SI" READY

"AutOn_DW_
PM_02" AUT_ON

"FON_DW-
PM-02" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPretrat

" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DW_PM_02" MAN_AUT

"OvwLock_
DW_PM_02" OVERW

"ManOn_DW_
PM_02" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DW_PM_
02

QALARMA

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
On_DW_PM_

02
"ON_DW-PM-

02"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
DW_PM_02_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

B2_
aDpRuptura
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FC57 - <offline>
"BFW_PM_01"     Bomba baja presión RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:36:38
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00542  00440  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC57  BOMBA BAJA PRESIÓN RO1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
BFW_PM_01"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpRuptura

"DB_
Envio".

BFW_PM_01_
Auto

"DB_
Envio".
SV_47001_

Opnd

"Lock_BFW_
PM_01"
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Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"RO1_
Bbaja"

"RO1_
Bisulfito"

"RO1_
Antiincrus
tante"

"RO1_
Balta"

"RO1_On"

"RO1_
PBalta"

"RO1_
PAntiincru
stante"

"Lock_BFW_
PM_01"

"AutOn_
BFW_PM_01"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB57

EN

"Emerg_
BFW_PM_01" EMERG

"Lock_BFW_
PM_01" LOCK

"SI" READY

"AutOn_
BFW_PM_01" AUT_ON

"FON_BFW-
PM-01" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_

Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
BFW_PM_01" MAN_AUT

"OvwLock_
BFW_PM_01" OVERW

"ManOn_
BFW_PM_01" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
BFW_PM_01_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
BFW_PM_01_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_BFW_PM_
01

QALARMA

"DB_
Envio".
BFW_PM_01_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
BFW_PM_01_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
BFW_PM_01_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
BFW_PM_01_
Off
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Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".

On_BFW_PM_
01

"ON_BFW-
PM-01"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".

BFW_PM_01_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
Bbaja_RO1
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FC58 - <offline>
"BFW_PM_04"     Bomba antiincrustante RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:36:58
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00524  00422  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC58  BOMBA ANTIINCRUSTANTE RO1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
BFW_PM_04"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifAntii

ncr
"Lock_BFW_
PM_04"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"RO1_
Antiincrus
tante"

"RO1_
Balta"

"RO1_On"

"RO1_
PBalta"

"Lock_BFW_
PM_04"

"AutOn_
BFW_PM_04"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB58

EN

"Emerg_
BFW_PM_04" EMERG

"Lock_BFW_
PM_04" LOCK

"SI" READY

"AutOn_
BFW_PM_04" AUT_ON

"FON_BFW-
PM-04" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
BFW_PM_04" MAN_AUT

"OvwLock_
BFW_PM_04" OVERW

"ManOn_
BFW_PM_04" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
BFW_PM_04_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
BFW_PM_04_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_BFW_PM_
04

QALARMA

"DB_
Envio".
BFW_PM_04_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
BFW_PM_04_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
BFW_PM_04_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
BFW_PM_04_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".

On_BFW_PM_
04

"ON_BFW-
PM-04"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".

BFW_PM_04_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

B_
DosifAntii

ncr
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FC59 - <offline>
"BFW_PM_03"     Bomba bisulfito RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
23/05/2014 21:01:45
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00534  00432  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC59  BOMBA BISULFITO RO1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
BFW_PM_03"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifBisul

f
"Lock_BFW_
PM_03"
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Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"RO1_
Bisulfito"

"RO1_
Antiincrus
tante"

"RO1_
Balta"

"RO1_On"

"RO1_
PBalta"

"RO1_
PAntiincru
stante"

"RO1_
PBbaja"

"MemoP_
RO1_Bbaja"

"Lock_BFW_
PM_03"

"AutOn_
BFW_PM_03"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB59

EN

"Emerg_
BFW_PM_03" EMERG

"Lock_BFW_
PM_03" LOCK

"SI" READY

"AutOn_
BFW_PM_03" AUT_ON

"FON_BFW-
PM-03" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_

Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
BFW_PM_03" MAN_AUT

"OvwLock_
BFW_PM_03" OVERW

"ManOn_
BFW_PM_03" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
BFW_PM_03_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
BFW_PM_03_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_BFW_PM_
03

QALARMA

"DB_
Envio".
BFW_PM_03_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
BFW_PM_03_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
BFW_PM_03_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
BFW_PM_03_
Off
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Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".

On_BFW_PM_
03

"ON_BFW-
PM-03"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".

BFW_PM_03_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

B_
DosifBisul

f
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FC60 - <offline>
"BFW_PM_02"     Bomba alta presión RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:09
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00588  00484  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC60  BOMBA ALTA PRESIÓN RO1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
BFW_PM_02"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_PSH_

RO1

"DB_
Envio".
Alm_PSL_

RO1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrIn_BA_

RO1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrOut_BA_

RO1

"Lock_BFW_
PM_02"
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Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"RO1_
Balta"

"RO1_On"

"Lock_BFW_
PM_02"

"AutOn_
BFW_PM_02"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Alm_BFW-
PM-02"

"Ctrl Motor2"

DB60

EN

"Emerg_
BFW_PM_02" EMERG

"Lock_BFW_
PM_02" LOCK

"Q_BFW_PM_
02" READY1

READY2

"AutOn_
BFW_PM_02" AUT_ON

"Conf_BFW-
PM-02_On" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_

Variadores T_MON

"ManAut_
BFW_PM_02" MAN_AUT

"OvwLock_
BFW_PM_02" OVERW

"ManOn_
BFW_PM_02" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
BFW_PM_02_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
BFW_PM_02_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_BFW_PM_
02

QALARMA

"DB_
Envio".
BFW_PM_02_
Alarm

QFAULT1

"DB_
Envio".
Alm_Term_
Balta_RO1

QFAULT2

"DB_
Envio".
Alm_VF_
Balta_RO1

QMON_ERR

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
Balta_RO1

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
BFW_PM_02_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
BFW_PM_02_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
BFW_PM_02_
Off
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FC61 - <offline>
"BFW_PM_05"     Bomba 1 impuls. a pto. uso 1 salida RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:13
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00522  00420  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC61  BOMBA 1 IMPULS. PTO. USO 1 SAL. RO1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
BFW_PM_05"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpPU1_RO1

"HH_
PT47007"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_RO1

"Lock_BFW_
PM_05"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"M_B1_
PU1RO1"

"AutOn_
BFW_PM_05"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB61

EN

"Emerg_
BFW_PM_05" EMERG

"Lock_BFW_
PM_05" LOCK

"SI" READY

"AutOn_
BFW_PM_05" AUT_ON

"FON_BFW-
PM-05" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
BFW_PM_05" MAN_AUT

"OvwLock_
BFW_PM_05" OVERW

"ManOn_
BFW_PM_05" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
BFW_PM_05_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
BFW_PM_05_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_BFW_PM_
05

QALARMA

"DB_
Envio".
BFW_PM_05_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
BFW_PM_05_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
BFW_PM_05_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
BFW_PM_05_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".

On_BFW_PM_
05

"ON_BFW-
PM-05"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
B1_PU1_RO1
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FC62 - <offline>
"BFW_PM_06"     Bomba 2 impuls. a pto. uso 1 salida RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:17
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00522  00420  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC62  BOMBA 2 IMPULS. PTO. USO 1 SAL. RO1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
BFW_PM_06"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpPU1_RO1

"HH_
PT47007"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_RO1

"Lock_BFW_
PM_06"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"M_B2_
PU1RO1"

"AutOn_
BFW_PM_06"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB62

EN

"Emerg_
BFW_PM_06" EMERG

"Lock_BFW_
PM_06" LOCK

"SI" READY

"AutOn_
BFW_PM_06" AUT_ON

"FON_BFW-
PM-06" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
BFW_PM_06" MAN_AUT

"OvwLock_
BFW_PM_06" OVERW

"ManOn_
BFW_PM_06" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
BFW_PM_06_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
BFW_PM_06_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_BFW_PM_
06

QALARMA

"DB_
Envio".
BFW_PM_06_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
BFW_PM_06_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
BFW_PM_06_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
BFW_PM_06_
Off

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".

On_BFW_PM_
06

"ON_BFW-
PM-06"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
B2_PU1_RO1
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FC63 - <offline>
"DIW_PM_01"     Bomba baja presión RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:21
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00542  00440  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC63  BOMBA BAJA PRESIÓN RO2.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
DIW_PM_01"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpPU1_RO1

"DB_
Envio".

DIW_PM_01_
Auto

"DB_
Envio".
SV_49001_

Opnd

"Lock_DIW_
PM_01"
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Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"RO2_
Bbaja"

"RO2_Sosa"

"RO2_
Antiincrus
tante"

"RO2_
Balta"

"RO2_On"

"RO2_
PBalta"

"RO2_
PAntiincru
stante"

"Lock_DIW_
PM_01"

"AutOn_
DIW_PM_01"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB63

EN

"Emerg_
DIW_PM_01" EMERG

"Lock_DIW_
PM_01" LOCK

"SI" READY

"AutOn_
DIW_PM_01" AUT_ON

"FON_DIW-
PM-01" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DIW_PM_01" MAN_AUT

"OvwLock_
DIW_PM_01" OVERW

"ManOn_
DIW_PM_01" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DIW_PM_01_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DIW_PM_01_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DIW_PM_
01

QALARMA

"DB_
Envio".
DIW_PM_01_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DIW_PM_01_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DIW_PM_01_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DIW_PM_01_
Off
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Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".

On_DIW_PM_
01

"ON_DIW-
PM-01"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".

DIW_PM_01_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
Bbaja_RO2



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC64 - <offline>              

                                                                                       

FC64 - <offline>
"DIW_PM_03"     Bomba sosa RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:26
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00540  00438  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC64  BOMBA SOSA RO2.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
DIW_PM_03"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifSosa

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
pH_RO2

"Lock_DIW_
PM_03"
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Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"RO2_Sosa"

"RO2_
Antiincrus
tante"

"RO2_
Balta"

"RO2_On"

"RO2_
PBalta"

"RO2_
PAntiincru
stante"

"RO2_
PBbaja"

"MemoP_
RO2_Bbaja"

"Lock_DIW_
PM_03"

"AutOn_
DIW_PM_03"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB64

EN

"Emerg_
DIW_PM_03" EMERG

"Lock_DIW_
PM_03" LOCK

"SI" READY

"AutOn_
DIW_PM_03" AUT_ON

"FON_DIW-
PM-03" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_

Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DIW_PM_03" MAN_AUT

"OvwLock_
DIW_PM_03" OVERW

"ManOn_
DIW_PM_03" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DIW_PM_03_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DIW_PM_03_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DIW_PM_
03

QALARMA

"DB_
Envio".
DIW_PM_03_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DIW_PM_03_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DIW_PM_03_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DIW_PM_03_
Off
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Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".

On_DIW_PM_
03

"ON_DIW-
PM-03"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".

DIW_PM_03_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_

B_
DosifSosa
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FC65 - <offline>
"DIW_PM_02"     Bomba alta presión RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:30
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00588  00484  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC65  BOMBA ALTA PRESIÓN RO2.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
DIW_PM_02"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_PSH_

RO2

"DB_
Envio".
Alm_PSL_

RO2

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrIn_BA_

RO2

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrOut_BA_

RO2

"Lock_DIW_
PM_02"
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Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"RO2_
Balta"

"RO2_On"

"Lock_DIW_
PM_02"

"AutOn_
DIW_PM_02"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Alm_DIW-
PM-02"

"Ctrl Motor2"

DB65

EN

"Emerg_
DIW_PM_02" EMERG

"Lock_DIW_
PM_02" LOCK

"Q_DIW_PM_
02" READY1

READY2

"AutOn_
DIW_PM_02" AUT_ON

"Conf_DIW-
PM-02_On" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_

Variadores T_MON

"ManAut_
DIW_PM_02" MAN_AUT

"OvwLock_
DIW_PM_02" OVERW

"ManOn_
DIW_PM_02" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DIW_PM_02_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DIW_PM_02_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DIW_PM_
02

QALARMA

"DB_
Envio".
DIW_PM_02_
Alarm

QFAULT1

"DB_
Envio".
Alm_Term_
Balta_RO2

QFAULT2

"DB_
Envio".
Alm_VF_
Balta_RO2

QMON_ERR

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
Balta_RO2

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DIW_PM_02_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DIW_PM_02_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DIW_PM_02_
Off
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FC66 - <offline>
"XV46001"     Válv. alim. dep. cloración.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:35
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00578  00472  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC66  VÁLV. ALIM. DEP. CLORACIÓN

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"Emerg_XV_
46001"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

M40.1

"DB_
Envio".
XV_46001_

Auto

"DB_
Envio".
Avi_Reg_

FSA

"Lock_XV_
46001"
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Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"Pretrat_
Arranque"

"Pretrat_
Marcha"

"Ret_
NoLSH_

DpClorac"

"AuxAutOpe
n_XV_
46001"

Segm.: 4      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"AuxAutOpe
n_XV_
46001" S_AVERZ

"Ret_
Cierre_
XV46001"

S

S5T#5S TW

R

Q

DUAL

DEZ

"Lock_XV_
46001"

"AutOpen_
XV_46001"

Segm.: 5      CONTROL DEL BLOQUE

"FC_XV-
46001"

"Ctrl Valvula"

DB66

EN

"Emerg_XV_
46001" EMERG

"Lock_XV_
46001" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
XV_46001" AUT_OPEN

"FC_XV-
46001" DV_OPEN

DV_CLOSE

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPretrat

" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_

Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
XV_46001" MAN_AUT

"OvwLock_
XV_46001" OVERW

"ManOpen_
XV_46001" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
XV_46001_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
XV_46001_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_XV_
46001

QMON_ERR

"DB_
Envio".
XV_46001_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
XV_46001_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
XV_46001_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
XV_46001_
Clsd
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Segm.: 6      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_XV_
46001

"OPEN_XV-
46001"

Segm.: 7      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
XV_46001_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
V_DpClorac



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC67 - <offline>              

                                                                                       

FC67 - <offline>
"SV47001"     Válv. entrada RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:41
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00486  00384  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC67  VÁLV. ENTRADA RO1

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_SV_
47001"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"NO"
"Lock_SV_
47001"

Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"RO1_
Reposo"

"RO1_
Stdby"

"RO1_
PEVEnt"

"Lock_SV_
47001"

"AutOpen_
SV_47001"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Valvula"

DB67

EN

"Emerg_SV_
47001" EMERG

"Lock_SV_
47001" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
SV_47001" AUT_OPEN

DV_OPEN

DV_CLOSE

"NO" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
SV_47001" MAN_AUT

"OvwLock_
SV_47001" OVERW

"ManOpen_
SV_47001" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
SV_47001_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
SV_47001_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_SV_
47001

QMON_ERR

"DB_
Envio".
SV_47001_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
SV_47001_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
SV_47001_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
SV_47001_
Clsd

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_SV_
47001

"OPEN_SV-
47001"
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FC68 - <offline>
"SV47002"     Válv. rechazo RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:37:47
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00508  00406  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC68  VÁLV. RECHAZO RO1

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_SV_
47002"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"NO"
"Lock_SV_
47002"

Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"RO1_
Balta" CMP >I

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_

R01 IN1

0 IN2

"RO1_
PBalta"

"RO1_
PAntiincru
stante"

"RO1_
PBbaja"

"Lock_SV_
47002"

"AutOpen_
SV_47002"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Valvula"

DB68

EN

"Emerg_SV_
47002" EMERG

"Lock_SV_
47002" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
SV_47002" AUT_OPEN

DV_OPEN

DV_CLOSE

"NO" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
SV_47002" MAN_AUT

"OvwLock_
SV_47002" OVERW

"ManOpen_
SV_47002" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
SV_47002_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
SV_47002_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_SV_
47002

QMON_ERR

"DB_
Envio".
SV_47002_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
SV_47002_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
SV_47002_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
SV_47002_
Clsd

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_SV_
47002

"OPEN_SV-
47002"
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FC69 - <offline>
"SV49001"     Válv. entrada RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:00
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00486  00384  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC69  VÁLV. ENTRADA RO2

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_SV_
49001"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"NO"
"Lock_SV_
49001"

Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"RO2_
Reposo"

"RO2_
Stdby"

"RO2_
PEVEnt"

"Lock_SV_
49001"

"AutOpen_
SV_49001"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Valvula"

DB69

EN

"Emerg_SV_
49001" EMERG

"Lock_SV_
49001" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
SV_49001" AUT_OPEN

DV_OPEN

DV_CLOSE

"NO" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
SV_49001" MAN_AUT

"OvwLock_
SV_49001" OVERW

"ManOpen_
SV_49001" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
SV_49001_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
SV_49001_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_SV_
49001

QMON_ERR

"DB_
Envio".
SV_49001_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
SV_49001_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
SV_49001_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
SV_49001_
Clsd

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_SV_
49001

"OPEN_SV-
49001"
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FC70 - <offline>
"SV49002"     Válv. rechazo RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:05
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00508  00406  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC70  VÁLV. RECHAZO RO2

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_SV_
49002"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"NO"
"Lock_SV_
49002"

Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"RO2_
Balta" CMP >I

"DB_
Auxiliar".
TimLav_On_

R02 IN1

0 IN2

"RO2_
PBalta"

"RO2_
PAntiincru
stante"

"RO2_
PBbaja"

"Lock_SV_
49002"

"AutOpen_
SV_49002"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Valvula"

DB70

EN

"Emerg_SV_
49002" EMERG

"Lock_SV_
49002" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
SV_49002" AUT_OPEN

DV_OPEN

DV_CLOSE

"NO" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
SV_49002" MAN_AUT

"OvwLock_
SV_49002" OVERW

"ManOpen_
SV_49002" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
SV_49002_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
SV_49002_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_SV_
49002

QMON_ERR

"DB_
Envio".
SV_49002_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
SV_49002_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
SV_49002_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
SV_49002_
Clsd

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_SV_
49002

"OPEN_SV-
49002"
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FC71 - <offline>
"SV49003"     Válv. recirculación RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:11
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00488  00386  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC71  VÁLV. RECIRCULACIÓN RO2

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_SV_
49003"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"NO"
"Lock_SV_
49003"

Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"RO2_
Balta"

"RO2_On"

"Lock_SV_
49003"

"AutOpen_
SV_49003"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Valvula"

DB71

EN

"Emerg_SV_
49003" EMERG

"Lock_SV_
49003" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
SV_49003" AUT_OPEN

DV_OPEN

DV_CLOSE

"NO" MONITOR

"Ret_Auto_
ActPta" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
SV_49003" MAN_AUT

"OvwLock_
SV_49003" OVERW

"ManOpen_
SV_49003" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
SV_49003_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
SV_49003_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_SV_
49003

QMON_ERR

"DB_
Envio".
SV_49003_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
SV_49003_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
SV_49003_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
SV_49003_
Clsd

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_SV_
49003

"OPEN_SV-
49003"
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FC80 - <offline>
"DIW_PM_12"     Bomba dep. acum. pto. uso 1 lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:19
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00576  00472  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC80  BOMBA DEP. ACUM. PTO. USO 1 LAZO 1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
DIW_PM_12"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LL_

AcumPU1_L1

"H_
PT49104"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumPU1_L1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_L1

"Lock_DIW_
PM_12"
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Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"L_
PT49104"

"RetMarcha
_Bomba_
PU1L1"

"PU1L1_
Marcha"

"MBombas_
AcumPU1_

L1"

"H_
PT49104"

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumPU1_L1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_L1

SR

"AutOn_
DIW_PM_12"

S

R

Q

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Motor"

DB80

EN

"Emerg_
DIW_PM_12" EMERG

"Lock_DIW_
PM_12" LOCK

"SI" READY

"AutOn_
DIW_PM_12" AUT_ON

"FON_DIW-
PM-12" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActL1" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Motor T_MON

"ManAut_
DIW_PM_12" MAN_AUT

"OvwLock_
DIW_PM_12" OVERW

"ManOn_
DIW_PM_12" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DIW_PM_12_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DIW_PM_12_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DIW_PM_
12

QALARMA

"DB_
Envio".
DIW_PM_12_
Alarm

QFAULT

QMON_ERR

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DIW_PM_12_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DIW_PM_12_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DIW_PM_12_
Off
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Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".

On_DIW_PM_
12

"ON_DIW-
PM-12"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".

DIW_PM_12_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
B_PU1_L1

Segm.: 7      RETARDO ACTUADOR NO EN MARCHA

"DB_
Envio".

DIW_PM_12_
On

SE

"RetMarcha
_Bomba_
PU1L1"

S5T#1M
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FC81 - <offline>
"DIW_PM_10"     Bomba 1 impuls. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:25
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00568  00464  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC81  BOMBA 1 IMPULS. LAZO 1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
DIW_PM_10"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LL_
AcumL1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumL1

"Lock_DIW_
PM_10"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"M_B1_L1"
"AutOn_

DIW_PM_10"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Alm_DIW-
PM-10"

"Ctrl Motor2"

DB81

EN

"Emerg_
DIW_PM_10" EMERG

"Lock_DIW_
PM_10" LOCK

"Q_DIW_PM_
10" READY1

READY2

"AutOn_
DIW_PM_10" AUT_ON

"Conf_DIW-
PM-10_On" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActL1" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_

Variadores T_MON

"ManAut_
DIW_PM_10" MAN_AUT

"OvwLock_
DIW_PM_10" OVERW

"ManOn_
DIW_PM_10" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DIW_PM_10_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DIW_PM_10_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DIW_PM_
10

QALARMA

"DB_
Envio".
DIW_PM_10_
Alarm

QFAULT1

"DB_
Envio".
Alm_Term_
B1_L1

QFAULT2

"DB_
Envio".
Alm_VF_B1_
L1

QMON_ERR

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
B1_L1

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DIW_PM_10_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DIW_PM_10_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DIW_PM_10_
Off
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FC82 - <offline>
"DIW_PM_11"     Bomba 2 impuls. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:35
31/12/2004 08:42:00

Longitud (bloque / código / datos): 00604  00500  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC82  BOMBA 2 IMPULS. LAZO 1.

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"Emerg_
DIW_PM_11"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_LL_
AcumL1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumL1

"Lock_DIW_
PM_11"

Segm.: 3      CONDICIONES MARCHA EN AUTOMÁTICO

"M_B2_L1"
"AutOn_

DIW_PM_11"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Alm_DIW-
PM-11"

"Ctrl Motor2"

DB82

EN

"Emerg_
DIW_PM_11" EMERG

"Lock_DIW_
PM_11" LOCK

"Q_DIW_PM_
11" READY1

READY2

"AutOn_
DIW_PM_11" AUT_ON

"Conf_DIW-
PM-11_On" CONF

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActL1" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_

Variadores T_MON

"ManAut_
DIW_PM_11" MAN_AUT

"OvwLock_
DIW_PM_11" OVERW

"ManOn_
DIW_PM_11" MAN_ON

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
DIW_PM_11_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
DIW_PM_11_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
On_DIW_PM_
11

QALARMA

"DB_
Envio".
DIW_PM_11_
Alarm

QFAULT1

"DB_
Envio".
Alm_Term_
B2_L1

QFAULT2

"DB_
Envio".
Alm_VF_B2_
L1

QMON_ERR

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
B2_L1

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
DIW_PM_11_
Auto

QRUN

"DB_
Envio".
DIW_PM_11_
On

QSTOP

"DB_
Envio".
DIW_PM_11_
Off

Segm.: 5      RETARDO BOMBAS LAZO 1 EN MARCHA

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
On

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
On

S_AVERZ

"AuxRet_
BombasLazo

1_On"

S

S5T#10S TW

R

Q

DUAL

DEZ

SE

"Ret_
BombasLazo

1_On"

S5T#50S
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FC83 - <offline>
"XV49101"     Válv. 3 vías alim. dep. acum. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:39
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00562  00460  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC83  VÁLV. 3 VÍAS ALIM. DEP. ACUM. LAZO 1

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"Emerg_XV_
49101"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_HH_
AcumL1

"DB_
Envio".
Alm_Cond_
H_SalRO2

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumL1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
CondSal_

RO2

"Lock_XV_
49101"
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Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"Lazo1_
Arranque"

"Lazo1_
Marcha"

"RO2_On"

"MValv_
AcumL1"

"Lock_XV_
49101"

"AutOpen_
XV_49101"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"FO_XV-
49101"

"Ctrl Valvula"

DB83

EN

"Emerg_XV_
49101" EMERG

"Lock_XV_
49101" LOCK

"SI" SS_POS

"AutOpen_
XV_49101" AUT_OPEN

DV_OPEN

"FO_XV-
49101" DV_CLOSE

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActL1" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
XV_49101" MAN_AUT

"OvwLock_
XV_49101" OVERW

"ManOpen_
XV_49101" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
XV_49101_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
XV_49101_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Close_XV_
49101

QMON_ERR

"DB_
Envio".
XV_49101_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
XV_49101_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
XV_49101_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
XV_49101_
Clsd
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Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Close_XV_
49101

"CLOSE_XV-
49101"

Segm.: 6      ALARMA ACTUADOR

"DB_
Envio".
XV_49101_
Alarm

"DB_
Envio".
Alm_Conf_
V3via_
AcumL1
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FC84 - <offline>
"XV49107"     Válv. alim. dep. acum. pto. uso 1 lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:43
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00550  00448  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC84  VÁLV. ALIM. DEP. ACUM. PTO. USO 1 LAZO 1

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"Emerg_XV_
49107"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_HH_

AcumPU1_L1

"DB_
Envio".
Alm_

CondHH_L1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumPU1_L1

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Cond_L1

"Lock_XV_
49107"
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Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"PU1L1_
Marcha"

"MValv_
AcumPU1_

L1"
"Lazo1_
Marcha"

"Ret_
BombasLazo

1_On"
"Lock_XV_
49107"

"AutOpen_
XV_49107"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"FC_XV-
49107"

"Ctrl Valvula"

DB84

EN

"Emerg_XV_
49107" EMERG

"Lock_XV_
49107" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
XV_49107" AUT_OPEN

DV_OPEN

"FC_XV-
49107" DV_CLOSE

"SI" MONITOR

"Ret_Auto_
ActL1" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
XV_49107" MAN_AUT

"OvwLock_
XV_49107" OVERW

"ManOpen_
XV_49107" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
XV_49107_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
XV_49107_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_XV_
49107

QMON_ERR

"DB_
Envio".
XV_49107_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
XV_49107_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
XV_49107_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
XV_49107_
Clsd

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_XV_
49107

"OPEN_XV-
49107"
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FC85 - <offline>
"XV49102_4"     Válvs. ent./sal. agua fría interc. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:48
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00502  00400  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC85  VÁLVS. ENT./SAL. AGUA FRÍA INTERC. LAZO 1

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"Emerg_XV_
49102_4"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"Ret_
VPurga_
Lazo1_
Clsd"

"Ret_
VVenteo_
Lazo1_
Clsd"

"Lock_XV_
49102_4"

Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"F5_
Interc_
Lazo1"

"Lock_XV_
49102_4"

"AutOpen_
XV_49102_

4"
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Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Valvula"

DB85

EN

"Emerg_XV_
49102_4" EMERG

"Lock_XV_
49102_4" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
XV_49102_

4" AUT_OPEN

DV_OPEN

DV_CLOSE

"NO" MONITOR

"Ret_Auto_
ActL1" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
XV_49102_

4" MAN_AUT

"OvwLock_
XV_49102_

4" OVERW

"ManOpen_
XV_49102_

4" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_XV_
49102_4

QMON_ERR

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_Clsd

Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_XV_
49102_4

"OPEN_XV-
49102"

Segm.: 6      RETARDO VÁLVULAS CERRADAS

"DB_
Envio".
XV_49102_
4_Clsd

SE

"Ret_
VAgua_
Lazo1_
Clsd"

S5T#3S



SIMATIC       PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC86 - <offline>              

                                                                                       

FC86 - <offline>
"XV49103"     Válv. purga interc. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:52
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00534  00432  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC86  VÁLV. PURGA INTERC. LAZO 1

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"Emerg_XV_
49103"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"Ret_
VAgua_
Lazo1_
Clsd"

"Lock_XV_
49103"
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Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"Lazo1_
Arranque"

"Lazo1_
Parando"

"Lazo1_
Marcha"

"F6_
Interc_
Lazo1"

"F7_
Interc_
Lazo1"

"Marcha_
Intercam_
Lazo1"

"Bloqueo_
Intercam_
Lazo1"

"RetBloq_
Purga_

Interc_L1"

"Lock_XV_
49103" "NO"

"AutOpen_
XV_49103"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Valvula"

DB86

EN

"Emerg_XV_
49103" EMERG

"Lock_XV_
49103" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
XV_49103" AUT_OPEN

DV_OPEN

DV_CLOSE

"NO" MONITOR

"Ret_Auto_
ActL1" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_

Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
XV_49103" MAN_AUT

"OvwLock_
XV_49103" OVERW

"ManOpen_
XV_49103" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
XV_49103_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
XV_49103_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_XV_
49103

QMON_ERR

"DB_
Envio".
XV_49103_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
XV_49103_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
XV_49103_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
XV_49103_
Clsd
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Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_XV_
49103 "NO"

"OPEN_XV-
49103"

Segm.: 6      RETARDO VÁLVULAS CERRADAS

"DB_
Envio".
XV_49103_

Clsd
SE

"Ret_
VPurga_
Lazo1_
Clsd"

S5T#3S
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FC87 - <offline>
"XV49105"     Válv. venteo interc. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:38:56
31/12/2004 11:36:48

Longitud (bloque / código / datos): 00538  00436  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC87  VÁLV. VENTEO INTERC. LAZO 1

Segm.: 1      BLOQUEOS ACTUADOR (SIN POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire

"Emerg_XV_
49105"

Segm.: 2      BLOQUEOS ACTUADOR (CON POSIBILIDAD DE ANULARLOS)

"Ret_
VAgua_
Lazo1_
Clsd"

"Lock_XV_
49105"
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Segm.: 3      CONDICIONES APERTURA EN AUTOMÁTICO

"Lazo1_
Arranque"

"Lazo1_
Parando"

"Lazo1_
Marcha"

"F7_
Interc_
Lazo1"

"Marcha_
Intercam_
Lazo1"

"Bloqueo_
Intercam_
Lazo1"

"RetBloq_
Purga_

Interc_L1"

"DB_
Envio".
XV_49103_

Opnd
"Lock_XV_
49105" "NO"

"AutOpen_
XV_49105"

Segm.: 4      CONTROL DEL BLOQUE

"Ctrl Valvula"

DB87

EN

"Emerg_XV_
49105" EMERG

"Lock_XV_
49105" LOCK

"NO" SS_POS

"AutOpen_
XV_49105" AUT_OPEN

DV_OPEN

DV_CLOSE

"NO" MONITOR

"Ret_Auto_
ActL1" LIOP_SEL

"SI" AUT_L

"Flanco 1 
seg" SAMPLE_T

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas RESET

"DB_
Recibir".

CTim_
Monit_
Valvs T_MON

"ManAut_
XV_49105" MAN_AUT

"OvwLock_
XV_49105" OVERW

"ManOpen_
XV_49105" MAN_OPEN

ENO

QLOCKED

"DB_
Envio".
XV_49105_
Locked

QOVERW

"DB_
Envio".
XV_49105_
OvwLocked

QOUT

"DB_
Envio".
Open_XV_
49105

QMON_ERR

"DB_
Envio".
XV_49105_
Alarm

QMAN_AUT

"DB_
Envio".
XV_49105_
Auto

QOPENED

"DB_
Envio".
XV_49105_
Opnd

QCLOSED

"DB_
Envio".
XV_49105_
Clsd
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Segm.: 5      SALIDA ACTUADOR

"DB_
Envio".
Open_XV_
49105 "NO"

"OPEN_XV-
49105"

Segm.: 6      RETARDO VÁLVULAS CERRADAS

"DB_
Envio".
XV_49105_

Clsd
SE

"Ret_
VVenteo_
Lazo1_
Clsd"

S5T#3S
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FC180 - <offline>
"PILOTO_ALARMAS"     Gestiona bocina y piloto alarmas
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:39:05
16/12/2004 23:26:12

Longitud (bloque / código / datos): 00156  00060  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC180  PILOTO Y BOCINA DE ALARMAS

Segm.: 1      Memoria alarma o aviso nuevo

"Rearme"

P

"Flanco_
Puls_Ack_

Alm"

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
Nueva1"

"Alm_
Nueva2"

"Alm_
Nueva3"

RS

"MAlm_
nueva"

R

S

Q

Segm.: 2      Bocina alarmas

"MAlm_
nueva"

"Interm. 
0.5 Hz"

"Bocina_
alms"
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Segm.: 3      Piloto alarmas

"MAlm_
nueva"

"Interm. 
0.5 Hz"

"Alm_old1"

"Alm_old2"

"Alm_old3"

"MAlm_
nueva"

"Piloto_
alms"
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FC200 - <offline>
"ALMS_AICL46001"     Ptos. cons. y alms. cloro.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:39:24
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00292  00164  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC200  SONDA CLORO (AICL46001)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW340"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Cloro IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_

Cloro IN2

ENO

OUT #AUX_H

CMP <R

"DB_
Envio".
Sonda_
Cloro IN1

#AUX_H IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".
Sonda_
Cloro IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Cloro IN2

RS

"H_
AICL46001"

R

S

Q



SIMATIC      PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC200 - <offline>              

                                                                                       

Segm.: 3      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".
Sonda_
Cloro IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Cloro IN2

ADD_R
EN

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Cloro IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_

Cloro IN2

ENO

OUT #AUX_L

CMP >R

"DB_
Envio".
Sonda_
Cloro IN1

#AUX_L IN2

"Pretrat_
Marcha"

SR

"L_
AICL46001"

S

R

Q

Segm.: 4      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC201 - <offline>
"ALMS_AI47001"     Ptos. cons. y alms. redox RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:39:29
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00148  00028  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC201  REDOX RO1 (AI47001)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW342"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
Redox IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Redox IN2

"H_
AI47001"

Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC202 - <offline>
"ALMS_PT46004"     Ptos. cons. y alms. pres. ent. dep. ruptura.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:39:42
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00272  00152  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC202  PRESIÓN DEP. RUPTURA (PT46004)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW344"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".

Pres_Ent_
DpRuptura IN1

"DB_
Recibir".

ConsH_
PrDp_

Ruptura IN2

"Overlap_
aDpRupt" S_EVERZ

"RetH_
PrDp_

Ruptura"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_H_

PrDp_
Ruptura TW

R

Q

DUAL

DEZ

"H_
PT46004"

Segm.: 3      ALARMA MUY ALTA

"H_
PT46004" S_EVERZ

"RetHH_
PrDp_

Ruptura"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_HH_

PrDp_
Ruptura TW

R

Q

DUAL

DEZ

"HH_
PT46004"
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Segm.: 4      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".

Pres_Ent_
DpRuptura IN1

"DB_
Recibir".

ConsL_
PrDp_

Ruptura IN2

S_EVERZ

"RetL_
PrDp_

Ruptura"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_L_

PrDp_
Ruptura TW

R

Q

DUAL

DEZ

"L_
PT46004"

Segm.: 5      ALARMA MUY BAJA

"L_
PT46004"

"DB_
Envio".
DW_PM_01_

On

"DB_
Envio".
DW_PM_02_

On

S_EVERZ

"RetLL_
PrDp_

Ruptura"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_LL_

PrDp_
Ruptura TW

R

Q

DUAL

DEZ

"LL_
PT46004"

Segm.: 6      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC203 - <offline>
"ALMS_PT47003"     Ptos. cons. y alms. pres. ent. bomba alta RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:39:49
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00148  00028  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC203  PRESIÓN ENTRADA BOMBA ALTA RO1 (PT47003)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW346"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".

PresIn_BA_
RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
PrIn_BA_

RO1 IN2

"L_
PT47003"

Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC204 - <offline>
"ALMS_PT47004"     Ptos. cons. y alms. pres. sal. bomba alta RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:39:53
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00148  00028  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC204  PRESIÓN SALIDA BOMBA ALTA RO1 (PT47004)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW348"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
PresOut_
BA_RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
PrOut_BA_

RO1 IN2

"H_
PT47004"

Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC205 - <offline>
"ALMS_PT47007"     Ptos. cons. y alms. pres. PU1 sal. RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:39:58
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00272  00152  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC205  PRESIÓN PTO. USO 1 SAL. RO1 (PT47007)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW352"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".

Pres_PU1_
RO1 IN1

"DB_
Recibir".

ConsH_
PrPU1_RO1 IN2

"Overlap_
PU1RO1" S_EVERZ

"RetH_
PrPU1_RO1"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_H_
PrPU1_RO1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"H_
PT47007"

Segm.: 3      ALARMA MUY ALTA

"H_
PT47007" S_EVERZ

"RetHH_
PrPU1_RO1"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_HH_
PrPU1_RO1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"HH_
PT47007"
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Segm.: 4      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".

Pres_PU1_
RO1 IN1

"DB_
Recibir".

ConsL_
PrPU1_RO1 IN2

S_EVERZ

"RetL_
PrPU1_RO1"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_L_
PrPU1_RO1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"L_
PT47007"

Segm.: 5      ALARMA MUY BAJA

"L_
PT47007"

"DB_
Envio".

BFW_PM_05_
On

"DB_
Envio".

BFW_PM_06_
On

S_EVERZ

"RetLL_
PrPU1_RO1"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_LL_
PrPU1_RO1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"LL_
PT47007"

Segm.: 6      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC206 - <offline>
"ALMS_PT49002"     Ptos. cons. y alms. pres. ent. bomba alta RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:40:13
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00148  00028  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC206  PRESIÓN ENTRADA BOMBA ALTA RO2 (PT49002)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW354"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".

PresIn_BA_
RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
PrIn_BA_

RO2 IN2

"L_
PT49002"

Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC207 - <offline>
"ALMS_PT49003"     Ptos. cons. y alms. pres. sal. bomba alta RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:50:48
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00148  00028  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC207  PRESIÓN SALIDA BOMBA ALTA RO2 (PT49003)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW356"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
PresOut_
BA_RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
PrOut_BA_

RO2 IN2

"H_
PT49003"

Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC208 - <offline>
"ALMS_CIT47001"     Ptos. cons. y alms. conductividad ent. RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:50:52
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00206  00084  00004

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_H Real 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC208  CONDUCTIVIDAD ENTRADA RO1 (CIT47001)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW360"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".

CAlmH_
CondEnt_

RO1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
CondEnt_

RO1 IN2

ENO

OUT #AUX_H

CMP <R

"DB_
Envio".

Cond_Ent_
RO1 IN1

#AUX_H IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Cond_Ent_
RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
CondEnt_

RO1 IN2

RS

"H_
CIT47001"

R

S

Q
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Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC209 - <offline>
"ALMS_CIT47002"     Ptos. cons. y alms. conductividad sal. RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:50:57
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00222  00100  00004

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_H Real 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC209  CONDUCTIVIDAD SALIDA RO1 (CIT47002)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW364"

JMP

FIN0

Segm.: 2      Activa vigilancia conductividad pasados dos minutos del arranque

"RO1_On" S_EVERZ

"2min_
Arranque_

RO1"

S

S5T#2M TW

R

Q

DUAL

DEZ
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Segm.: 3      ALARMA ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".

CAlmH_
CondSal_

RO1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
CondSal_

RO1 IN2

ENO

OUT #AUX_H

CMP <R

"DB_
Envio".

Cond_Sal_
RO1 IN1

#AUX_H IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Cond_Sal_
RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
CondSal_

RO1 IN2

RS

"H_
CIT47002"

R

S

Q

Segm.: 4      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC211 - <offline>
"ALMS_CIT49002"     Ptos. cons. y alms. conductividad sal. RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:02
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00206  00084  00004

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_H Real 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC211  CONDUCTIVIDAD SALIDA RO2 (CIT49002)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW366"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".

CAlmH_
CondSal_

RO2 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
CondSal_

RO2 IN2

ENO

OUT #AUX_H

CMP <R

"DB_
Envio".

Cond_Sal_
RO2 IN1

#AUX_H IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Cond_Sal_
RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
CondSal_

RO2 IN2

RS

"H_
CIT49002"

R

S

Q
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Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC212 - <offline>
"ALMS_AI49001"     Ptos. cons. y alms. pH RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:07
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00292  00164  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC212  pH RO2 (AI49001)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW368"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".
CAlmH_pH_

RO2 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_

pH_RO2 IN2

ENO

OUT #AUX_H

CMP <R

"DB_
Envio".

pH_Ent_RO2 IN1

#AUX_H IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

pH_Ent_RO2 IN1

"DB_
Recibir".
CAlmH_pH_

RO2 IN2

RS

"H_
AI49001"

R

S

Q
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Segm.: 3      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".

pH_Ent_RO2 IN1

"DB_
Recibir".
CAlmL_pH_

RO2 IN2

ADD_R
EN

"DB_
Recibir".
CAlmL_pH_

RO2 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_

pH_RO2 IN2

ENO

OUT #AUX_L

CMP >R

"DB_
Envio".

pH_Ent_RO2 IN1

#AUX_L IN2

"RO2_On"

SR

"L_
AI49001"

S

R

Q

Segm.: 4      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC213 - <offline>
"ALMS_CIT49101"     Ptos. cons. y alms. conductividad ret. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:11
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00206  00084  00004

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_H Real 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC213  CONDUCTIVIDAD RETORNO LAZO 1 (CIT49101)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW370"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".
CAlmHH_
Cond_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
Cond_L1 IN2

ENO

OUT #AUX_H

CMP <R

"DB_
Envio".

Cond_Ret_
L1 IN1

#AUX_H IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Cond_Ret_
L1 IN1

"DB_
Recibir".
CAlmHH_
Cond_L1 IN2

RS

"HH_
CIT49101"

R

S

Q

Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC214 - <offline>
"ALMS_PT49101"     Ptos. cons. y alms. nivel dep. acum. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:21
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00366  00244  00024

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

    AUXS_CONS Real 16.0

    AUXI_CONS Real 20.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC214  NIVEL DEP. ACUM. LAZO 1 (PT49101)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW372"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA MUY ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".
CAlmHH_
AcumL1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_

AcumL1 IN2

ENO

OUT #AUX_HH

CMP <R

"DB_
Envio".

Niv_AcumL1 IN1

#AUX_HH IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Niv_AcumL1 IN1

"DB_
Recibir".
CAlmHH_
AcumL1 IN2

RS

"HH_
PT49101"

R

S

Q
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Segm.: 3      ALARMA MUY BAJA

ADD_R
EN

"DB_
Recibir".
CAlmLL_
AcumL1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_

AcumL1 IN2

ENO

OUT #AUX_LL

CMP >R

"DB_
Envio".

Niv_AcumL1 IN1

#AUX_LL IN2

CMP <=R

"DB_
Envio".

Niv_AcumL1 IN1

"DB_
Recibir".
CAlmLL_
AcumL1 IN2

RS

"LL_
PT49101"

R

S

Q

Segm.: 4      MEMORIA LLENAR DEPÓSITO

CMP <R

"DB_
Envio".

Niv_AcumL1 IN1

"DB_
Recibir".

ConsH_
AcumL1 IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Niv_AcumL1 IN1

"DB_
Recibir".
ConsHH_
AcumL1 IN2

"HH_
PT49101"

SR

"MValv_
AcumL1"

S

R

Q

Segm.: 5      MEMORIA ARRANCAR BOMBAS

CMP >R

"DB_
Envio".

Niv_AcumL1 IN1

"DB_
Recibir".

ConsL_
AcumL1 IN2

SR

"MBombas_
AcumL1"

S

"LL_
PT49101" R

Q
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Segm.: 6      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0



SIMATIC      PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC215 - <offline>              

                                                                                       

FC215 - <offline>
"ALMS_TT49101"     Ptos. cons. y alms. temp. ent. interc. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:27
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00206  00084  00004

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_H Real 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC215  TEMP. ENT. INTERC. LAZO 1 (TT49101)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW374"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Temp_Func_

L1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
Temp_Func_

L1 IN2

ENO

OUT #AUX_H

CMP <R

"DB_
Envio".

Temp_Ent_
HE_L1 IN1

#AUX_H IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Temp_Ent_
HE_L1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Temp_Func_

L1 IN2

RS

"H_
TT49101"

R

S

Q
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Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC216 - <offline>
"ALMS_TT49103"     Ptos. cons. y alms. temp. ret. lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:32
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00206  00084  00004

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_H Real 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC216  TEMP. RETORNO LAZO 1 (TT49103)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW378"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA MUY ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".
CAlmHH_
Temp_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
Temp_L1 IN2

ENO

OUT #AUX_H

CMP <R

"DB_
Envio".

Temp_Ret_
L1 IN1

#AUX_H IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Temp_Ret_
L1 IN1

"DB_
Recibir".
CAlmHH_
Temp_L1 IN2

RS

"HH_
TT49103"

R

S

Q

Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC217 - <offline>
"ALMS_PT49102"     Ptos. cons. y alms. nivel dep. acum. pto. uso 1 lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:37
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00366  00244  00024

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

    AUXS_CONS Real 16.0

    AUXI_CONS Real 20.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC217  NIVEL DEP. ACUM. PTO. USO 1 LAZO 1 (PT49102)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW380"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA MUY ALTA

SUB_R
EN

"DB_
Recibir".
CAlmHH_

AcumPU1_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
AcumPU1_L1 IN2

ENO

OUT #AUX_HH

CMP <R

"DB_
Envio".

Niv_
AcumPU1_L1 IN1

#AUX_HH IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Niv_
AcumPU1_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CAlmHH_

AcumPU1_L1 IN2

RS

"HH_
PT49102"

R

S

Q
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Segm.: 3      ALARMA MUY BAJA

ADD_R
EN

"DB_
Recibir".
CAlmLL_

AcumPU1_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
AcumPU1_L1 IN2

ENO

OUT #AUX_LL

CMP >R

"DB_
Envio".

Niv_
AcumPU1_L1 IN1

#AUX_LL IN2

CMP <=R

"DB_
Envio".

Niv_
AcumPU1_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CAlmLL_

AcumPU1_L1 IN2

RS

"LL_
PT49102"

R

S

Q

Segm.: 4      MEMORIA LLENAR DEPÓSITO

CMP <R

"DB_
Envio".

Niv_
AcumPU1_L1 IN1

"DB_
Recibir".

ConsH_
AcumPU1_L1 IN2

CMP >=R

"DB_
Envio".

Niv_
AcumPU1_L1 IN1

"DB_
Recibir".
ConsHH_

AcumPU1_L1 IN2

"HH_
PT49102"

SR

"MValv_
AcumPU1_

L1"

S

R

Q



SIMATIC      PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC217 - <offline>              

                                                                                       

Segm.: 5      MEMORIA ARRANCAR BOMBAS

CMP >R

"DB_
Envio".

Niv_
AcumPU1_L1 IN1

"DB_
Recibir".

ConsL_
AcumPU1_L1 IN2

SR

"MBombas_
AcumPU1_

L1"

S

"LL_
PT49102" R

Q

Segm.: 6      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC218 - <offline>
"ALMS_PT49104"     Ptos. cons. y alms. pres. PU1 L1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:42
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00206  00086  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC218  PRESIÓN PTO. USO 1 LAZO 1 (PT49104)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW382"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".

Pres_PU1_
L1 IN1

"DB_
Recibir".

ConsH_
PrPU1_L1 IN2

S_EVERZ

"RetH_
PrPU1_L1"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_H_
PrPU1_L1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"H_
PT49104"

Segm.: 3      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".

Pres_PU1_
L1 IN1

"DB_
Recibir".

ConsL_
PrPU1_L1 IN2

S_EVERZ

"RetL_
PrPU1_L1"

S

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_L_
PrPU1_L1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"L_
PT49104"
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Segm.: 4      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC219 - <offline>
"ALMS_FIT49101"     Ptos. cons. y alms. caudal retorno lazo 1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:47
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00218  00090  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC219  CAUDAL RETORNO LAZO 1 (FIT49101)

Segm.: 1      SI HAY "HILO ROTO" PERMANECEN LAS ALARMAS COMO ESTABAN

"Alm_
EW336"

JMP

FIN0

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Retorno_

Lazo IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Caud_L1 IN2

ADD_R
EN

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Caud_L1 IN1

"DB_
Recibir".
CHistAlm_
Caud_L1 IN2

ENO

OUT #AUX_L

CMP >R

"DB_
Envio".
Caudal_
Retorno_

Lazo IN1

#AUX_L IN2

"Lazo1_
Marcha"

SR

"L_
FIT49101"

S

R

Q
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Segm.: 3      FINAL FUNCION

FIN0: NOP   0
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FC220 - <offline>
"ALMS_FIT47001"     Ptos. cons. y alms. caudal ent. RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:51:52
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00166  00038  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC220  CAUDAL ENTRADA RO1 (FIT47001)

Segm.: 1      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Caud_Ent_

RO1 IN2

"H_
FIT47001"

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Caud_Ent_

RO1 IN2

"L_
FIT47001"
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FC221 - <offline>
"ALMS_FIT47002"     Ptos. cons. y alms. caudal prod. RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:52:13
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00166  00038  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC221  CAUDAL PRODUCCIÓN RO1 (FIT47002)

Segm.: 1      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Caud_Prod_

RO1 IN2

"H_
FIT47002"

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Caud_Prod_

RO1 IN2

"L_
FIT47002"
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FC222 - <offline>
"ALMS_FIT49001"     Ptos. cons. y alms. caudal ent. RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:52:19
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00166  00038  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC222  CAUDAL ENTRADA RO2 (FIT49001)

Segm.: 1      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Caud_Ent_

RO2 IN2

"H_
FIT49001"

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Caud_Ent_

RO2 IN2

"L_
FIT49001"
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FC223 - <offline>
"ALMS_FIT49002"     Ptos. cons. y alms. caudal prod. RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:52:25
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00166  00038  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC223  CAUDAL PRODUCCIÓN RO2 (FIT49002)

Segm.: 1      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Caud_Prod_

RO2 IN2

"H_
FIT49002"

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Caud_Prod_

RO2 IN2

"L_
FIT49002"
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FC224 - <offline>
"ALMS_FIT47003"     Ptos. cons. y alms. caudal rechazo RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:52:30
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00166  00038  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC224  CAUDAL RECHAZO RO1 (CALCULADO)

Segm.: 1      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".

Caud_Rech_
RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Caud_Rech_

RO1 IN2

"H_
FIT47003"

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".

Caud_Rech_
RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Caud_Rech_

RO1 IN2

"L_
FIT47003"
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FC225 - <offline>
"ALMS_TASA_RO1"     Ptos. cons. y alms. tasa conversión RO1.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:52:35
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00148  00020  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC225  TASA CONVERSIÓN RO1 (CALCULADO)

Segm.: 1      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
Tasa_

Conversion
_RO1 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Tasa_Conv_

RO1 IN2

"H_Tasa_
RO1"
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FC226 - <offline>
"ALMS_FIT49003"     Ptos. cons. y alms. caudal rechazo RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:52:42
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00166  00038  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC226  CAUDAL RECHAZO RO2 (CALCULADO)

Segm.: 1      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".

Caud_Rech_
RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Caud_Rech_

RO2 IN2

"H_
FIT49003"

Segm.: 2      ALARMA BAJA

CMP <=R

"DB_
Envio".

Caud_Rech_
RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmL_
Caud_Rech_

RO2 IN2

"L_
FIT49003"
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FC227 - <offline>
"ALMS_TAS_RO2"     Ptos. cons. y alms. tasa conversión RO2.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:52:47
03/12/2004 11:15:44

Longitud (bloque / código / datos): 00148  00020  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    AUX_HH Real 0.0

    AUX_H Real 4.0

    AUX_L Real 8.0

    AUX_LL Real 12.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC227  TASA CONVERSIÓN RO2 (CALCULADO)

Segm.: 1      ALARMA ALTA

CMP >=R

"DB_
Envio".
Tasa_

Conversion
_RO2 IN1

"DB_
Recibir".

CAlmH_
Tasa_Conv_

RO2 IN2

"H_Tasa_
RO2"



SIMATIC      PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC228 - <offline>              

                                                                                       

FC228 - <offline>
"ALMS_NIV_DIG"     Alarmas niveles digitales.
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:52:54
07/01/2005 08:26:19

Longitud (bloque / código / datos): 00308  00182  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC228  ALARMAS NIVELES DIGITALES.

Segm.: 1      ****** NIVELES PRETRATAMIENTO ******

Segm.: 2      NIVEL BAJO EN DEP. AGUA BRUTA

"LSL_
46001"

SE

"Ret_LSL_
DpABruta"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Clorac

Segm.: 3      "NO NIVEL BAJO" DEP. AGUA BRUTA

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpAguaBrut

a

SE

"Ret_
NoLSL_

DpABruta"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
NivDigOK_

Clorac
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Segm.: 4      NIVEL ALTO EN DEP. CLORACIÓN

"LSH_
46001"

SE

"Ret_LSH_
DpClorac"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Clorac

Segm.: 5      "NO NIVEL ALTO" DEP. CLORACIÓN

M40.1
SE

"Ret_
NoLSH_

DpClorac"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
NivDigOK_

Clorac

Segm.: 6      NIVEL BAJO EN DEP. CLORACIÓN

"LSL_
46003"

SE

"Ret_LSL_
DpClorac"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Clorac

Segm.: 7      "NO NIVEL BAJO" DEP. CLORACIÓN

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpClorac

SE

"Ret_
NoLSL_

DpClorac"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
NivDigOK_

Clorac

Segm.: 8      NIVEL BAJO EN DEP. ADICIÓN CLORO

"LSL_
46002"

SE

"Ret_LSL_
DpAd_
Cloro"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Clorac
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Segm.: 9      ****** NIVELES PLANTA ******

Segm.: 10     NIVEL BAJO EN DEP. RUPTURA

"LSL_
47001"

SE

"Ret_LSL_
DpRupt"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Pta

Segm.: 11     "NO NIVEL BAJO" DEP. RUPTURA

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpRuptura

SE

"Ret_
NoLSL_
DpRupt"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
NivDigOK_

Pta

Segm.: 12     NIVEL ALTO EN DEP. ACUMULACIÓN ENTRADA RO2

"LSH_
47001"

SE

"Ret_LSH_
DpPU1_RO1"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Pta

Segm.: 13     "NO NIVEL ALTO" DEP. ACUMULACIÓN ENTRADA RO2

"DB_
Envio".
Avi_LSH_
DpPU1_RO1

SE

"Ret_
NoLSH_

DpPU1_RO1"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
NivDigOK_

Pta
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Segm.: 14     NIVEL BAJO EN DEP. ACUMULACIÓN ENTRADA RO2

"LSL_
47004"

SE

"Ret_LSL_
DpPU1_RO1"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Pta

Segm.: 15     "NO NIVEL BAJO" DEP. ACUMULACIÓN ENTRADA RO2

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpPU1_RO1

SE

"Ret_
NoLSL_

DpPU1_RO1"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
NivDigOK_

Pta

Segm.: 16     NIVEL BAJO EN DEP. ADICIÓN BISULFITO

"LSL_
47003"

SE

"Ret_LSL_
DpAd_

Bisulfito"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Pta

Segm.: 17     NIVEL BAJO EN DEP. ADICIÓN ANTIINCRUSTANTE

"LSL_
47002"

SE

"Ret_LSL_
DpAd_

Antiincrus
"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Pta
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Segm.: 18     NIVEL BAJO EN DEP. ADICIÓN SOSA

"LSL_
49001"

SE

"Ret_LSL_
DpAd_Sosa"

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Pta
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FC250 - <offline>
"Alarmas"     Gestión alarmas
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:53:00
10/01/2005 10:16:01

Longitud (bloque / código / datos): 02988  02718  00010

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    Aux_Cons_Tim DInt 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC250  GESTIÓN ALARMAS

Segm.: 1      ****** ALARMAS SISTEMA ******

Segm.: 2      Pulsador paro emergencia

"PE"

"DB_
Envio".
Alm_Paro_
Emergencia

Segm.: 3      Presostato aire

"Presostat
o" S_EVERZ

"Ret_Alm_
Presostato

"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alms_

PresTens TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_

Presostato
_Aire
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Segm.: 4      Fallo tensión.

"Tension" S_AVERZ

"Ret_Alm_
Tensión"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alms_

PresTens TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

Segm.: 5      Periferia profibus esclavo 3.

"Alm_Escl_
3"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Periferia_
Escl_3

Segm.: 6      Periferia profibus esclavo 4.

"Alm_Escl_
4"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Periferia_
Escl_4

Segm.: 7      Periferia profibus esclavo 5.

"Alm_Escl_
5"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Periferia_
Escl_5

Segm.: 8      Periferia profibus esclavo 6.

"Alm_Escl_
6"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".
Alm_

Periferia_
Escl_6
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Segm.: 9      ****** ALARMAS PRETRATAMIENTO/CLORACIÓN ******

Segm.: 10     Alarma equipo medición cloro

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Pretrat_
Marcha"

"AICL_
46001_OK" S_EVERZ

"Ret_Alm_
MedCloro"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Clorac TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_Med_
Cloro

R

S

Q

Segm.: 11     Nivel bajo depósito adición cloro

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas RS

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifCloro

R

"Ret_LSL_
DpAd_
Cloro" S

Q

Segm.: 12     Nivel cloro alto

"DB_
Envio".
DW_PM_04_

On
"H_

AICL46001" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
Cloro"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Clorac TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_LSH_
Cloro
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Segm.: 13     Nivel bajo depósito agua bruta

"Ret_LSL_
DpABruta"

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpAguaBrut

a

Segm.: 14     Nivel bajo depósito cloración

"Ret_LSL_
DpClorac"

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpClorac

Segm.: 15     Señal hilo roto cloro

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW340"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Cloro

R

S

Q

Segm.: 16     Señal hilo roto presión entrada dep. ruptura

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW344"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrEnt_
DpRupt

R

S

Q

Segm.: 17     ****** ALARMAS PLANTA ******
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Segm.: 18     ****** Alarmas RO1 ******

Segm.: 19     Presión baja entrada bomba alta RO1

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"DB_
Envio".

BFW_PM_01_
On

"DB_
Envio".

BFW_PM_02_
On

"RO1_On"

"L_
PT47003" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
PrIn_RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_PresL_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_PSL_

RO1

R

S

Q

Segm.: 20     Presión alta salida bomba alta RO1

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"DB_
Envio".

BFW_PM_02_
On

"RO1_On"

"H_
PT47004" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
PrOut_RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_PresH_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_PSH_

RO1

R

S

Q
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Segm.: 21     Redox alto entrada RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_On"
"H_

AI47001" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
Redox_RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_

RedoxH_RO1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_Redox_
H

R

S

Q

Segm.: 22     Conductividad alta salida RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"2min_
Arranque_

RO1"

"2min_
Arranque_

RO1"
"H_

CIT47002" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CondSal_
RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_CondH_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_Cond_
H_SalRO1

R

S

Q

Segm.: 23     Caudal alto entrada RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_On"
"H_

FIT47001" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CaudEnt_
RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Ent_RO1

R

S

Q
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Segm.: 24     Caudal alto producción RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_On"
"H_

FIT47002" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CaudProd_

RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Prod_RO1

R

S

Q

Segm.: 25     Caudal alto rechazo RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_On"
"H_

FIT47003" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CaudRech_

RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Rech_RO1

R

S

Q

Segm.: 26     Caudal bajo entrada RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_On"
"L_

FIT47001" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
CaudEnt_
RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Ent_RO1

R

S

Q
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Segm.: 27     Caudal bajo producción RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_On"
"L_

FIT47002" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
CaudProd_

RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Prod_RO1

R

S

Q

Segm.: 28     Caudal bajo rechazo RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_On"
"L_

FIT47003" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
CaudRech_

RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Rech_RO1

R

S

Q

Segm.: 29     Tasa conversión alta RO1.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_On"
"H_Tasa_
RO1" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
Tasa_RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_

TasaConvH_
RO1

R

S

Q
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Segm.: 30     Nivel bajo depósito adición antiincrustante

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas RS

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifAntii

ncr

R

"Ret_LSL_
DpAd_

Antiincrus
" S

Q

Segm.: 31     Caudal bajo adición antiincrustante

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO1_
Antiincrus
tante"

"RO1_
Balta"

"RO1_On"

"DB_
Envio".

BFW_PM_04_
On

"FSL_
47002" S_EVERZ

"Ret_
AlmFSL_
Antiincr"

S

S5T#3S TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_FSL_
DosifAntii

ncr

R

S

Q

Segm.: 32     Nivel bajo depósito adición bisulfito

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas RS

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifBisul

f

R

"Ret_LSL_
DpAd_

Bisulfito" S

Q

Segm.: 33     Nivel bajo depósito ruptura

"Ret_LSL_
DpRupt"

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpRuptura
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Segm.: 34     Nivel bajo depósito acumulación salida RO1

"Ret_LSL_
DpPU1_RO1"

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DpPU1_RO1

Segm.: 35     Señal hilo roto redox RO1

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW342"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Redox

R

S

Q

Segm.: 36     Señal hilo roto presión entrada bomba alta RO1

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW346" "NO"

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrIn_BA_

RO1

R

S

Q

Segm.: 37     Señal hilo roto presión salida bomba alta RO1

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW348"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrOut_BA_

RO1

R

S

Q
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Segm.: 38     Señal hilo roto conductividad salida RO1

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW364"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
CondSal_

RO1

R

S

Q

Segm.: 39     Señal hilo roto presión pto. de uso 1 salida RO1

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW352"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_RO1

R

S

Q

Segm.: 40     ****** Alarmas RO2 ******

Segm.: 41     Presión baja entrada bomba alta RO2

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"DB_
Envio".

DIW_PM_01_
On

"DB_
Envio".

DIW_PM_02_
On

"RO2_On"

"L_
PT49002" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
PrIn_RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_PresL_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_PSL_

RO2

R

S

Q
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Segm.: 42     Presión alta salida bomba alta RO2

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"DB_
Envio".

DIW_PM_02_
On

"RO2_On"

"H_
PT49003" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
PrOut_RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_PresH_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_PSH_

RO2

R

S

Q

Segm.: 43     pH bajo entrada RO2.

"RO2_On"
"L_

AI49001" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
pH_RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Pta TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_pH_L_

RO2

Segm.: 44     pH alto entrada RO2.

"RO2_On"
"H_

AI49001" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
pH_RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Pta TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_pH_H_

RO2

Segm.: 45     Conductividad alta salida RO2.

"RO2_On"
"H_

CIT49002" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CondSal_
RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_CondH_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_Cond_
H_SalRO2
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Segm.: 46     Caudal alto entrada RO2.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO2_On"
"H_

FIT49001" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CaudEnt_
RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Ent_RO2

R

S

Q

Segm.: 47     Caudal alto producción RO2.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO2_On"
"H_

FIT49002" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CaudProd_

RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Prod_RO2

R

S

Q

Segm.: 48     Caudal alto rechazo RO2.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO2_On"
"H_

FIT49003" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CaudRech_

RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudH_
Rech_RO2

R

S

Q
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Segm.: 49     Caudal bajo entrada RO2.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO2_On"
"L_

FIT49001" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
CaudEnt_
RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Ent_RO2

R

S

Q

Segm.: 50     Caudal bajo producción RO2.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO2_On"
"L_

FIT49002" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
CaudProd_

RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Prod_RO2

R

S

Q

Segm.: 51     Caudal bajo rechazo RO2.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO2_On"
"L_

FIT49003" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
CaudRech_

RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
Rech_RO2

R

S

Q
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Segm.: 52     Tasa conversión alta RO2.

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"RO2_On"
"H_Tasa_
RO2" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
Tasa_RO2"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_Caud_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

RS

"DB_
Envio".
Alm_

TasaConvH_
RO2

R

S

Q

Segm.: 53     Nivel bajo depósito adición sosa

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas RS

"DB_
Envio".
Alm_LSL_
DosifSosa

R

"Ret_LSL_
DpAd_Sosa" S

Q

Segm.: 54     Señal hilo roto pH RO2

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW368"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
pH_RO2

R

S

Q

Segm.: 55     Señal hilo roto presión entrada bomba alta RO2

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW354"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrIn_BA_

RO2

R

S

Q
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Segm.: 56     Señal hilo roto presión salida bomba alta RO2

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW356"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrOut_BA_

RO2

R

S

Q

Segm.: 57     Señal hilo roto conductividad salida RO2

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW366"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
CondSal_

RO2

R

S

Q
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Segm.: 58     Tiempo excesivo planta parada 48h -> 2880,0 min.

"SI" I_DI
EN

"DB_
Recibir".
CTim_Pta_

Off IN

ENO

OUT
#Aux_Cons_
Tim

MUL_DI
EN

#Aux_Cons_
Tim IN1

L#10 IN2

ENO

OUT
#Aux_Cons_
Tim

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

R

"DB_
Envio".
Alm_Tim_
Exc_Pta_

OFF

58.A

"Pta_
Marcha"

"Pta_
Marcha"

"RO1_
Stdby"

"RO2_
Stdby"

"Flanco 
0.166 Hz" ADD_DI

EN

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Pta_Off IN1

L#1 IN2

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Pta_Off

"Pta_
Marcha"

"RO1_
Stdby"

"RO2_
Stdby"

"DB_
Envio".
Alm_Tim_
Exc_Pta_

OFF

MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT

"DB_
Auxiliar".
AuxTim_
Pta_Off

58.A 58.B
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CMP >=D

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Pta_Off IN1

#Aux_Cons_
Tim IN2

S

"DB_
Envio".
Alm_Tim_
Exc_Pta_

OFF

58.B

Segm.: 59     ****** ALARMAS LAZO 1 ******

Segm.: 60     Alarma temp. alta retorno lazo

"Lazo1_
Marcha"

"HH_
TT49103" S_EVERZ

"Ret_
AlmHH_
TempRet_

L1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_L1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_

TempHH_L1
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Segm.: 61     Alarma temp. alta entrada intercambiador lazo

"Lazo1_
Marcha"

"H_
TT49101" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
TempEntHE_

L1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_L1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".

Alm_TempH_
EntHE_L1

Segm.: 62     Alarma conductividad alta retorno lazo

"Lazo1_
Marcha"

"Ret_
BombasLazo

1_On"
"HH_

CIT49101" S_EVERZ

"Ret_
AlmHH_
CondRet_

L1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_CondH_

L1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_

CondHH_L1

Segm.: 63     Alarma caudal bajo retorno lazo

"Lazo1_
Marcha"

"Ret_
BombasLazo

1_On"
"L_

FIT49101" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
CaudRet_

L1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_CaudL_

L1 TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".

Alm_CaudL_
L1

Segm.: 64     Bombas lazo paradas

"Lazo1_
Marcha"

"DB_
Envio".

DIW_PM_10_
On

"DB_
Envio".

DIW_PM_11_
On

"MBombas_
AcumL1" S_EVERZ

"Ret_
BombasLazo
1_Off"

S

S5T#15S TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Alm_

Bombas_L1
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Segm.: 65     Energías intercambiador lazo

"Lazo1_
Marcha"

"Alm_
Intercam_
Lazo1" SR

"DB_
Envio".

Alm_Energ_
HE_L1

S

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas R

Q

Segm.: 66     Nivel bajo depósito acumulación lazo

"LL_
PT49101"

"DB_
Envio".
Alm_LL_
AcumL1

Segm.: 67     Nivel bajo depósito acumulación punto uso 1 lazo

"LL_
PT49102"

"DB_
Envio".
Alm_LL_

AcumPU1_L1

Segm.: 68     Nivel alto depósito acumulación lazo

"HH_
PT49101"

"DB_
Envio".
Alm_HH_
AcumL1

Segm.: 69     Nivel alto depósito acumulación punto uso 1 lazo

"HH_
PT49102"

"DB_
Envio".
Alm_HH_

AcumPU1_L1
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Segm.: 70     Señal hilo roto nivel dep. acumulación lazo

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW372"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumL1

R

S

Q

Segm.: 71     Señal hilo roto temp. ent. intercambiador lazo

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW374"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
TempE_HE_

L1

R

S

Q

Segm.: 72     Señal hilo roto conductividad retorno lazo

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW370"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Cond_L1

R

S

Q

Segm.: 73     Señal hilo roto temp. retorno lazo

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW378"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Temp_L1

R

S

Q
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Segm.: 74     Señal hilo roto caudal retorno lazo

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW336"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
Caud_L1

R

S

Q

Segm.: 75     Señal hilo roto nivel dep. acumulación punto uso 1 lazo

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW380"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
AcumPU1_L1

R

S

Q

Segm.: 76     Señal hilo roto presión punto uso 1 lazo

"DB_
Recibir".
Puls_
Reset_
Alarmas

"Alm_
EW382"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

RS

"DB_
Envio".

Alm_Senal_
PrPU1_L1

R

S

Q

Segm.: 77     ****** Comprobación alarmas nuevas/existentes *****
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Segm.: 78     Comprobación flanco nueva alarma (1)

"GEST_ALMS"

DB100

EN

DB3.DBW404 WALM_1

DB3.DBW406 WALM_2

DB3.DBW408 WALM_3

DB3.DBW410 WALM_4

DB3.DBW412 WALM_5

ENO

ALM_NEW
"Alm_
Nueva1"

ALARMA "Alm_old1"

Segm.: 79     Comprobación flanco nueva alarma (2)

"GEST_ALMS"

DB101

EN

DB3.DBW414 WALM_1

DB3.DBW416 WALM_2

DB3.DBW418 WALM_3

DB3.DBW420 WALM_4

DB3.DBW422 WALM_5

ENO

ALM_NEW
"Alm_
Nueva2"

ALARMA "Alm_old2"

Segm.: 80     Comprobación flanco nueva alarma (3)

"GEST_ALMS"

DB102

EN

DB3.DBW424 WALM_1

WALM_2

WALM_3

WALM_4

WALM_5

ENO

ALM_NEW
"Alm_
Nueva3"

ALARMA "Alm_old3"

Segm.: 81     Alguna Alarma Activa

Envio a SCADA senyal de alguna alarma activa

"Alm_old1"

"Alm_old2"

"Alm_old3"

"DB_
Envio".

Any_Alarm_
Active
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Segm.: 82     Algun evento activo

Envio a SCADA senyal de algun evento activo

"SI" CMP ==I

DB3.DBW427 IN1

1 IN2

"DB_
Envio".
Avi_LSL_
Cloro

"DB_
Envio".
Avi_Alm_
Activas

"DB_
Envio".
Avi_Act_

Man

"DB_
Envio".
Any_

Active_
Warning
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FC251 - <offline>
"Avisos"     Gestión avisos
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
22/05/2014 20:53:05
10/01/2005 10:16:01

Longitud (bloque / código / datos): 00470  00338  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC251  GESTIÓN AVISOS

Segm.: 1      ****** AVISOS PRETRATAMIENTO/CLORACIÓN ******

Segm.: 2      Nivel cloro bajo

"DB_
Envio".
DW_PM_04_

On

"DB_
Envio".
DW_PM_03_

On
"L_

AICL46001" S_EVERZ

"Ret_AlmL_
Cloro"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
AlmsVarias

_Clorac TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Avi_LSL_
Cloro

Segm.: 3      Nivel alto depósito cloración

"Ret_LSH_
DpClorac" M40.1

Segm.: 4      Regeneración filtro sílex antracita.

"FSA_DW-
JX-01"

"DB_
Envio".
DW_JX_01_

On

"DB_
Envio".
Avi_Reg_

FSA
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Segm.: 5      ****** AVISOS PLANTA ******

Segm.: 6      ****** Avisos RO1 ******

Segm.: 7      Conductividad alta entrada RO1.

"RO1_On"
"H_

CIT47001" S_EVERZ

"Ret_AlmH_
CondEnt_
RO1"

S

"DB_
Auxiliar".

AuxTim_
Alm_CondH_

RO TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Envio".
Avi_Cond_
H_EntRO1

Segm.: 8      Señal hilo roto presión rechazo RO1

"Alm_
EW350"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".

Avi_Senal_
PrRech_RO1

Segm.: 9      Señal hilo roto conductividad entrada RO1

"Alm_
EW360"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".

Avi_Senal_
CondEnt_

RO1

Segm.: 10     ****** Avisos RO2 ******
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Segm.: 11     Señal hilo roto presión rechazo RO2

"Alm_
EW358"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".

Avi_Senal_
PrRech_RO2

Segm.: 12     Nivel alto en dep. acumulación entrada RO2

"Ret_LSH_
DpPU1_RO1"

"DB_
Envio".
Avi_LSH_
DpPU1_RO1

Segm.: 13     ****** AVISOS LAZO 1 ******

Segm.: 14     Señal hilo roto temp. sal. intercambiador lazo

"Alm_
EW376"

"DB_
Envio".
Alm_

Tension

"DB_
Envio".

Avi_Senal_
TempS_HE_

L1

Segm.: 15     ****** GENERALES ******
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Segm.: 16     Aviso alarmas activas para inicio secuencias.

"DB_
Recibir".
Puls_M_
Clorac

"Pretrat_
Reposo"

"CIni_
NoAlarm_
Pretrat"

"CParo_
Pretrat"

"CParoI_
Pretrat"

"DB_
Recibir".
Puls_M_Pta

"Pta_
Reposo" "CIni_Pta"

"CParo_
Pta"

"CParoI_
Pta"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
PU1_Pta

"PU1RO1_
Reposo"

"CIni_
NoAlarm_
PU1RO1"

"CParo_
PU1RO1"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
Lazo1

"Lazo1_
Reposo"

"CIni_
NoAlarm_
Lazo1"

"CParo_
Lazo1"

"CParoI_
Lazo1"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
PU1_Lazo1

"PU1L1_
Reposo"

"CIni_
NoAlarm_
PU1L1"

"CParo_
PU1L1"

SR

"DB_
Envio".
Avi_Alm_
Activas

S

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas R

Q
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Segm.: 17     Aviso equipos en manual para inicio secuencias.

"DB_
Recibir".
Puls_M_
Clorac

"Pretrat_
Reposo"

"CIni_
Auto_

Pretrat"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
PU1_Pta

"PU1RO1_
Reposo"

"CIni_
Auto_
PU1RO1"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
Lazo1

"Lazo1_
Reposo"

"CIni_
Auto_
Lazo1"

"DB_
Recibir".
Puls_M_
PU1_Lazo1

"PU1L1_
Reposo"

"CIni_
Auto_
PU1L1"

SR

"DB_
Envio".
Avi_Act_

Man

S

"DB_
Recibir".

Puls_
Reset_
Alarmas R

Q
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FC300 - <offline>
"Contadores Rápidos"     Contadores Rápidos
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
05/10/2005 08:56:15
12/09/2005 12:36:41

Longitud (bloque / código / datos): 02110  01918  00006

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC300  

Segm.: 1      Reset Totalizadores

"SI"

"DB_
Recibir".
Puls_Rst_
TotCaud_

RO1

CMP >=D

"DB_
Contador_
Rapido".

ACT_CNTV0 IN1

L#10000000
00 IN2

CMP >=D

"DB_
Contador_
Rapido".

ACT_CNTV1 IN1

L#10000000
00 IN2

"DB_
Contador_
Rapido".
CONTROL_
SIGNALS.
SW_GATE0 S_VIMP

T70

S

S5T#1S TW

R

Q

DUAL

DEZ

"DB_
Recibir".
Puls_Rst_
TotCaud_

RO2

CMP >=D

"DB_
Contador_
Rapido".

ACT_CNTV2 IN1

L#10000000
00 IN2

CMP >=D

"DB_
Contador_
Rapido".

ACT_CNTV3 IN1

L#10000000
00 IN2

"DB_
Contador_
Rapido".
CONTROL_
SIGNALS.
SW_GATE2 S_VIMP

T72

S

S5T#1S TW

R

Q

DUAL

DEZ
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Segm.: 2      Habilita contadores

"SI" T70

"DB_
Contador_
Rapido".
CONTROL_
SIGNALS.
SW_GATE0

"DB_
Contador_
Rapido".
CONTROL_
SIGNALS.
SW_GATE1

T72

"DB_
Contador_
Rapido".
CONTROL_
SIGNALS.
SW_GATE2

"DB_
Contador_
Rapido".
CONTROL_
SIGNALS.
SW_GATE3

Segm.: 3      Contadores en manual

"SI"

"DB_
Envio".

BFW_PM_01_
Auto

"DB_
Envio".

BFW_PM_01_
On

"DB_
Envio".

BFW_PM_02_
Auto

"DB_
Envio".

BFW_PM_02_
On

"Manual_
Ent_RO1"

"Manual_
Salida_
RO1"

"DB_
Envio".

DIW_PM_01_
Auto

"DB_
Envio".

DIW_PM_01_
On

"DB_
Envio".

DIW_PM_02_
Auto

"DB_
Envio".

DIW_PM_02_
On

"Manual_
Entrada_
RO2"

"Manual_
Salida_
RO2"
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Segm.: 4      Activa lectura caudalímetros RO1

"RO1_
Bbaja"

"RO1_
Bisulfito"

"RO1_
Antiincrus
tante"

"RO1_
Balta"

"RO1_On"

"RO1_
PBalta"

"RO1_
PAntiincru
stante"

"RO1_
PBbaja"

"Manual_
Ent_RO1"

"Manual_
Salida_
RO1"

"Hab_
Contadores

_RO1"

Segm.: 5      Recarga valores contadores RO1 después de un reinicio de la CPU

"RO1_
EVEnt"

"SET_BIT_
DE_STOP_A_

RUN"

"Fin_
Escritur_
Totaliz_
RO1"

"Ini_
Escritur_
Totaliz_
RO1"
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Segm.: 6      Activa caudalímetros RO2

"RO2_
Bbaja"

"RO2_Sosa"

"RO2_
Antiincrus
tante"

"RO2_
Balta"

"RO2_On"

"RO2_
PBalta"

"RO2_
PAntiincru
stante"

"RO2_
PBbaja"

"Manual_
Entrada_
RO2"

"Manual_
Salida_
RO2"

"Hab_
Contadores

_RO2"

Segm.: 7      Recarga valores contadores RO2 después de un reinicio de la CPU

"RO2_
EVEnt"

"SET_BIT_
DE_STOP_A_

RUN"

"Fin_
Escritur_
Totaliz_
RO2"

"Ini_
Escritur_
Totaliz_
RO2"

Segm.: 8      Módulo ejecución contador rápido 

"Hab_
Contadores

_RO1"

"Hab_
Contadores

_RO2"

"SV_15s_
INICIO_
RUN"

T70

T72

"CNT2_
CTR"

EN

W#16#1 DB_NO

ENO
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Segm.: 9      Recupera valores totales antes de que se fuera la tensión

"SI"

"Ini_
Escritur_
Totaliz_
RO1" MOVE

EN

MD850 IN

ENO

OUT

"DB_
Contador_
Rapido".
LOAD_VAL0

MOVE
EN

MD854 IN

ENO

OUT

"DB_
Contador_
Rapido".
LOAD_VAL1

"Ini_
Escritur_
Totaliz_
RO2" MOVE

EN

MD858 IN

ENO

OUT

"DB_
Contador_
Rapido".
LOAD_VAL2

MOVE
EN

MD862 IN

ENO

OUT

"DB_
Contador_
Rapido".
LOAD_VAL3

"Fin_
Escritur_
Totaliz_
RO1"

"Fin_
Escritur_
Totaliz_
RO2"

R

"SET_BIT_
DE_STOP_A_

RUN"

"SET_BIT_
DE_STOP_A_

RUN"

R

"Fin_
Escritur_
Totaliz_
RO1"

R

"Fin_
Escritur_
Totaliz_
RO2"

Segm.: 10     Escribe valor inicial contador 0

      UN    "Ini_Escritur_Totaliz_RO1"
      O     "Contador_0_Iniciado"
      SPB   M001

      L     10 //job_no 10 for count channel 0      
      T     "DB_Contador_Rapido".JOB_WR.NO //Load count channel 0 

      CALL  "CNT2_WR" //Load counter and comparator for FM 350-2
       DB_NO  :=W#16#1
       RET_VAL:=MW810

      U     DBX    1.1
      S     "Contador_0_Iniciado"
      R     "Contador_1_Iniciado"
M001: NOP   0
      U     "RO1_Bbaja"
      R     "Contador_0_Iniciado"

Segm.: 11     Escribe valor inicial contador 1

      UN    "Ini_Escritur_Totaliz_RO1"
      O     "Contador_1_Iniciado"
      SPB   M002
      L     11 //job_no 11 for count channel 1
      T     "DB_Contador_Rapido".JOB_WR.NO //Load comparator count channel 0 

      CALL  "CNT2_WR" //Load counter for FM 350-2
       DB_NO  :=W#16#1
       RET_VAL:=MW820

      U     DBX    1.1
      R     "Contador_0_Iniciado"
      S     "Contador_1_Iniciado"
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M002: NOP   0

      U     "RO1_Bbaja"
      U     "SET_BIT_DE_STOP_A_RUN"
      R     "Contador_1_Iniciado"
      S     "Fin_Escritur_Totaliz_RO1"

Segm.: 12     Escribe valor inicial contador 2

      UN    "Ini_Escritur_Totaliz_RO2"
      O     "Contador_2_Iniciado"
      SPB   M003
      L     12 //job_no 12 for count channel 2
      T     "DB_Contador_Rapido".JOB_WR.NO //Load comparator count channel 0 

      CALL  "CNT2_WR" //Load counter for FM 350-2
       DB_NO  :=W#16#1
       RET_VAL:=MW830
      U     DBX    1.1
      S     "Contador_2_Iniciado"
      R     "Contador_3_Iniciado"
M003: NOP   0

      U     "RO2_Bbaja"
      R     "Contador_2_Iniciado"

Segm.: 13     Escribe valor inicial contador 3

      UN    "Ini_Escritur_Totaliz_RO2"
      O     "Contador_3_Iniciado"
      SPB   M004
      L     13 //job_no 13 for count channel 3
      T     "DB_Contador_Rapido".JOB_WR.NO //Load count channel 0 

      CALL  "CNT2_WR" //Load counter and comparator for FM 350-2
       DB_NO  :=W#16#1
       RET_VAL:=MW840

      U     DBX    1.1
      R     "Contador_2_Iniciado"
      S     "Contador_3_Iniciado"
M004: NOP   0

      U     "RO2_Bbaja"
      U     "SET_BIT_DE_STOP_A_RUN"
      R     "Contador_3_Iniciado"
      S     "Fin_Escritur_Totaliz_RO2"

Segm.: 14     Read actual count/measurement values

      U     "DB_Contador_Rapido".JOB_RD.BUSY
      UN    "Hab_Contadores_RO1"
      UN    "Hab_Contadores_RO2"
      SPB   M005

      L     100 //job_no 100 for count channel 0 to 3
      T     "DB_Contador_Rapido".JOB_RD.NO //Load comparator count channel 0 

      CALL  "CNT2_RD" //Load counter and comparator for FM 350-2
       DB_NO  :=W#16#1
       RET_VAL:=MW800

M005: NOP   0
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Segm.: 15     Totalizadores

"SI" DI_R
EN

"DB_
Contador_
Rapido".
ACT_CNTV0 IN

ENO

OUT MD700

MUL_R
EN

MD700 IN1

"DB_
Recibir".
ConsRatio_
Caud_RO1 IN2

ENO

OUT MD704

DIV_R
EN

MD704 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
TotCaud_
Ent_RO1

DI_R
EN

"DB_
Contador_
Rapido".
ACT_CNTV1 IN

ENO

OUT MD710

MUL_R
EN

MD710 IN1

"DB_
Recibir".
ConsRatio_
Caud_Prod_

RO1 IN2

ENO

OUT MD714

DIV_R
EN

MD714 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
TotCaud_
Prod_RO1

DI_R
EN

"DB_
Contador_
Rapido".
ACT_CNTV2 IN

ENO

OUT MD720

MUL_R
EN

MD720 IN1

"DB_
Recibir".
ConsRatio_
Caud_RO2 IN2

ENO

OUT MD724

DIV_R
EN

MD724 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
TotCaud_
Ent_RO2

DI_R
EN

"DB_
Contador_
Rapido".
ACT_CNTV3 IN

ENO

OUT MD730

MUL_R
EN

MD730 IN1

"DB_
Recibir".
ConsRatio_
Caud_Prod_

RO2 IN2

ENO

OUT MD734

DIV_R
EN

MD734 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
TotCaud_
Prod_RO2

Segm.: 16     Calcula caudal entrada RO1

"CAUDALES_RO1_RO2"

DB144

EN

"Hab_
Contadores

_RO1" ENA_TOT

"DB_
Contador_
Rapido".
ACT_CNTV0 TOTAL

5.000000e+
000 CT_CAUDAL

"DB_
Recibir".
ConsRatio_
Caud_RO1

LITROS_
POR_PULSO

3.600000e+
003 CNV_CAUD

2.000000e-
002 SAMPLE_T

ENO

CAUDAL

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_
RO1
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Segm.: 17     Calcula caudal producción RO1

"CAUDALES_RO1_RO2"

DB145

EN

"Hab_
Contadores

_RO1" ENA_TOT

"DB_
Contador_
Rapido".
ACT_CNTV1 TOTAL

5.000000e+
000 CT_CAUDAL

"DB_
Recibir".
ConsRatio_
Caud_Prod_

RO1
LITROS_
POR_PULSO

3.600000e+
003 CNV_CAUD

2.000000e-
002 SAMPLE_T

ENO

CAUDAL

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO1

Segm.: 18     Calcula caudal entrada RO2

"CAUDALES_RO1_RO2"

DB146

EN

"Hab_
Contadores

_RO2" ENA_TOT

"DB_
Contador_
Rapido".
ACT_CNTV2 TOTAL

5.000000e+
000 CT_CAUDAL

"DB_
Recibir".
ConsRatio_
Caud_RO2

LITROS_
POR_PULSO

3.600000e+
003 CNV_CAUD

2.000000e-
002 SAMPLE_T

ENO

CAUDAL

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_
RO2
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Segm.: 19     Calcula caudal de producción RO2

"CAUDALES_RO1_RO2"

DB147

EN

"Hab_
Contadores

_RO2" ENA_TOT

"DB_
Contador_
Rapido".
ACT_CNTV3 TOTAL

5.000000e+
000 CT_CAUDAL

"DB_
Recibir".
ConsRatio_
Caud_Prod_

RO2
LITROS_
POR_PULSO

3.600000e+
003 CNV_CAUD

2.000000e-
002 SAMPLE_T

ENO

CAUDAL

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO2

Segm.: 20     Caudal cero si RO parada

"SI"

"Hab_
Contadores

_RO1" MOVE
EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_
RO1

MOVE
EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO1

"Hab_
Contadores

_RO2" MOVE
EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_
RO2

MOVE
EN

0.000000e+
000 IN

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO2



SIMATIC      PTA_Agua\Equipo SIMATIC 300\CPU315-2DP\...\FC300 - <offline>              

                                                                                       

Segm.: 21     Caudales RO1/RO2 por Ethernet

"SI" DIV_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO1 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Ent_
RO1

DIV_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO1 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Prod_
RO1

DIV_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Entrada_

RO2 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Ent_
RO2

DIV_R
EN

"DB_
Envio".
Caudal_
Prod_RO2 IN1

1.000000e+
003 IN2

ENO

OUT

"DB_
Envio".
Caud_Prod_
RO2
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FC600 - <offline>
"Guarda Consignas"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
17/09/2005 11:54:54
01/03/2005 17:01:18

Longitud (bloque / código / datos): 00532  00426  00022

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC600  GUARDA CONSIGNAS POR SI FALLA TENSIÓN

Segm.: 1      Crea DB en memory card (Solo se hace desde tabla de variables)

"CREA_DBL"
EN

M600.6 REQ

MW602 LOW_LIMIT

MW604 UP_LIMIT

MW606 COUNT

MB608 ATTRIB

"DB_
Recibir" SRCBLK

ENO

RET_VAL MW610

BUSY M600.7

DB_NUM MW612

Segm.: 2      Secuencia confirma guardar consignas

      U     "DB_Recibir".Guardar_Consignas
      S     M    620.0 // Mensaje aviso borra consignas antiguas

      U     "DB_Recibir".Si_Guardar_Consignas
      UN    "DB_Recibir".Recuperar_Consignas
      S     M    620.1 // Guarda consignas en DB600
      R     M    620.0

      U     M    600.1
      FN    M    600.0 // Flanco negativo escritura memory card
      O     T     80
      O     "DB_Recibir".No_Guardar_Consignas
      R     M    620.0 // Finaliza petición guardar consingas
      R     M    620.1

      U     M    620.1
      L     S5T#3S // Tiempo máximo transferencia consignas a memory card
      SE    T     80

      UN    M    620.0 // Si no al recuperar consignas dará problemas
      R     "DB_Recibir".Si_Guardar_Consignas
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Segm.: 3      Escribe consignas DB2 en DB601 en memory card

"WRIT_DBL"
EN

M620.1 REQ

"DB_
Recibir" SRCBLK

ENO

RET_VAL MW614

BUSY M600.1

DSTBLK DB600

Segm.: 4      Transfiere DB601 memory card a DB2

"DB_
Recibir".
Recuperar_
Consignas S_IMPULS

T81

S

S5T#3S TW

R

Q

DUAL

DEZ

"READ_DBL"
EN

REQ

DB600 SRCBLK

ENO

RET_VAL MW616

BUSY M600.2

DSTBLK
"DB_
Recibir"


